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RESUMEN 

 

 El presente proyecto de tesis tiene como objetivo la evaluación de parámetros de una 

Subestación Eléctrica de Distribución 22.9/0.38/0.22 KV con compensación de potencia 

reactiva capacitiva para compañía minera el Dorado Ananea Puno.  

La metodología de investigación planteada comprende: 

La fase epistémica del trabajo que contiene: Planteamiento y formulación del problema, 

objetivo, justificación, marco teórico, análisis de datos, cálculos justificativos y conclusiones. 

La fase metodológica del trabajo contiene la evaluación de parámetros eléctricos realizando 

un análisis técnico económico de la subestación eléctrica en 22.9 KV así como la metodología 

y los recursos a utilizar en su elaboración, esperando tener como resultado final regular el 

factor de potencia y por lo tanto reducir los costos en energía eléctrica, disminución de las 

pérdidas en conductores, reducción de las caídas de tensión y un aumento de la disponibilidad 

de potencia 

   

Palabras clave:     Evaluación, Parámetros, Subestación, Compensación, Capacitiva
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ABSTRACT 

 

 The objective of this thesis project is to evaluate the parameters of an Electric 

Distribution Substation 22.9 / 0.38 / 0.22 KV with capacitive reactive power compensation 

for El Dorado Ananea Puno mining company.  

The research methodology proposed includes: The epistemic phase of the work that contains: 

Approach and formulation of the problem, objective, justification, theoretical framework, 

data analysis, justificatory calculations and conclusions. 

The methodological phase of the work contains the evaluation of electrical parameters 

making a technical economic analysis of the electrical substation in 22.9 KV as well as the 

methodology and resources to be used in its preparation, hoping to have the final result 

regulating the power factor and therefore reduce costs in electric power, decrease in losses in 

conductors, reduction of voltage drops and an increase in power availability 

 

Keywords: Evaluation, Parameters, Substation, Compensation, Capacitive 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó teniendo en cuenta las características 

técnicas actuales de la Cooperativa Minera Dorado – Ananea que se encuentra operando en 

un sistema aislado, para ello cuenta con generadores diésel que abastecen su demanda 

haciendo que sus costos por consumo de energía sean muy altos. 

El objetivo del presente estudio es el de determinar en forma objetiva, el suministro eléctrico 

a la MINERA EL DORADO - ANANEA desde el SEIN, siendo necesario para ello efectuar 

los flujos de carga necesarios que nos permitan determinar las características principales de 

un banco de condensadores a ser instalado en la subestación de la MINERA EL DORADO 

– ANANEA, Este equipo permitirá dotar del suministro eléctrico a la MINERA EL 

DORADO - ANANEA desde el SEIN. Con la finalidad de dar solución a los problemas 

técnicos como son la caída de tensión mayor al 5%, y mejorar el factor de potencia de la 

generación y su efecto sobre la seguridad del sistema.  

Dentro de las alternativas es posible solucionar los problemas mencionados aplicando nuevos 

equipos, como son por ejemplo la aplicación del banco de condensadores, cuyos resultados 

son mejorar el perfil de tensiones en la red, reducir las pérdidas de potencia, mayor capacidad 

de transporte y distribución de energía y mejora del factor de potencia. 

La zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Ananea, Provincia de San 

Antonio de Putina, lugar donde se ubica la subestación Ananea, y se ubica la mina de la 

Cooperativa el Dorado - Ananea. 
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Los capítulos que se desarrollaran en la presente tesis son: 

CAPITULO I. Se desarrolla el planteamiento del problema, antecedente, objetivo y la  hipótesis de 

la investigación. 

CAPITULO II.  Se desarrolla toda la información teórica necesaria para la ejecución de la presente 

tesis. 

CAPITULO III. Se desarrolla la ubicación y los alcances técnicos tomando en cuenta los datos del 

SEIN. 

CAPITULO IV. Aquí se desarrolla el análisis de resultados provenientes de las simulaciones del 

flujo de potencia en el sistema. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 El presente proyecto de tesis tiene como objetivo “LA EVALUACIÓN DE 

PARÁMETROS DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN 

22.9/0.38/0.22 KV CON COMPENSACIÓN REACTIVA CAPACITIVA PARA 

COMPAÑÍA MINERA EL DORADO ANANEA PUNO”. El cual dará una opción de 

solución a los problemas técnicos que provocan la caída tensión mayor al 5%. 

La compensación de energía reactiva mediante Bancos de condensadores se efectúa para no 

pagar energía reactiva al suministrador de energía eléctrica, para disminuir caídas de tensión, 

para minimizar pérdidas de energía, para ampliar la capacidad de transmisión de potencia 

activa en los cables y su efecto sobre la seguridad del sistema. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 En los distintos componentes de la red eléctrica se producen en condiciones normales de 

funcionamiento, pérdidas técnicas. La economía de la red eléctrica está ligada a su 

dimensionamiento y a su operación y en particular a las pérdidas que en ella se producen. 

Las perdidas, en la compañía minera El Dorado, representan un serio problema que se refleja 

en deficiencias operativas de la empresa las que ocasionan mayores costos internos que 

producen un serio impacto sobre la potencia eléctrica y sobre la economía de la empresa. 
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1.2.1.  PROBLEMA GENERAL 

 Mayor consumo de corriente. Aumento de las pérdidas en conductores. 

Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución. 

Incremento de las caídas de voltaje. 

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. 

Penalización de del costo de la facturación por bajo factor de potencia. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Las justificaciones del problema fueron los siguientes: Las máquinas eléctricas trabajan 

basadas en el principio de conversión de energía electromagnética (transformadores). Una 

parte de la energía de entrada se consume para crear y mantener el campo magnético. Esta 

parte de la energía de entrada no puede ser convertida en energía activa y es retornada a la 

red eléctrica al removerse el campo magnético. Esta potencia se conoce como Potencia 

“Reactiva” Q, generando perdida en el sistema. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La compensación del factor de potencia comporta, como se ha dicho, una disminución de la 

corriente total que circula por las líneas y transformadores de alimentación y, por 

consiguiente, una disminución de las caídas de tensión en los mismos. Esto hace que la 

tensión en los puntos de suministro final aumente al introducir la compensación del factor de 

potencia.  
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1.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente proyecto de investigación cumplirá de forma muy significativa para una 

proyección de la EPIME – UNA – PUNO, que necesita compensar la energía utilizando el 

banco de condensadores y así aprovechar al máximo la energía y reducir las pérdidas técnicas 

y otros relacionados. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con este proyecto lo que se busca es reducir las pérdidas y mejorar el factor de potencia para 

minimizar los costos por consumo de energía que son muy altos. 

1.3.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes: 

1.3.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar los parámetros de una subestación eléctrica de distribución en 22.9 KV con 

el incremento de la compensación reactiva capacitiva en compañía minera el Dorado 

Ananea – Puno. 

1.3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los parámetros físicos y realizar un análisis de los resultados técnica y 

económicamente 

 Determinar la eficiencia de las técnicas de compensación reactiva capacitiva para 

seleccionar el equipo más adecuado para la subestación eléctrica. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico para dar los cimientos básicos 

de la evaluación de los parámetros de una subestación eléctrica con compensación reactiva a 

continuación, se describen los puntos principales para su desarrollo.  

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

 

Una subestación eléctrica es una instalación, o conjunto de dispositivos eléctricos, que forma 

parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la producción, conversión, 

transformación, regulación, repartición y distribución de la energía eléctrica. La subestación 

debe modificar y establecer los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, para que 

la energía eléctrica pueda ser transportada y distribuida. El transformador es el equipo 

principal de una subestación. 

 

Los tipos de Subestaciones eléctricas se clasifican dependiendo del nivel de voltaje, la 

potencia que manejan, los objetivos y el tipo de servicio que pueden prestar, se puede 

diferenciar estos tipos de subestaciones eléctricas de la siguiente manera: aisladas en aire, 

exteriores e interiores, exteriores tipo intemperie, interiores protegidas en espacios internos, 

cerradas, con un blindaje especial.

https://www.youtube.com/watch?v=zFQvI_hVLZI


16 
 

2.2. CLASIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

 

Las subestaciones se clasifican de acuerdo a su nivel de tensión, de acuerdo a su 

configuración y de acuerdo a su función. 

 

De acuerdo al Nivel de Tensión: 

 De Ultra Alta tensión (Vn>800 kV.) 

 De Extra Alta Tensión (300 kV. <Vn<550 kV.). 

 De Alta Tensión (52kV<Vn<300 kV.). 

 De Distribución (6.6 kV<Vn<44 kV.) y De Baja Tensión. 

De acuerdo a la configuración: 

 De Barra Sencilla. 

 De Doble Barra 

 De Doble Barra más By Pass. 

 De Doble Barra más Seccionador de Transferencia. 

 De doble Barra más Barra de Transferencia, Interruptor y Medio, En Anillo, Doble 

Anillo y Pirámide. 

De acuerdo a su función: 

 De Generación, De Transformación, Mixta (Generación y Transformación) 

 De Compensación (Capacitiva Serie y Capacitiva Paralelo. 
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También se pueden clasificar como sigue: 

Por su operación: 

 de corriente alterna. 

 de corriente directa. 

Por la función que desempeñan: 

 Elevadores (elevan la tensión) 

 Reductores (reducen la tensión) 

 De enlace para interconectar líneas. 

 Rectificadores (convertir CA a CD) 

Por su composición: 

 Tipo intemperie (para operación en el exterior) 

 Tipo interior (para operar bajo techo) 

 Tipo blindada (para operación en interiores o exteriores 

 

Figura 2.1: Subestación Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: McGraw-Hill, 1993 
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2.3. GENERALIDADES PARA IMPLEMENTAR BANCOS DE CAPACITORES 

 

Se analizará las cargas conectadas a la red eléctrica, algunas de estas cargas provocan 

variaciones en la forma de onda de tensión y corriente, los métodos para efectuar una 

compensación de potencia reactiva y como se corrige el factor de potencia, estos conceptos 

serán de gran utilidad para el desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 

2.3.1. TIPOS DE CARGAS 

 

Una carga es un elemento que consume energía eléctrica, en general existen dos tipos de 

cargas dentro de los sistemas eléctricos: Cargas lineales y las Cargas no lineales. Una carga 

es lineal cuando la tensión aplicada a sus extremos y la corriente que pasan por ella están 

estrechamente relacionadas como se puede observar en la figura 1 a). Por el contrario, se dice 

que una carga es no lineal cuando la relación tensión/corriente no es constante lo cual se 

representa en la figura 1 b). 

Figura 2.2: Elemento Lineal y no Lineal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Limusa Wiley, 2003. 
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Las cargas no lineales conectadas a la red de corriente alterna absorben corrientes que no son 

senoidales. Esto se observa en la figura 2. 

Figura 2.3: Forma de Onda de Corriente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mulukutta S. Sarma, 2012. 

a. CARGAS RESISTIVAS 

En las cargas resistivas como las lámparas incandescentes, calefactores, resistencias de 

carbón (es toda energía que se convierte en luz y calor) el voltaje y la corriente están en 

fase.  

En este caso, se tiene un factor de potencia unitario. La característica de estas cargas es 

que el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente es cero, es decir, se encuentran en 

fase como se muestra en la figura  

Figura 2.4: Forma de Onda de Voltaje y Corriente para una carga Resistiva 

 

 

 

Fuente: Mulukutta S. Sarma, 2012 
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b. CARGAS INDUCTIVAS 

 

En las cargas inductivas o bobinas como los motores y transformadores la característica 

principal de estos elementos es la de almacenar y consumir la energía eléctrica 

convirtiéndola en energía magnética por medio del campo magnético que genera al 

circular corriente eléctrica por estos elementos, la corriente se encuentra retrasada 

respecto al voltaje, es decir, existe un desfase negativo (-90). En este caso se tiene un 

factor de potencia retrasado.  

Figura 2.5: Forma de Onda de Voltaje y Corriente para una carga Inductiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: G. R. Calderon 1996 

c. CARGAS CAPACITIVAS 

 

En las cargas capacitivas como los condensadores el mismo que es capaz de  almacenar 

energía en forma de campo eléctrico, la corriente se encuentra adelantada respecto del 

voltaje por esta razón hay un desfase positivo como se observa en la  figura 1.4. En este 

caso se tiene un factor de potencia adelantado.  
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Figura 2.6: Forma de Onda de Voltaje y Corriente para una carga Capacitiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: McGraw-Hill 

d. CARGAS COMPUESTAS 

Una carga compuesta está formada por una parte puramente resistiva, dispuesta en 

paralelo con otra parte reactiva ideal, en cargas tales como las ocasionadas por lámparas 

incandescentes y aparatos de calefacción, la parte de carga reactiva puede considerarse 

como prácticamente nula. Sin embargo, en las cargas representadas por líneas de 

transmisión y distribución, transformadores, lámparas fluorescentes, motores eléctricos, 

equipos de soldadura, hornos eléctricos, etc., la parte reactiva de la carga suele ser de una 

magnitud similar a la de parte puramente resistiva.  

En estos casos, además de la corriente activa necesaria para producir el trabajo, el calor 

o la función deseada, la carga toma algo adicional de corriente activa  comparable en 

magnitud a la corriente reactiva, esta misma corriente si bien es indispensable para 

energizar los circuitos magnéticos de los equipos mencionados, representa una carga 

adicional de corriente para el cableado de las instalaciones industriales, los 

transformadores de potencia, las líneas eléctricas e incluso los  generadores. En la figura 
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2.7 se representa en una forma esquemática la alimentación de energía eléctrica de una 

planta industrial, la carga total de la planta se ha descompuesto en una parte resistiva R y 

otra parte reactiva de tipo inductivo, en la cual se representa la carga real de un sistema.  

 

Figura 2.7: Carga real compuesta por una carga resistiva y una carga reactiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mulukutta S. Sarma, 2012 

 

2.3.2. FACTOR DE POTENCIA 

 

El Factor de Potencia se define como la relación entre la potencia activa (kW) usada en un 

sistema y la potencia aparente (kVA) que se obtiene de las líneas de alimentación. 

 

Todos los equipos electromecánicos que están constituidos por devanados o bobinas, tales 

como motores y transformadores necesitan la denominada corriente reactiva para establecer 

campos magnéticos necesarios para su operación. La corriente reactiva produce un desfase 

entre la onda de tensión y la onda de corriente, si no existiera la corriente reactiva la tensión 

y la corriente estarían en fase y el factor de potencia seria la unidad. 
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El desfase entre las ondas de tensión y corriente, producido por la corriente reactiva se anula 

con el uso de condensadores de potencia, lo que hace que el funcionamiento del sistema sea 

más eficaz y, por lo tanto, requiera menos corriente lo que técnicamente se denomina 

compensación.  

 

2.3.3. IMPEDANCIA, RESISTENCIA REACTANCIA 

 

La impedancia Z (también llamada resistencia aparente) de un circuito eléctrico resulta de la 

relación entre la tensión aplicada V en voltios y de la corriente I. En corriente alterna la 

impedancia Z consta de una parte real llamada Resistencia R (resistencia efectiva) y de una 

parte imaginaria llamada Reactancia X (resistencia reactiva). 

a. La reactancia puede ser de dos tipos, inductiva XL y capacitiva XC. La reactancia inductiva 

está determinada por la inductancia del circuito y se expresa como: 

 

𝑋𝐿  = 𝜔. 𝐿 =  𝜔. 2. 𝜋. 𝑓  (2.1) 

Donde: 

 

f = frecuencia en Hz (hertz) 

L = Inductancia en H (henry) 
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La reactancia inductiva tiene la característica de retrasar la onda de corriente con respecto a 

la tensión, debido a que la inductancia es la propiedad eléctrica de almacenar corriente en un 

campo eléctrico, que se opone a cualquier cambio de corriente. 

 

b. La reactancia capacitiva está determinada por la capacitancia del circuito, y se expresa 

como: 

𝑋𝐶  = 𝑥 =
1

𝜔.𝐶
=  

1

2
𝜋. 𝑓. 𝐶  (2.2) 

Donde: 

C = Capacitancia en F (Faradio). 

 

f = frecuencia en Hz (Hertz). 

2π= se expresa en radianes. 

La reactancia capacitiva tiene la característica de adelantar la corriente con respecto a la 

tensión, debido a que la capacitancia es la propiedad eléctrica que permite almacenar energía 

por medio de un campo electrostático y de liberar esta energía posteriormente. 

Las reactancias mencionadas y definidas anteriormente, se pueden representar gráficamente 

en un triángulo. Entonces ya que el triángulo de las reactancias es un triángulo rectángulo, se 

puede calcular usando el teorema de Pitágoras como: 

𝑍2  =  𝑅2 + 𝑋2 , 𝑍, 𝑅 𝑦 𝑋 𝑒𝑛 Ω (2.3) 

 

La suma de las reactancias en el circuito nos dará la reactancia real que predomine, o sea 

X= XL – XC, por lo tanto: 
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𝑍2  =  𝑅2 + (𝑋𝐿 −  𝑋𝐶)2  (2.4) 

 

2.3.4. DESFASE ENTRE ONDAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN 

 

El tipo de carga eléctrica determina en un circuito la impedancia y la posición de la onda de 

la corriente respecto a la onda de la tensión. Es decir la corriente en el circuito se puede 

descomponer en dos tipos de corriente, la corriente resistiva, en fase con la tensión, y la 

corriente reactiva, desfasada 90 grados respecto a la tensión. 

𝐼𝑅  =
V

𝑅
 . 𝐼. 𝐶𝑜𝑠ø 

 

𝐼𝑅  =
V

𝑋
 . 𝐼. 𝑆𝑒𝑛ø 

 

Donde I, IR e IX están en Amperios (A). 

 

2.3.5. POTENCIA APARENTE, ACTIVA Y REACTIVA 

La potencia eléctrica es el producto de la tensión por la corriente correspondiente. 

Podemos diferenciar los tres tipos: 

 

 

Potencia act R 

R 
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La potencia efectiva P se obtiene de multiplicar la potencia aparente S por el 

se le denomina como "factor de potencia". 

El ángulo formado en el triángulo de potencias por P y S equivale al desfase entre la corriente 

y la tensión y es el mismo ángulo de la impedancia; por lo tanto el 

directamente del desfase. 

Figura 2.8: Triangulo de Potencia 

 

Fuente: McGraw-Hill, 1996. 

 

Por lo anterior, en la técnica de la energía eléctrica se utiliza el factor de potencia para 

expresar un desfase que sería negativo cuando la carga sea inductiva, o positivo cuando la 

carga es capacitiva. 

Para el factor de potencia los valores están comprendidos desde 0 hasta 1 

Figura 2.9: Valores del Factor de Potencia con diferentes cargas. 

 

 

 

 

Fuente: J. Duncan Glove, 2012. 
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a. Solamente resistencias efectivas R, como por ejemplo bombillas incandescentes. En este 

caso X = 0 y Z = R, es decir, la corriente y el voltaje tienen el mismo recorrido, o están en 

fase. 

b. Predomina la reactancia inductiva XL. La corriente corre retrasada con voltaje a un ángulo 

 reactivas en el circuito. 

Figura 2.10: Relaciones de Tensión y Corriente con Diferentes Cargas. 

 

 

 

 

Fuente: J. Duncan Glove, 2012. 

c. Predomina la reactancia capacitiva XC. La corriente corre adelantada con voltaje a un 

 

 

2.3.6. DIVISIÓN DE UNA CORRIENTE ALTERNA DESFASADA EN SUS 

COMPONENTES 

 

La corriente desfasada total que circula en un circuito se puede dividir en: corriente real IR y 

corriente reactiva Ix, Esta división es equivalente a la corriente en paralelo de una resistencia 

efectiva R con una reactancia inductiva XL.
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Figura 2.11: Corriente Alterna Desfasada en sus Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: J. Duncan Glove, 2012. 

 

La corriente efectiva está en fase con la tensión corriente reactiva tiene un desfase de 90º 

negativos con respecto a la tensión. 

 

2.3.7. EFECTOS DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIA 

 

Un bajo factor de potencia implica un aumento de la corriente aparente y por lo tanto un 

aumento de las perdidas eléctricas en el sistema, es decir indica una eficiencia eléctrica baja, 

lo cual siempre es costoso, ya que el consumo de potencia activa es menor que el producto 

V.l. (potencia aparente). 

Veamos algunos efectos de un bajo factor de potencia: 

 

 Un bajo factor de potencia aumenta el costo de suministrar la potencia activa a la 

compañía de energía eléctrica, porque tiene que ser transmitida más corriente, y este 
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costo más alto se le cobra directamente al consumidor industrial por medio de 

cláusulas del factor de potencia incluidas en las tarifas. 

 Un bajo factor de potencia también causa sobrecarga en los generadores, 

transformadores y líneas de distribución dentro de la misma planta industrial, así 

como también las caídas de voltaje y pérdidas de potencia se tornan mayores de las 

que deberían ser. Todo esto representa pérdidas y desgaste en equipo industrial. 

 

a. Generadores: La capacidad nominal de generadores se expresa normalmente en 

kVA. Entonces, si un generador tiene que proporcionar la corriente reactiva requerida 

por aparatos de inducción, su capacidad productiva se ve grandemente reducida, Una 

reducción en el factor de potencia de 100% a 80% causa una reducción en los kW de 

salida de hasta un 27%. 

 

b. Transformadores: La capacidad nominal de transformadores también se expresa en 

kVA, en forma similar a la empleada con generadores. De esta manera, a un factor de 

potencia de 60%, los kW de potencia disponible son de un 60% de la capacidad de 

placa del transformador. Además, el % de regulación aumenta en más del doble entre 

un factor de potencia de 90% y uno de 60%. Por ejemplo: Un transformador que tiene 

una regulación del 2% a un factor de potencia de 90% puede aumentarla al 5% a un 

factor de potencia del 60%. 

 

c. Líneas de Transmisión y Alimentadores: En una línea de transmisión, o 

alimentador, a un factor de potencia de 60%, únicamente un 60% de la corriente total 
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produce potencia productiva. Las pérdidas son evidentes, ya que un factor de potencia 

de 90%, un 90% de la corriente es aprovechable, y a un factor de potencia de 100% 

toda es aprovechable. 

 

2.3.8. VENTAJAS DE LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

 

De manera invertida, lo que no produce un efecto adverso produce una ventaja; por lo tanto, 

el corregir el factor de potencia a niveles más altos, nos da como consecuencia: 

 

a. Un menor costo de energía eléctrica. Al mejorar el factor de potencia no se tiene que pagar 

penalizaciones por mantener un bajo factor de potencia. 

b. Aumento en la capacidad del sistema. Al mejorar el factor de potencia se reduce la cantidad 

de corriente reactiva que inicialmente pasaba a través de transformadores, alimentadores, 

tableros y cables. 

c. Mejora en la calidad del voltaje. Un bajo factor de potencia puede reducir el voltaje de la 

planta, cuando se toma corriente reactiva de las líneas de alimentación. Cuando el factor de 

potencia se reduce, la corriente total de la línea aumenta, debido a la mayor corriente reactiva 

que circula, causando mayor caída de voltaje a través de la resistencia de la línea, la cual, a 

su vez, aumenta con la temperatura. Esto se debe a que la caída de voltaje en una línea es 

igual a la corriente que pasa por la misma multiplicada por la resistencia en la línea. 

d. Aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, líneas y generadores. 

e. Aumento de la vida útil de las instalaciones.
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2.4.       COMPENSACIÓN 

2.4.1. SIGNIFICADO DE LA COMPENSACIÓN EN REDES DE 

ALIMENTACIÓN 
 

Los transformadores, motores, etc. son consumidores inductivos. Para la formación de su 

campo magnético estos toman potencia inductiva o reactiva de la red de alimentación, Esto 

significa para las plantas generadores de energía eléctrica una carga especial, que aumenta 

cuanto más grande es y cuanto mayor es el desfase. Esta es la causa por la cual se pide a los 

consumidores o usuarios mantener un factor de potencia cercano a 1. Los usuarios con una 

alta demanda de potencia reactiva son equipados con contadores de potencia reactiva  

(vatiómetro o vatímetro de potencia desbastada) 

La demanda de potencia reactiva se puede reducir sencillamente colocando condensadores 

en paralelo a los consumidores de potencia inductiva QL. 

Dependiendo de la potencia reactiva capacitiva Qc de los condensadores se anula total o 

parcialmente la potencia reactiva inductiva tomada de la red. A este proceso se le denomina 

compensación. 

Después de una compensación la red suministra solamente (casi) potencia real. 

La corriente en los conductores se reduce, por lo que se reducen las pérdidas en éstos. Así se 

ahorran los costos por consumo de potencia reactiva facturada por las centrales eléctricas. 

Con la compensación se reducen la potencia reactiva y la intensidad de la corriente, quedando 

la potencia real constante, es decir, se mejora el factor de potencia.
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Figura 2.12: Compensación Capacitiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: H. E. Amadorsoto, 2013. 

2.4.2. POTENCIA REACTIVA DEL CONDENSADOR 
 

Según la ley de Ohm la corriente consumida por un condensador es: 

En lugar de Ix ponemos nosotros  Q V. Ic , es decir, la potencia reactiva de un 

condensador es: 

Q  V2 .  . C  

 

 

 

 

Donde: 
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Esta ecuación es válida tanto para corriente alterna monofásica como para corriente alterna 

trifásica, es decir, para condensadores monofásicos y condensadores trifásicos (o su 

conexión). Para condensadores conectados en delta o triángulo es válida la siguiente ecuación 

considerando: 

V: La tensión entre conductores exteriores (tensión concatenada), es decir, la tensión nominal 

del condensador. 

C: La capacitancia total del condensador, es decir, la suma de las tres capacitancias. 

         De  Q = V. I se calcula la corriente del condensador Ic como: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Conexiones de Condensador 

 

 

 

 

 

Fuente: McGraw-Hill, 2018. 
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2.4.3. TIPOS DE COMPENSACIÓN 

 

Las inductividades se compensan con la conexión en paralelo de capacitancias, conocida 

como compensación en paralelo. Esta forma de compensación es la más usual, especialmente 

en sistemas trifásicos. 

Los tres tipos de compensación en paralelo más usados son: 

 

a. Compensación Individual: A cada consumidor inductivo se le asigna el condensador 

necesario. Este tipo es empleado ante todo para compensar consumidores grandes de 

trabajo continuo. 

 

b. Compensación en Grupos: Los grupos se conforman de varios consumidores de 

igual potencia e igual tiempo de trabajo y se compensan por medio un condensador 

común. Este tipo de compensación es empleado, por ejemplo para compensar un 

grupo de lámparas fluorescentes. 

 

c. Compensación Central: La potencia reactiva inductiva de varios consumidores de 

diferentes potencias y diferentes tiempos de trabajo es compensada por medio de un 

banco de compensadores. Una regulación automática compensa según las exigencias 

del momento.
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Figura 2.14: Compensación Central. 

 

 

 

 

 

Fig.  1 Tipos de Compensación 

 

Elaboración propia 

2.4.4. COMPENSACIÓN INDIVIDUAL 

 

La compensación individual es el tipo de compensación más efectivo. El condensador se 

puede instalar junto al consumidor, de manera que la potencia reactiva fluye solamente sobre 

los conductores cortos entre el consumidor y el condensador.  El diagrama siguiente muestra 

la compensación individual de un transformador. 

Figura 2.15: Compensación Individual de un Transformador. 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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Con la compensación individual es posible en muchos casos influir negativamente en el 

comportamiento del aparato por compensar. La potencia reactiva capacitiva del condensador 

no tiene que ser excedida, pues se caería en una "sobre-compensación"; en el cual por ejemplo 

se puede causar una elevación de la tensión con resultados dañinos. Por esto es necesario que 

el condensador cubra solamente la potencia reactiva inductiva demandada por el consumidor 

cuando esté funcionando sin carga alguna, es decir, al vacío. 

 

2.4.5. COMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE LOS TRANSFORMADORES 

 

Para la compensación individual de la potencia inductiva de los transformadores de 

distribución, se recomiendan como guía los valores dados en la tabla siguiente. A la potencia 

nominal de cada transformador se le ha asignado la correspondiente potencia del condensador 

necesario, el cual es instalado en el secundario del transformador. 

 

Tabla N° 2.1: Valores de Potencia Nominal y Potencia Reactiva de un transformador 

 

 

 

 

 

Fuente: J. D. D. Guzman y J.C.R., 2015.
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2.4.6. COMPENSACIÓN INDIVIDUAL DE MOTORES 

 

Para compensar un motor trifásico es necesario probar primeramente si el motor arrancado 

directamente o si es arrancado por medio de un dispositivo arrancador estrella-delta. 

Para un arranque directo, por ejemplo, por medio de un arrancador electromagnético, la 

compensación individual es sencilla, El condensador se conecta directamente a los terminales 

A, B y C del motor, sin necesidad de más dispositivos. La potencia reactiva capacitiva 

necesaria para cada motor está dada en la tabla siguiente: 

Tabla N° 2.2: Valores de Potencia Nominal y Potencia Reactiva en motores 

 

 

 

 

 

Fuente: J. D. D. Guzman y J.C.R., 2015. 

Figura 2.16: Compensación Individual de un Motor 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia
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2.5. MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL BANCO DE 

CONDENSADORES 

 

2.5.1. TABLA DEL FACTOR “K” DE COMPENSACIÓN REACTIVA PARA 

CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL BANCO DE CONDENSADORES. 

 

La tabla presentada a continuación se da en función del factor de potencia de la instalación 

antes y después de la compensación. Para hallar la potencia del banco de condensadores a 

instalarse en un sistema eléctrico, el factor K hallado se multiplica por la Potencia Activa del 

sistema eléctrico. 
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Tabla N° 2.3: Tabla de Compensación de Potencia 
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 Fuente: J. D. D. Guzman y J.C.R., 2015. 
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2.6.  HIPÓTESIS 

 

2.6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

Mediante la evaluación de Parámetros de la subestación eléctrica en 22.9 KV, se logrará 

evaluar la compensación reactiva capacitiva para la compañía minera que permita validar 

dichos parámetros eléctricos 

 

2.6.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Podremos evaluar los parámetros físicos y realizar un análisis de los resultados 

técnica y económicamente 

 Se podrá Determinar la eficiencia de las técnicas de compensación reactiva capacitiva 

para seleccionar el equipo más adecuado para la subestación eléctrica. 

 

2.7.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1.  TIPO METODOLÓGICO 

 

Es de Tipo aplicativo y tecnológico Para el proyecto realizado se utiliza la 

investigación deductiva para el uso de herramientas informáticas versátiles que existen 

en el mercado el cual se aplica y sistematiza el análisis de una Red Eléctrica. Es una 

investigación tipo tecnológico por que incorpora conocimiento científico y técnicos. 
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El nivel de la investigación es exploratoria-cuantitativa porque es aquella que se 

efectúa sobre un tema poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto 

 

2.7.2.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aplicaremos la técnica de sistematizar y analizar la red Eléctrica materia de 

investigación del proyecto e Tesis. 

 

2.7.3.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para éste trabajo de Investigación se describe las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos en el siguiente detalle: 

 

2.7.4.  TÉCNICAS 

 

a) análisis documental 

 

Mediante el cual se recopilará datos e información necesaria para desarrollar y 

sustentar éste estudio.  Básicamente como su nombre lo indica a través del análisis 

de base de datos existentes. 

Se utilizará como fuente los datos, libros, informes, separatas, páginas de internet, 

etc., referente a temas relacionados con la investigación. 
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b) observación 

 

La forma obvia de recopilar datos nuevos es observar el comportamiento, bien sea 

en un ambiente o escenario de acción donde se logre ver el comportamiento del 

sistema eléctrico. La ventaja de observar directamente el comportamiento es que 

podremos saber cómo es que se adaptara esta tecnología propuesta en la Red 

Eléctrica. 

 

d) internet 

 

No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece internet como una técnica 

de obtener información; es más, hoy se ha convertido en uno de los principales 

medios para captar información. Por ende, buscaremos temas relacionados con la 

Compensación Reactiva de un Transformador. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  UBICACIÓN  

 

La zona se encuentra ubicada en el Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de 

Putina, lugar donde se ubica la subestación Ananea, y  la mina de la Cooperativa el Dorado 

- Ananea. 

 

Figura 3.17: Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia  
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3.2.  ALCANCES 

 

El alcance del presente estudio está determinado por el sistema eléctrico que permite el 

suministro eléctrico a la MINERA EL DORADO - ANANEA desde el SEIN. Los alcances 

del presente estudio están determinados por el sistema eléctrico existente en 60 kV 

proveniente desde la subestación Azángaro y el sistema eléctrico a ser implementado en 22.9 

kV desde la subestación Ananea hasta las instalaciones de la MINERA EL DORADO - 

ANANEA.  

La Red Primaria según el Proyecto Eléctrico en 22.9 kV SE Ananea – Cooperativa Minera 

el Dorado - Ananea, tiene las siguientes características:  

 

Nivel de tensión   : 22.9 kV  

Número de ternas   : 1  

Tipo de conductor   : AAAC Sección 50 mm²  

Longitud    : 0.764 Km  

Punto de inicio   : Estructura existente  

Coordenadas referenciales  : X = 443753; Y = 8377483  

Punto de llegada   : SE el Dorado - Ananea  

Altura mínima    : 4660 msnm 

 

Esta Red se conectará a la salida 3003 de la SE Ananea y para atender la demanda de dicha 

red cuenta con un transformador de las siguientes características: 
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Marca      : ABB  

Tipo      : Trifásico  

Frecuencia     : 60 Hz  

Número de arrollamientos   : 3  

Potencia nominal    : 15/15/2.5 MVA (ONAN)  

   18.75/18.75/2.5 MVA(ONAF)  

    22/22/2.5 MVA (OFAF)  

Tensión nominal primaria   : 57 kV  

Tensión nominal secundaria   : 22.9 kV  

Tensión nominal terciaria   : 10 kV  

Regulación     : ±10x1% (lado primario)  

Grupo de conexión    : YN/yn/d5  

 

Durante el proceso de la puesta en servicio de este transformador, se produjo una falla y 

debido a ello no se encontraba operativo hasta el mes de marzo del 2016 que entró en servicio 

en la SET ANANEA.  



47 
 

3.3.  SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE 

3.3.1.  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

El sistema eléctrico a ser analizado en el presente estudio está conformado de la siguiente 

manera:  

La barra de referencia a ser considerada es la barra de 138 kV en la subestación Azángaro, 

esta subestación cuenta con tres niveles de tensión: 138kV, 60 kV y 22.9 Kv, desde la barra 

de 60 kV parte una línea en ese nivel de tensión hasta la subestación de Putina, donde existe 

una ramificación hacia la subestación de Huancané y el trazo principal continúa hacia la 

subestación de Ananea.  

La SE. Azángaro cuenta con un transformador de potencia de 15 -18.75/15-18.75/2.5 MVA 

(ONAN – ONAF) que alimenta a las cargas San José, Pedro Vilcapaza, Putina y 

Quilcapuncu, distribuidas en el alimentador de 22.9kV, que también alimenta a la barra de la 

SE. Ananea 22.9kV (celda de salida 2).  

La subestación Ananea cuenta con dos niveles de tensión: 60 kV y 22.9 kV. En el nivel de 

tensión de 22.9 Kv, del que se plantea dar el suministro eléctrico a la mina MINERA EL 

DORADO - ANANEA mediante una derivación de red primaria. 

SE. Ananea cuenta con dos transformadores de potencia, un transformador de potencia TP-

3001 Marca: DELCROSA de 7-9/7-9/2.5 MVA (ONAN – ONAF) y un transformador de 

potencia TP-3002 Marca: ABB de 15-18.75-22/15-18.75- 22/2.5 MVA (ONAN-ONAF-

OFAF), que alimentan a la barra de 22.9kV de la SE. Ananea.  

A continuación, se describe con mayor detalle cada una de las partes que conforman el 

sistema eléctrico involucrado.
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3.3.2.  OBJETIVO 

 

Determinar la mejor alternativa de conexión de la red primaria en 22.9kV S.E. Ananea - 

Cooperativa Minera el Dorado, con el fin de abastecer de energía eléctrica a la Minera el 

Dorado.  

Mantener los niveles de tensión en las barras pertenecientes a la Minera el Dorado, en el 

rango permitido por la NTCSE Y NTCSER, sin afectar los niveles de tensión de las barras 

pertenecientes al Sistema eléctrico de la Concesionaria ELECTROPUNO. 

 

3.3.3.  NORMATIVIDAD EMPLEADA 

 

- Código nacional de Electricidad Suministro 2011.  

- Norma de Técnica de Calidad de Servicios de Eléctricos (NTCSE)  

- Norma de Técnica de Calidad de Servicios de Eléctricos Rurales (NTCSER)  

 

3.4.  INFORMACIÓN EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS 

 

3.4.1.  DATOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

 

Para realizar el Análisis de Flujo de Potencia se ha realizado el equivalente Thevenin en la 

barra 138kV de la SE. Azángaro, para realizar el equivalente del sistema se ha considerado 

toda la red eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) cuyos datos de la 

configuración topológica de la red y los parámetros eléctricos del equipamiento que lo 
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conforman ha sido proporcionado por el COES en formato PFD (archivo generado por el 

programa de simulación de sistemas eléctricos de potencia DigSilent). 

 

3.4.2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

El sistema eléctrico a ser analizado en el presente estudio está conformado de la siguiente 

manera:  

La barra de referencia a ser considerada es la barra de 138 kV en la subestación Azángaro. 

Esta subestación cuenta con tres niveles de tensión: 138kV, 60 kV y 22.9 kV. Desde la barra 

de 60 kV parte una línea en ese nivel de tensión hasta la subestación de Putina, donde existe 

una ramificación hacia la subestación de Huancané y el trazo principal continúa hacia la 

subestación de Ananea.  

La subestación Ananea cuenta con dos niveles de tensión: 60 kV y 22.9 kV. En el nivel de 

tensión de 22.9 kV se plantea dar el suministro eléctrico a la mina MINERA EL DORADO 

- ANANEA mediante una derivación de red primaria.  

A continuación, se describe con mayor detalle cada una de las partes que conforman el 

sistema eléctrico involucrado. 

 

3.4.3.  SUBESTACIÓN AZÁNGARO 138/60/22.9 KV  

 

Tal como se indicará anteriormente, esta subestación cuenta con tres niveles de tensión:  

 El lado de 138 kV que permite la conexión al SEIN es de doble barra. 

 El lado de 60 kV es de simple barra y permite atender las cargas alejadas  

 El lado de 22.9 kV es para atender las cargas más cercanas.  
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En esta subestación se cuenta con dos transformadores cuyas características principales son 

las siguientes: 

 

Transformador de tres devanados N° 01 (T1-3D)  

Marca     : Siemens  

Tipo     : Trifásico  

Frecuencia    : 60 Hz  

Número de arrollamientos  : 3  

Potencia nominal   : 38/38/10 MVA (ONAN)  

             47.5/47.5/12.5 MVA(ONAF)  

Tensión nominal primaria  : 138 kV  

Tensión nominal secundaria  : 60 kV  

Tensión nominal terciaria  : 22.9 kV  

Regulación    : ±8x1.25% (lado primario)  

Grupo de conexión   : YN/yn/d5  

Tensión de cortocircuito  

AT/MT     : 11.4 %  

AT/BT     : 8.8 %  

MT/BT     : 5.29 % 

  



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transformador de tres devanados N° 02 (T2-3D)  

Marca     : Tubos Trans Electric  

Tipo     : Trifásico  

Frecuencia    : 60 Hz  

Número de arrollamientos  : 3  

Potencia nominal   : 12/12/5 MVA  

Tensión nominal primaria  : 138 kV  

Tensión nominal secundaria  : 60 kV  

Tensión nominal terciaria  : 22.9 kV  

Regulación    : ±8x1.25% (lado primario)  

Grupo de conexión   : YN/ d5/ yn0 

Tensión de cortocircuito  

AT/MT     : 12.44 %  

AT/BT      : 8.766 %  

MT/BT     : 2.707 %  

 

MT/BT : 5.29 % Niveles de aislamiento 

Vn (kV) Vmax (kV) Vimpulso (kV) Vaplicada (kV) 

138 170 750 38 

60 72.5 325 38 

22.9 24 125 38 
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Los transformadores no pueden operar en paralelo en el lado de 60 kV debido al grupo de 

conexión que poseen.  

El lado de 22.9 kV alimenta a la localidad de Azángaro y las demás zonas aledañas. 

 

3.4.4.  SUBESTACIÓN PUTINA 60 KV  

 

La subestación Putina es una subestación de seccionamiento en un solo nivel de tensión 60 

kV. Cuenta con tres bahías y son las siguientes:  

 Bahía de llegada de la línea proveniente de la subestación Azángaro  

 Bahía de salida a la subestación Huancané  

 Bahía de salida a la subestación Ananea 

 

3.4.5.  SUBESTACIÓN HUANCANÉ 60/22.9  KV  

 

La subestación Huancané cuenta con un transformador de tres devanados, cuyas 

características principales son las siguientes:  

 

MT/BT : 5.29 % Niveles de aislamiento 

Vn (kV) Vmax (kV) Vimpulso (kV) Vaplicada (kV) 

138 170 450 70 

60 72.5 325 140 

22.9 24 95 50 
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Tipo      : Trifásico  

Frecuencia     : 60 Hz  

Número de arrollamientos   : 3  

Potencia nominal    : 6.25/6.25/2 MVA  

Tensión nominal primaria   : 60 kV 

Tensión nominal secundaria   : 22.9 kV  

Tensión nominal terciaria   : 10 kV  

Regulación     : ±10x1% (lado primario)  

Grupo de conexión     : YN/yn/d1  

Para efectos del presente estudio, la carga de esta subestación se ha concentrado en la barra 

de 60 kV 

 

3.2.5. SUBESTACIÓN ANANEA 60/22.9  KV  

 

La subestación Ananea se encuentra equipada de la siguiente manera:  

 Bahía de llegada en 60 kV  

 Sistema de barras simple en 60 kV  

 Dos bahías de transformación  

 Sistema de barras en 22.9 kV  

La bahía de llegada en 60 kV se encuentra equipada con pararrayos, transformador de 

tensión, transformador de corriente y un interruptor-seccionador.  

Las características del pararrayos son las siguientes: 
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Las características del transformador de tensión son las siguientes:  

Tipo      : Capacitivo  

Marca      : ABB  

Año      : 2009  

Frecuencia     : 60 Hz  

Tensión nominal    : 60000 / √3  

Tensión máxima    : 72.5 kV  

Nivel de aislamiento interno  

Frec. Industrial    : 140 kV BIL : 325 kV  

Nivel de aislamiento externo  

Frec. Industrial    : 185 kV BIL : 450 kV 

 

Las características del transformador de corriente son las siguientes:  

Marca      : ABB  

Año      : 2012  

Corriente     : 450 A  

Tensión máxima    : 72 kV  
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Nivel de aislamiento interno  

Frec. Industrial    : 140 kV BIL : 325 kV 

 

Las características del seccionador-interruptor son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Desde el sistema de barras en 60 kV parten dos bahías de transformación equipados con 

seccionador de barras, interruptor y transformador de corriente.  

 

Las características técnicas del seccionador de barras son las siguientes:  

 

 

 

 

 

Marca  : ABB  

Tipo  : Seccionador – interruptor  

Corriente nominal  : 2000 A  

Corriente cc  : 40 kA  

Tensión nominal  : 60 kV  

Tensión máxima  : 123 kV  

BIL  : 550 kV  

Corriente nominal  : 800 A  

Corriente Cortocircuito  : 25 kA  
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Las características del interruptor son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características del transformador de corriente son las siguientes: 

 

 

 

 

La subestación Ananea cuenta actualmente con un transformador de tres devanados cuyas 

características son las siguientes: 

 

Marca      : Delcrosa  

Tipo      : Trifásico  

Año      : 2010  

Frecuencia     : 60 Hz  

Número de arrollamientos   : 3  

Potencia nominal    : 7 MVA (ONAN)  9 MVA(ONAF)  

Marca  : ABB 

Tensión nominal  : 60 kV  

Tensión máxima  : 145 kV  

BIL  : 450 kV  

Corriente nominal  : 1200 A  

Corriente Cortocircuito  : 25 kA  

Marca  : ABB 

Año  : 2009  

Corriente  : 60-120 / 5 A  
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Tensión nominal primaria   : 57 kV  

Tensión nominal secundaria   : 22.9 kV  

Tensión nominal terciaria  : 10 kV (Compensación)  

Regulación     : ±10x1% (lado primario)  

Grupo de conexión    : YN/yn/d1  

Tensión de cortocircuito   : 7.9 % 

Cabe indicar que este transformador viene equipado con pararrayos con contador de descarga 

tanto en el lado de alta como en el lado de baja tensión. Las características del pararrayos del 

lado de alta tensión son las siguientes: 

 

En el lado de 22.9 kV se cuenta con dos circuitos principales que alimentan al sistema de 

barras. Cada uno de estos circuitos está conformado por transformador de corriente, 

interruptor y seccionador de barras. El sistema de barras cuenta con transformadores de 

tensión.  

Desde el sistema de barras en 22.9 kV se tiene 7 circuitos de salida, cada uno de ellos 

equipados de la siguiente manera:  

 Seccionador de barras  
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 Interruptor  

 Transformador de corriente  

 Seccionador de línea con cuchilla de puesta a tierra  

 Pararrayos con contador de descarga  

 

Se muestra el diagrama unifilar de la subestación donde se puede apreciar el equipamiento 

con que cuenta la subestación.  

En la sala de control se encuentra ubicado los siguientes tableros:  

 Tablero de mando, control y señalización, el cual se encuentra equipado con un 

cuadro anunciador de alarmas, un controlador de bahías y un analizador de redes.  

 Tablero de protección y medición 60 kV, el cual se encuentra equipado con un relé 

de protección principal (87L), relé de protección de respaldo (21), medidor 

multifunción lado 60 kV y borneras de prueba.  

 Tablero de protección y medición del transformador N° 01, equipado con relé de 

protección principal (87T), relé de respaldo lado 60 kV, relé de respaldo lado 22.9 

kV, medidor multifunción lado 22.9 kV y borneras de prueba.  

 Tablero de protección y medición de los circuitos de salida en 22.9 kV( seis relés)  

 Tablero de medición de los circuitos de salida en 22.9 kV (seis circuitos)  

 Tablero de regulación automática del transformador N° 01, incluyendo un regulador 

de tensión. Actualmente la regulación se hace en forma manual debido a que la 

operación automática se encuentra malograda. 
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 Tablero RTU. Contiene la distribución de fibra óptica, un router, un switch y la unidad 

terminal remota  

 Un tablero de regulación del transformador N° 2, que incluye un relé electrónico de 

regulación de tensión  

 Un tablero de protección y medición del transformador N° 2. Contiene un medidor 

multifunción, relé de protección para el lado de 60 kV, relé de protección diferencial, 

relé de protección del lado de 22.9 kV, un medidor multifunción para el lado de 22.9 

kV y borneras de prueba  

 Tablero de protección y medición de los circuitos de salida en 22.9 kV, conteniendo 

un relé de protección, un medidor multifunción, un analizador y borneras de prueba 

para cada circuito de salida (salidas 6 y 7).  

 Adicionalmente se cuenta con los tableros de servicios auxiliares correspondientes.  

 

3.4.6. SUBESTACIÓN MINERA EL DORADO 22.9  KV  

 

La subestación El Dorado en el nivel de tensión de 22.9 kV cuenta con 03 circuitos y son 

los siguientes:  

 Circuito de llegada proveniente de la subestación Ananea  

 Circuito (derivación) de salida a chutes de lavado.  

 Circuito de salida a campamento el Dorado, laboratorio químico y otros.
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3.4.7. LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV AZANGARO – PUTINA (L -6024) 

 

Esta línea parte desde la SE Azángaro y su longitud aproximada es de 40 Km hasta llegar al 

a SE Putina. El conductor utilizado es de aluminio del tipo AAAC de 150 mm². Es del tipo 

de torres de celosía con aisladores del tipo polimérico. La configuración de los conductores 

es del tipo triangular.  

Datos de la Línea de Transmisión:  

 Longitud: 40.06 km  

 Capacidad: 395 A 

 RL1 = 9.094 ohm primarios.  

 XL1 = 27.281 ohm primarios 

 

3.4.8. LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV PUTINA  – HUANCANE (L -6026) 

 

Esta línea parte desde la SE Putina y su longitud aproximada es de 34 Km hasta llegar al a 

SE Huancané. El conductor utilizado es de aluminio del tipo AAAC cuya sección es de 150 

mm². Es del tipo de torres de celosía con aisladores del tipo polimérico. La configuración de 

los conductores es del tipo triangular.  

Datos de la Línea de Transmisión:  

 

 Longitud: 34.15 km  

 Capacidad: 395 A  

 RL1 = 7.752 ohm primarios.  
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 XL1 = 23.256 ohm primarios. 

 

3.4.9. LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV PUTINA  – ANANEA (L -6025) 

 

Al igual que en los dos casos anteriores, esta línea también es con conductor de aluminio del 

tipo AAAC cuya sección es de 150 mm² en todo su recorrido desde la SE Putina hasta la SE 

Ananea. Es del tipo de torres de celosía con aisladores del tipo polimérico. La configuración 

de los conductores es del tipo triangular. En el Anexo N° 01 se muestra el Diagrama Unifilar 

del Sistema Eléctrico involucrado.  

Datos de la Línea de Transmisión:  

 Longitud: 49.71 km  

 Capacidad: 395 A  

 RL1 = 11.284 ohm primarios.  

 XL1 = 33.853 ohm primarios. 

 

3.4.10. DEMANDA ELÉCTRICA DEL SISTEMA 

 

Para el estudio de la demanda eléctrica del sistema se cuenta con información estadística de 

las diferentes subestaciones involucradas. Dicha información corresponde a los reportes de 

los últimos meses del presente año.  

Para el análisis correspondiente se ha considerado la máxima demanda que se presentó en el 

período de análisis en la barra de 60 kV en la subestación de Azángaro y en base a ello se 
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determina la demanda de las demás subestaciones para la misma fecha y hora. En la Gráfica 

N° 3.2 se muestra la máxima demanda de la subestación Azángaro. 

Figura 3.2:18Máxima Demanda Subestación Azángaro 60 KV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

De la gráfica anterior se tiene los siguientes comentarios:  

 El diagrama de carga obtenido es atípico debido a que la máxima demanda del sistema 

se produce en horas de la mañana.  

 También se puede apreciar que entre las 10:00 y las 12:00 horas existe una caída 

súbita de la demanda.  

 El factor de potencia en horas de máxima demanda es menor que en horas punta.  

 Ello indica la presencia de motores eléctricos en la carga del sistema.  

 La máxima demanda de esta subestación en el nivel de 60 kV corresponde a las 

demandas de las subestaciones de Huancané y Ananea.
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Figura 3.3:19Máxima Demanda Subestación Huancané 60 KV 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

De la gráfica de la Figura N° 3.3 se tiene los siguientes comentarios:  

 El diagrama corresponde a un diagrama típico residencial  

 La máxima demanda en esta subestación se presenta en horas punta (entre las 18:00 

y las 23:00 horas) y no es coincidente con la máxima demanda del sistema  

 El factor de potencia en horas punta es mayor que el correspondiente a la máxima 

demanda del sistema, lo cual indica la presencia del consumo residencial.  
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Figura 3.4:20 Máxima Demanda Subestación Ananea 60 KV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

De la gráfica de la Figura N° 3.3 se tiene los siguientes comentarios:  

 La demanda de la SE Ananea es la que predomina en el sistema eléctrico en 60 kV 

proveniente de la SE Azángaro.  

 En esta subestación se produjo una caída intempestiva de la demanda entre las 10:00 

y 12:00 horas, hecho que se refleja en las gráficas de las subestaciones Ananea y 

Azángaro.  
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 El factor de potencia es esta subestación es relativamente bajo tanto en horas de 

máxima demanda como en horas punta. 

 

En la gráfica de la figura N° 3.5 se ha superpuesto las demandas de las subestaciones 

involucradas en el sistema eléctrico involucrado en el presente estudio. En la misma se puede 

apreciar que la demanda principal del sistema es la demanda de la subestación Ananea. 

 

Figura 3.5:21Máxima Demanda del Sistema 60 KV 

 

 

 

 

 

Fig.  2: Máxima Demanda del Sistema 60 KV 

 

Elaboración Propia.
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3.5.  SISTEMA ELÉCTRICO PROYECTADO 

 

El sistema eléctrico está comprendido por la ampliación de la subestación Ananea y la Red 

Primaria en 22.9 kV que ya ha sido construida entre las subestaciones de Ananea y Minera 

el Dorado. 

 

3.5.1. RED PRIMARIA 22.9 KV ANANEA MINERA EL DORADO - ANANEA 

 

Esta línea ha sido construida recientemente con la finalidad de dar suministro eléctrico a la 

mina MINERA EL DORADO - ANANEA desde el SEIN conectándose en la SE Ananea. 

 

Las características principales de esta Red Primaria son las siguientes:  

Nivel de tensión    : 22.9 kV  

Número de ternas    : 1  

Tipo de conductor    : AAAC Sección: 50 mm²  

Longitud     : 0.764 Km  

Punto de inicio    : SE Ananea  

Coordenadas referenciales   : X = 443753; Y = 8377483  

Punto de llegada    : SE Mina El Dorado  

Coordenadas referenciales   : X = 443332; Y = 8376861    

Altura mínima    : 4660 msnm  
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La Red Primaria está conformada con estructuras de C.A.C. (de 12 m), con retenidas 

inclinadas y crucetas de madera y concreto para la zona accesible e inaccesible.  

Cabe indicar que la línea tanto en la subestación Ananea como en la subestación de la minera 

el Dorado se encuentra conectado a una misma celda.  

Debido a esta particularidad las red instalada es independiente y la única función que cumple 

es la de reducir pérdidas y disminuir la caída de tensión. 

3.6. ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGA 
 

El análisis de flujo de carga nos permite definir el comportamiento del sistema eléctrico es 

estado estable. Se procede a efectuar el análisis de flujo de carga en máxima demanda para 

ver los niveles mínimos de tensión, y también en mínima demanda para determinar las 

tensiones máximas del sistema. 

 

3.6.1. VARIACIONES DE TENSIÓN 

 

En la Gráfica N° 22 se puede ver la variación de la tensión en la barra de 60 kV de la 

Subestación Azángaro para el día de máxima demanda.  
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Figura 3.6:223Variaciones de Tensión en la barra de 60 KV de la S.E. Azángaro 

Elaboración Propia. 

De la gráfica anterior se puede apreciar que la tensión en la barra de 60 kV en la SE Azángaro 

varía entre 1.02 y 1.0 en p.u. (por unidad). Estos resultados nos muestran que la variación de 

la tensión en esta barra es poco sensible a las variaciones de potencia y por tanto el sistema 

eléctrico es estable. 

En forma similar, en la Gráfica N° 3.6 se puede apreciar la variación de la tensión en la 

barra de 22.9 kV de la SE Ananea.  
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Figura 23.7: Variaciones de Tensión en la barra de 60 KV de la S.E. Ananea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Los resultados nos indican que la tensión en esta barra es sensible a las variaciones de 

potencia del sistema ya que oscila entre 1.06 y 0.94 p.u. Los valores pico de tensión se 

producen cuando se presenta la mínima carga y los valores mínimos se producen cuando el 

sistema se encuentra con la máxima demanda.  

El resultado anterior permite definir en forma aproximada la tensión nominal del 

transformador de 0.5 MVA. El valor final será definido con los flujos de carga a efectuarse 

tanto en mínima como en máxima demanda.  
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3.6.2. CARGAS CONSIDERADAS 

 

En base a los reportes de consumo, se ha definido las cargas a considerar en el estudio de 

flujo de carga. En la Tabla N° 3.1 se muestra dichas cargas. 

 

Tabla N° 3.1:4Datos de Flujo de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

3.6.3. SOFTWARE UTILIZADO 

 

Las simulaciones desarrolladas para el análisis de las alternativas para la conexión de la Línea 

22.9 kV Ananea – Minera el Dorado han sido realizadas utilizando el software DIGSILENT 

Power Factory versión 14.1.  
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3.6.4. CONFIGURACIÓN ACTUAL Y PROYECTADA 

 

CASO BASE: CONFIGURACION ACTUA L  

 Los niveles de tensión en la barra HUANCANE  60kV y ANANEA 60kV se 

encuentra operando por debajo del rango permitido 0.94 y 0.89 de su factor de 

Potencia respectivamente.  

 Los niveles de tensión en el alimentador de 22.9kV de la SE. Azángaro se encuentran 

dentro de los límites permitidos 0.95 p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SE. ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 54.59%.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 15.77%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L- 6024, L-6026 y 

L-6025) siendo su máxima cargabilidad 35.61%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 24.93%.  

 También se ha definido que para la operación de la minera el Dorado con el 

suministro de energía desde el SEIN será necesario instalar un banco de 

condensadores de 200 KVAR en la barra de 22.9 kV en la subestación de la Minera 

el Dorado.  

 Según las coordinaciones efectuadas con MINERA EL DORADO - ANANEA, la 

máxima carga que tomará la mina MINERA EL DORADO - ANANEA de la 

subestación Ananea está en el orden de los 400 KW.  
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 Según las coordinaciones efectuadas con MINERA EL DORADO - ANANEA, las 

cargas consideradas en la subestación de la Minera el Dorado operan con un factor 

de potencia de 0.97.  

 

CASO PROYECTADO  

 Los niveles de tensión en las barras de las Subestaciones Huancané y Ananea 60kV 

se encuentran operando por debajo del rango permitido entre 0.89 y 0.80 p.u. 

respectivamente, los niveles de tensión en las barras de Ananea 22.9kV se encuentra 

entre 0.85 y 0.89 p.u. así mismo se observa que los niveles de tensión en las barras 

de la SE. Minera el Dorado se encuentran en 0.79 p.u.  

 Los niveles de tensión en el alimentador de 22.9kV de la SE. Azángaro se encuentran 

dentro de los límites permitidos 0.95 p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SET ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 54.59% y el transformador de potencia 

DELCROSA de 9MVA se encuentra en Stand Bye.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 15.95%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024 y L-6025) 

siendo su máxima cargabilidad 35.61%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro- Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 25.22%.  
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 El transformador de la SE. Minera El Dorado (T1_0.5MVA) se proyecta operar al 

inicio de las actividades a una cargabilidad de 65.52%.  

 

A LT E R N AT I V A 1:  

 Los niveles de tensión en las barras de las Subestaciones Huancané y Ananea 60kV 

se encuentran operando por debajo del rango permitido entre 0.89 y 0.79 p.u. 

respectivamente, el nivel de tensión en la barra de Ananea 22.9kV es de 0.84 p.u. así 

mismo se observa que los niveles de tensión en las barras de la SE. MINERA EL 

DORADO se encuentran en 0.78 p.u..  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SE. ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 54.59%.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 29.81%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024 y L-6025) 

siendo su máxima cargabilidad 32.60% y 31.07%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 47.03%.  

 El transformador de la SE. Minera El Dorado (T1_0.5MVA) se proyecta operar al 

inicio de las actividades a una cargabilidad de 65.52%.  
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A LT E R N AT I V A 2:  

 Para mejorar los niveles de tensión en la zona del proyecto y reducir la cargabilidad 

del transformador de potencia ABB (15MVA), se calcula mediante la simulación de 

flujo de potencia que es necesario implementar un banco de condensadores de 200 

KVAR en la SE. Minera el Dorado a 22.9kV.  

 Considerando la implementación de este banco de condensadores, los niveles de 

tensión en las barras de la Subestación Ananea 60kV se encuentran operando por 

debajo del rango permitido 0.92 p.u. los niveles de tensión en la barra de Ananea 

22.9kV operan dentro del rango permitido 0.99 p.u. así mismo se observa que los 

niveles de tensión en la barras de la SE. MINERA EL DORADO se encuentra en 1.03 

p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SE. ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 53.93%.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 24.71%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024 y L-6025) 

siendo su máxima cargabilidad 25.50% y 23.98%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 38.93%.  

 El transformador de la SE. Minera el Dorado (T1_0.5MVA) se encuentra operando a 

una cargabilidad de 51.02%.  
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 La barra de Azángaro en 60kV debe operar en 63kV para mejorar los niveles de 

tensión en la SE Ananea, para así posibilitar la conexión de la minera el Dorado, 

también permitirá obtener un buen nivel de tensión en la SE Mina.  

 

3.7. ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIA 

 

Para el análisis de flujo de potencia se considera la siguiente metodología:  

 

a. Primeramente, se reproducirá la condición de operación de la zona del proyecto para 

el escenario de máxima demanda, sin las nuevas instalaciones (ESCENARIO SIN 

PROYECTO). Mostrando los niveles de flujo de potencia y las tensiones en la zona 

de influencia antes del ingreso del nuevo proyecto.  

b. Seguidamente, se procederá a agregar las nuevas instalaciones de LA 

COOPERATIVA MINERA EL DORADO, para determinar el efecto del nuevo 

proyecto sobre la operación en la zona de influencia (ESCENARIO CON 

PROYECTO). Para este escenario se considerará en servicio el transformador de 

potencia ABB de 15MVA y la conexión de la línea distribución de 22.9kV hacia la 

SE. Minera el Dorado. Mostrando los niveles de flujo de potencia y las tensiones en 

la zona de influencia del proyecto de acuerdo al escenario proyectado.  

 

Para los siguientes escenarios se considerará que el transformador de potencia ABB de 

15MVA que se encuentra en servicio, por lo que se evaluará las siguientes alternativas, para 

determinar la mejor opción de conexión al sistema: 
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Alternativa 1: Utilización de la línea en 22.9kV Azángaro - Ananea - Minera el Dorado.  

Alternativa 2: Utilización de la línea en 22.9kV Azángaro - Ananea – Minera el Dorado, 

considerando un banco de condensadores en la SED. Minera el Dorado, la capacidad se 

determina con la simulación.  

 

Para evaluar los resultados de los flujos de potencia se ha considerado como criterio, que los 

equipos de transmisión no sobrepasen su capacidad y las tensiones en las barras y nodos del 

sistema y se encuentren dentro del rango establecido en la Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER): 

 

Operación Normal: 

 

 Niveles de tensiones admisibles en barra.  

 Operación normal: ±5%  

 Vn Niveles de tensiones admisibles en barras de Media Tensión (MT):  

 Operación normal: ±6%Vn.  

 Niveles de tensiones admisibles en barras de Baja Tensión (BT):  

 Operación normal: ±7.5%Vn  

 Cargas en líneas y transformadores.  

 Líneas de transmisión: 100% de su potencia nominal.  

 Transformadores de potencia: 100% de su potencia nominal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Los resultados del flujo de potencia se muestran, a modo de resumen se presentan los 

cuadros de resultados que se obtienen de las simulaciones de corto circuito y simulaciones 

de flujo de potencia. 
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Tabla N° 4.1:5Análisis de Cortocircuito sin compensación 
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Tabla N° 4.2:6Diagrama de Cortocircuito sin Compensación 
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Tabla N° 4.3:7Análisis de Cortocircuito con Compensación. 
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Tabla N° 4.4:8Diagrama de Cortocircuito con Compensación 
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Tabla N° 4.5:9Análisis de Flujo de Potencia en Barras sin Compensación 
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Tabla N° 4.6:10Diagrama de Flujo de Potencia sin Compensación 
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Tabla N° 4.7:11Análisis de Flujo de Potencia elementos de borde sin Compensación 
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Tabla N° 4.8:12Análisis completo de Flujo de Potencia  sin Compensación 
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Tabla N° 4.913: Resumen del Análisis completo de Flujo de Potencia sin 

Compensación 
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Tabla N° 4.140: Análisis de Flujo de Potencia en barras con compensación 
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Tabla N° 4.151: Análisis de Flujo de Potencia  del sistema con compensación 
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Tabla N° 4.162: Análisis de Flujo de Potencia elementos de borde con compensación 
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Tabla N° 4.173: Diagrama de Flujo de Potencia  con compensación 

 

  



100 
 

  



101 
 

  



102 
 

  



103 
 

Tabla N° 4.184: Resumen del Análisis de Flujo de Potencia con compensación 

 

  



104 
 

I. CASO PROYECTADO.  

Los resultados que se observan en este caso son 

De las tablas anteriormente descritas podemos decir lo siguiente: 

 Los niveles de tensión en la barra HUAN_60kV y ANAN_60kV se encuentra 

operando por debajo del rango permitido 0.94 y 0.89 respectivamente.  

 Los niveles de tensión en el alimentador de 22.9kV de la SE. Azángaro se encuentran 

entro de los límites permitidos 0.95 p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SE. ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 54.59%.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 15.77%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024, L- 6026 y 

L-6025) siendo su máxima cargabilidad 35.61%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 24.93%. 

 

II. CASO PROYECTADO.  

Los resultados que se observan en este caso son: 

 

 Los niveles de tensión en las barras de las Subestaciones Huancané y Ananea 60kV 

se encuentran operando por debajo del rango permitido entre 0.89 y 0.80 p.u. 

respectivamente, los niveles de tensión de en las barras de Ananea 22.9kV se 
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encuentra entre 0.85 y 0.89 p.u. así mismo se observa que los niveles de tensión en 

las barras de la SE. Minera se encuentran en 0.79 p.u.  

 Los niveles de tensión en el alimentador de 22.9kV de la SE. Azángaro se encuentran 

dentro de los límites permitidos 0.95 p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SET ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 54.59%.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 15.95%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024 y L- 6025) 

siendo su máxima cargabilidad 35.61%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 25.22%.  

 El transformador de la SE. Minera el Dorado (T1_0.5MVA) se encuentra operando a 

una cargabilidad de 66.65%. 

 

4.2. ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN 

 

III. ALTERNATIVA 01: 

 

Los resultados que se observan en este caso son: 

 Los niveles de tensión en las barras de las Subestaciones Huancané y Ananea 60kV 

se encuentran operando por debajo del rango permitido entre 0.89 y 0.80 p.u. 
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respectivamente, los niveles de tensión de en las barras de Ananea 22.9kV se 

encuentra entre 0.85 y 0.89 p.u. así mismo se observa que el nivel de tensión en la 

barra de la SE. Minera se encuentra en 0.79 p.u.  

 Los niveles de tensión en el alimentador de 22.9kV de la SE. Azángaro se encuentran 

entro de los límites permitidos 0.95 p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SET ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de de 20.42%. 

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 15.95%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024 y L- 6025) 

siendo su máxima cargabilidad 35.61%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 25.22%.  

 El Transformador de la SE. Minera (T1_0.5MVA) se encuentra operando a una 

cargabilidad de 66.65% 

 

ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN  

IV. ALTERNATIVA 2:  

 

 Los niveles de tensión en las barras de las Subestaciones Huancané y Ananea 60kV 

se encuentran operando por debajo del rango permitido entre 0.89 y 0.79 p.u. 

respectivamente, el nivel de tensión en la barra de Ananea 22.9kV es de 0.84 p.u. así 
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mismo se observa que los niveles de tensión en la barra de la SE. minera el Dorado 

se encuentran en 0.78 p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SE. ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 54.59%.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 29.81%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024 y L- 6025) 

siendo su máxima cargabilidad 32.60% y 31.07%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 47.03%.  

 El transformador de la SE. Minera (T1_0.5MVA) se encuentra operando a una 

cargabilidad de 68.14% y 67.32% 

 

V.  ALTERNATIVA 03. 

 

Los resultados que se observan en este caso son: 

 

 Para mejorar los niveles de tensión en la zona del proyecto y reducir la cargabilidad 

del transformador de potencia ABB de 15MVA, se calcula mediante la simulación de 

flujo de potencia que es necesario implementar un banco de condensadores de 

200KVAR en la SE. Minera 22.9kV.  
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 Considerando la implementación de este banco de condensadores, los niveles de 

tensión en las barras de la Subestación Ananea 60kV se encuentran operando por 

debajo del rango permitido 0.92 p.u. los niveles de tensión en la barra de Ananea 

22.9kV operan dentro del rango permitido 0.99 p.u. así mismo se observa que los 

niveles de tensión en las barras de la SE. Minera el Dorado se encuentra en 1.03 p.u.  

 El transformador ABB de 15MVA instalado en la subestación SE. ANANEA se 

encuentra operando a una cargabilidad de 53.93%.  

 El transformador TR instalado en la SE. Azángaro se encuentra operando a una 

cargabilidad de 24.71%.  

 No se observa sobrecargas en las líneas de transmisión de 60kV (L-6024 y L- 6025) 

siendo su máxima cargabilidad 25.50% y 23.98%.  

 No se observa sobrecarga en las líneas de distribución 22.9kV Azángaro - Ananea 

siendo su máxima cargabilidad al inicio de este alimentador de 38.93%.  

 El Transformador de la SE. Minera el Dorado se encuentra operando a una 

cargabilidad de 51.02%. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

1. Se realizó la evaluación y análisis de los parámetros de la subestación eléctrica de 

distribución en 22.9 KV, al realizar el incremento de la compensación reactiva 

capacitiva en compañía minera el Dorado Ananea – Puno se mejoró el factor de 

Potencia y la Potencia Reactiva. 

 

2. Se evaluó los parámetros físicos los cuales al evaluar los parámetros tales como 

Tensión, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, las Potencias, Flujo 

de Potencia en las Líneas y Subestación y se estableció colocar un banco de 

condensadores en la Subestación de la Minera para compensar la Potencia Reactiva 

ya que se cuenta con Electrobombas, utilizando Energía Eléctrica se tendrá ahorro en 

cuanto al suministro de Energía Eléctrica  respecto al generador que se tenía 

anteriormente en la Mina. 

 

3. Se realizar un análisis teórico en el Marco Teórico del desarrollo del presente trabajo 

de investigación. 

 

4. Mediante la compensación reactiva capacitiva se seleccionó el equipo más adecuado 

para la subestación eléctrica, utilizando las tablas de Compensación de Potencia. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

Continuar con la investigación en este campo del área eléctrica mediante la 

compensación reactiva al transformador ya que existe diferentes tipos de compensación los 

cuales se adecuarán de acuerdo a las necesidades técnicas y económicas del sistema a 

analizar. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: CONSUMO DE MAXIMA DEMANDA 

REPORTE DE CONSUMO DE MAXIMA DEMANDA SUBESTACION AZANGARO 60 

KV  

FECHA: 17-07-2017 
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REPORTE DE CONSUMO DE MAXIMA DEMANDA SUBESTACION HUANCANE 60 

KV  

FECHA: 17-07-2017 
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REPORTE DE CONSUMO DE MAXIMA DEMANDA SUBESTACION ANANEA 60 KV  

FECHA: 17-07-2017 
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ANEXO N° 02: PLANOS 

 

PLANO GENERAL DE R.P. y SUBESTACION EN 22,9 KV    GEN - 001 

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION EN 22,9/0.38-0.22 KV, 3ø, 500  KVA GEN - 002 
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PLANO GENERAL DE R.P. y SUBESTACION EN 22,9 KV 

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION EN 22,9/0.38-0.22 KV, 3ø, 500  


