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AC B D
D

Ve
OB

D

B

R

ARRIBA

13.04 m²

Sala de
Inmunizaciones

109

UCE

N.P.T.±0.00

B2

10.25

35.80 m²

Almacén
Especializado

130

UFA

N.P.T.±0.00

B3
2.54

Circulación

142
UPC

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

100.28 m²

PATIO  DE
MANIOBRAS

165

UC

N.P.T.±0.00

B5

61.81 m²

ESTACIONAMIENTO
EMERGENCIA

164

UC

N.P.T.±0.00

B5

No cerrado
INGRESO 01

N.P.T.±0.00

?
?

?

?

N.P.T.?

?

?

5.61

3.50

5.39

18.82 m²
Triaje

114

UCE

N.P.T.±0.00

B1

15.47 m²

Consultorio
Odontológico

103

UCE

N.P.T.±0.00

B2

24.71 m²

Consultorio Medicina
General

104

UCE

N.P.T.±0.00

B1

13.58 m²

Tópico de Proc.
Cons. Ext.

121

UCE

N.P.T.±0.00

B2

1.46

5.45 m²
Caja

112

UCE

N.P.T.±0.00

B1 0.90

6.18

12.30 m²
Admición y Citas

111

UCE

N.P.T.±0.00

B1

3.55 m²
Cuarto de Limpieza

122

UCE

N.P.T.±0.00

B2

15.97 m²
Archiv. His. Clínicas

113

UCE

N.P.T.±0.00

B1

3.50

14.21 m²
Control Prenatal

124

UCE

N.P.T.±0.00

B2 3.75 m²
Cuarto II.EE.

169

USG

N.P.T.±0.00

B2

21.24 m²
Psicoprofilaxis

106

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.00

11.71 m²
Teleconsultorio

125

UCE

N.P.T.±0.00

B2

10.83 m²
SS.HH. Personal

126

UCE

N.P.T.±0.00

B2

6.00

6.00

23.62 m²

Sala de Estimulación
Temprana

127

UCE

N.P.T.±0.00

B2

17.05 m²

Atención al Adulto
Mayor

115

UCE

N.P.T.±0.00

B2

22.10 m²
Consultorio CRED

123

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.44 m²

Soporte de
Radiología

102

UCE

N.P.T.±0.00

B2

2.15 m²
Closet II.EE

128

USG

N.P.T.±0.00

B2

12.49 m²

Consultorio Prev.
Cáncer

101

UCE

N.P.T.±0.00

B2

12.13 m²

Consultorio de
Enfermedades No
transmisibles

117

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.56
33.27 m²

Dispensación y
Expendio

129

UFA

N.P.T.±0.00

B3

3.50

5.28

16.12 m²

Seguimiento
Farmacia

131

UFA

N.P.T.±0.00

B3
36.69 m²

Cadena de Frio

132

UCF

N.P.T.±0.00

B3

11.08 m²
CF. Admi Recepción

135

UCF

N.P.T.±0.00

B3

9.06 m²
Soporte Técnico

134

UCF

N.P.T.±0.00

B3

5.58

3.06

2.52

14.15 m²

Registro de
Laboratorio

136

UPC

N.P.T.±0.00

B4

13.27 m²
Toma de Muestras

137

UPC

N.P.T.±0.00

B4

10.58 m²

Lavado y
Desinfeción

138

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.00

5.32
23.87 m²

Laboratorio de
Microbiología

148

UPC

N.P.T.±0.00

B4

0.96

2.50

22.80 m²

Laboratorio de
Bioquímica

147

UPC

N.P.T.±0.00

B4

14.94 m²

Laboratorio de
Hematología

146

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.42 m²
SS.HH

140

UPC

N.P.T.±0.00

B4

1.82

1.71

3.82

1.66 m²

CUARTO DE
LIMPIEZA

141

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.78 m²
SS.HH. VARONES

139

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.96 m²

Almacen de
insumos

143

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.41 m²
Ducha

145

UPC

N.P.T.±0.00

B4

3.70 m²
Esclusa

144

UPC

N.P.T.±0.00

B4

0.89

21.98 m²

Tópico de Urgencias
y Emergencias

160

AEM

N.P.T.±0.00

B4

4.03

9.18 m²
Sala de Espera

162

AEM

N.P.T.±0.00

B4

20.11 m²

Tópico de
Procedimiento de
Enfermería

150

AEM

N.P.T.±0.00

B4

22.18 m²
Obs. de Emergencia

149

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.01 m²
Esterilización

156

AEM

N.P.T.±0.00

B4

5.99 m²

Estacionamiento de
Carritos

159

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.08 m²

Descontaminación
y Lavado

158

AEM

N.P.T.±0.00

B4

7.35 m²

Preparación y
Empaque

157

AEM

N.P.T.±0.00

B4

13.41 m²

Almacenamiento de
Material
Esterilizado

155

AEM

N.P.T.±0.00

B4

2.39
8.27 m²

Estar de Personal

154

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.04 m²
Botadero Clínico

153

AEM

N.P.T.±0.00

B4

Habitación redundante
SS.HH.Mixto

163

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.51 m²
Admisión

161

AEM

N.P.T.±0.00

B4

5.44 m²

SS.HH. Público
Varones

119

UCE

N.P.T.±0.00

B2

2.40

2.54

1.20

1.20

35.05 m²
Sala de Espera

105

UCE

N.P.T.±0.00

B1

2.36 m²
SS.HH.

UCET3

Circulación

108
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B1

9.06 m²

SS.HH. Público
Mujeres

120

UCE

N.P.T.±0.00

B2

Circulación

110
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B2

Circulación

152

ÁREA:Circulación m²ÁREA:Circulación m²

AEM

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

9.84 m²
Asensor

133

CV

N.P.T.±0.00

B3

Circulación

151
AEM

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

3.66 m²

SS.HH.
Discapacitados

171

UCE

B2

2.98 m²
SS.HH.

24

UCE

B2

2.98 m²
SS.HH

25

UCE

B2

4.19 m²
Hall Limpieza

27

AEM

4.28 m²
SS.HH. Tópico

28

AEM

B4

2.33 m²
SS.HH.

29

UCE

B2

2.34 m²
SS.HH.

30

UCE

B2

Circulación

31
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B2

P-01 0.90
2.10

2.25

4.55 m²
Asensor

42

CV
N
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B

ABAJO

DD

B

B

A

A

CC

14.49 m²

Servicio Social y
Seguros

204

UCE

N.P.T.+4.00

B1

14.82 m²

RENIEC / Ref. y
Contraref.

202

UCE

N.P.T.+4.00

B1

16.02 m²

Consultorio de
Psicología

201

UCE

N.P.T.+4.00

B1

2.40

2.40

13.13 m²

Consultorio de
Nutrición

219

UCE

N.P.T.+4.00

B1

4.50

10.57 m²

Sala de Lectura y
Entrega

218

AE

N.P.T.+4.00

B1

19.26 m²

Sala de Ecografía
General Y Obstétrica

220

AE

N.P.T.+4.00

B2

3.41 m²
SSHH

222

AE

N.P.T.+4.00

B2

22.96 m²

Internamiento
Varones

231

AI

N.P.T.+4.00

B2

6.00

12.41 m²

Estación de
Enfermeras

212

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.49 m²
Trabajo Limpio

210

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.67 m²
Trabajo Sucio

211

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.76 m²

Estar de
Enfermeras

209

AI

N.P.T.+4.00

B2

11.72 m²

Internamiento
Niños

217

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.67 5.78

17.12 m²

Internamiento
Posparto

213

AI

N.P.T.+4.00

B2

3.04 m²
SS.HH.

214

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.95 m²
SS.HH.

215

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.14 m²
Almacén equipos

216

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.24

22.88 m²

Internamiento
Mujeres

230

AI

N.P.T.+4.00

B2

7.27

27.29 m²

Sala de Espera
Internamiento

229

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.57

10.93 m²

Atención al Recién
Nacido

228

AI

N.P.T.+4.00

B2

5.40 m²

Estación de
Camillas

226

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.65 m²
Asensor

224

CV

N.P.T.+4.00

B2

4.56 m²

Alm. Residuos
Sólidos

223

AI

N.P.T.+4.00

B2

1.93 2.07

3.77 m²
Cuarto de Limpieza

225

AI

N.P.T.+4.00

B2

30.24 m²
Sala de Dilatación

239

UGP

N.P.T.+4.00

B4

29.38 m²
Sala de partos

233

UGP

N.P.T.+4.00

B4

10.68

4.85

2.40

2.76 m²
SS.HH.

240

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.65 m²
Vestidor Gestante

241

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.10 m²
Lavado de Personal

234

UGP

N.P.T.+4.00

B4 6.15 m²

Cuarto de Pre
Lavado de Instru

235

UGP

N.P.T.+4.00

B4

12.48 m²
Sala de Espera

245

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.84 m²
SS.HH Puerperio

242

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.53 m²
Cuarto de Limpieza

243

UGP

N.P.T.+4.00

B4
2.10

12.79 m²

Estación de
Obstetricia

246

UGP

N.P.T.+4.00

B4 3.50

4.48 m²

Almacén de
equipos

248

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.36 m²
Ropa Limpia

247

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.40

4.15

19.83 m²
Sala de Puerperio

244

UGP

N.P.T.+4.00

B4

7.95 m²

Almacén de
Medicamentos

227

UFA

N.P.T.+4.00

B2

16.00 m²

Depósito para
Equipos

221

UA

N.P.T.+4.00

B2

4.30 m²
Cuarto Séptico

236

UGP

N.P.T.+4.00

B4

3.13 m²

Almacén de Res.
Sólidos

237

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.10 1.55

2.10 1.55

9.18 m²

Atención al Recien
Nacido

232

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.39 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Varones

250

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.97 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Mujeres

251

UGP

N.P.T.+4.00

B4

1.49 1.50
17.92 m²

Estar de personal

249

UGP

N.P.T.+4.00

B4

0.99

5.31 m²
Control de Acceso

238

UGP

N.P.T.+4.00

B4

41.19 m²

Almacén general y
Medicamentos

UA

N.P.T.+4.00

B5

9.94 m²

Área de recepción y
despacho

UA

N.P.T.+4.00

B5

7.86 m²
Secretaría

UAD

N.P.T.+4.00

B32.00

16.82 m²
Jefatura / Dirección

UAD

N.P.T.+4.00

B3

29.33 m²
Sala de Reuniones

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.29

21.81 m²
Pool administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

4.79 m²
SS.HH. V

UAD

N.P.T.+4.00

B3

12.01 m²

Apoyo técnico
Administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.21 m²
SS.HH. M

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.68 m²

Cuarto de Limpieza
y Depósito

UAD

N.P.T.+4.00

B3

2.40

2.40

2.54

0.80

Circulación

205
UCE

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B1

12.03 m²
Sala de Espera

203

UCE

N.P.T.+4.00

B1

8.00 m²

SS.HH. Público
Varones

206

UCE

N.P.T.+4.00
9.18 m²

SS.HH. Público
Mujeres

207

UCE

N.P.T.+4.00

4.17 m²

SS.HH.
Discapacitados

208

UCE

N.P.T.+4.00

2.65 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.74 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

20.31 m²
Almacén General

26

UGP

N.P.T.+4.00

Circulación

32
AI

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B2

Circulación

33
AI

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B2

9.40 m²
Asensor

34

CV

N.P.T.+4.00

B3

20.35 m²
Circulación

35

UAD

N.P.T.+4.00

B3

117.73 m²
Circulación

37

UGP

N.P.T.+4.00

32.13 m²
Circulación

38

UGP

N.P.T.+4.00

16.30 m²
Circulación

39

UGP

N.P.T.+4.00

1.66 1.63
1.74

1.20
1.50
1.50

V-01

6.87 m²
Sala de Espera

41

UAD

N.P.T.+4.00

B3

2.41

9.07 m²

Estar
Administrativo

40

UAD

N.P.T.+4.00

B3

Este Este

Sección_Iluminación_1.0

Sección_Iluminación_1.0

N

FLUJO EMERGENCIA

FLUJO PERSONAL MÉDICO 
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Prevencion y Cntrol
de TBC

42

14.76 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Toma de
Medicamentos

43

8.37 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Limpieza

44

3.98 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Toma de Muestras

45

5.05 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SS.HH. Varones

46

2.84 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH Mujeres

47

2.43 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH Personal

48

2.85 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

Sala de Espera

49

10.87 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Almacén

50

5.48 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH

51

4.08 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

Consejería y
Prevencion ITS, VIH

y SIDA

52

15.01 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

?

?

?

?

N.P.T.?

?

?

Almacén

54

3.53 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SUM

55

132.73 m²

SUM

Almacén

56

8.86 m²

SUM

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SS.HH. Varones

57

3.15 m²

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

Circulación

58

No cerrado

UCE

SS.HH. MUJERES

59

3.61 m²

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

Escaleras

60

40.65 m²

CV

B6

Escaleras

62

18.63 m²

CV

B7

FLUJO EMERGENCIA

FLUJO PERSONAL MÉDICO 

FLUJO INTERNAMIENTO

FLUJO PACIENTES

FLUJO PÚBLICO EN GENERAL 

LEYENDA

FLUJO SERVICIO

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
Como se indica

Planimetría Flujos Nivel
03

A-FLU-03
Esc.    1 : 1001 03_3er_NIV_Plano_Flujos

N



13.04 m²

Sala de
Inmunizaciones

109

UCE

N.P.T.±0.00

B2

10.25

35.80 m²

Almacén
Especializado

130

UFA

N.P.T.±0.00

B3

3.01

2.54

Circulación

142
UPC

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

100.28 m²

PATIO  DE
MANIOBRAS

165

UC

N.P.T.±0.00

B5

61.81 m²

ESTACIONAMIENTO
EMERGENCIA

164

UC

N.P.T.±0.00

B5

No cerrado
INGRESO 01

N.P.T.±0.00

141.26 m²
INGRESO 02

N.P.T.±0.00

B5

5.61

3.50

5.39

18.82 m²
Triaje

114

UCE

N.P.T.±0.00

B1

15.47 m²

Consultorio
Odontológico

103

UCE

N.P.T.±0.00

B2

24.71 m²

Consultorio Medicina
General

104

UCE

N.P.T.±0.00

B1

13.58 m²

Tópico de Proc.
Cons. Ext.

121

UCE

N.P.T.±0.00

B2

1.46

5.45 m²
Caja

112

UCE

N.P.T.±0.00

B1 0.90

6.18

12.30 m²
Admición y Citas

111

UCE

N.P.T.±0.00

B1

3.55 m²
Cuarto de Limpieza

122

UCE

N.P.T.±0.00

B2

15.97 m²
Archiv. His. Clínicas

113

UCE

N.P.T.±0.00

B1

5.00

3.50

14.21 m²
Control Prenatal

124

UCE

N.P.T.±0.00

B2 3.75 m²
Cuarto II.EE.

169

USG

N.P.T.±0.00

B2

21.24 m²
Psicoprofilaxis

106

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.00

11.71 m²
Teleconsultorio

125

UCE

N.P.T.±0.00

B2

10.83 m²
SS.HH. Personal

126

UCE

N.P.T.±0.00

B2

6.00

6.00

23.62 m²

Sala de Estimulación
Temprana

127

UCE

N.P.T.±0.00

B2

17.05 m²

Atención al Adulto
Mayor

115

UCE

N.P.T.±0.00

B2

22.10 m²
Consultorio CRED

123

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.44 m²

Soporte de
Radiología

102

UCE

N.P.T.±0.00

B2

2.15 m²
Closet II.EE

128

USG

N.P.T.±0.00

B2

12.49 m²

Consultorio Prev.
Cáncer

101

UCE

N.P.T.±0.00

B2

12.13 m²

Consultorio de
Enfermedades No
transmisibles

117

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.56
33.27 m²

Dispensación y
Expendio

129

UFA

N.P.T.±0.00

B3

3.50

5.28

16.12 m²

Seguimiento
Farmacia

131

UFA

N.P.T.±0.00

B3
36.69 m²

Cadena de Frio

132

UCF

N.P.T.±0.00

B3

11.08 m²
CF. Admi Recepción

135

UCF

N.P.T.±0.00

B3

9.06 m²
Soporte Técnico

134

UCF

N.P.T.±0.00

B3

5.58

3.06

2.52

14.15 m²

Registro de
Laboratorio

136

UPC

N.P.T.±0.00

B4

13.27 m²
Toma de Muestras

137

UPC

N.P.T.±0.00

B4

10.58 m²

Lavado y
Desinfeción

138

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.00

5.94 0.24 4.50

5.32 23.87 m²

Laboratorio de
Microbiología

148

UPC

N.P.T.±0.00

B4

0.96

2.50

22.80 m²

Laboratorio de
Bioquímica

147

UPC

N.P.T.±0.00

B4

14.94 m²

Laboratorio de
Hematología

146

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.42 m²
SS.HH

140

UPC

N.P.T.±0.00

B4

1.82

1.71

3.82

1.66 m²

CUARTO DE
LIMPIEZA

141

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.78 m²
SS.HH. VARONES

139

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.96 m²

Almacen de
insumos

143

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.41 m²
Ducha

145

UPC

N.P.T.±0.00

B4

3.70 m²
Esclusa

144

UPC

N.P.T.±0.00

B4

0.89

21.98 m²

Tópico de Urgencias
y Emergencias

160

AEM

N.P.T.±0.00

B4

4.03 4.10

2.54

4.40

9.18 m²
Sala de Espera

162

AEM

N.P.T.±0.00

B4

20.11 m²

Tópico de
Procedimiento de
Enfermería

150

AEM

N.P.T.±0.00

B4

22.18 m²
Obs. de Emergencia

149

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.01 m²
Esterilización

156

AEM

N.P.T.±0.00

B4

5.99 m²

Estacionamiento de
Carritos

159

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.08 m²

Descontaminación
y Lavado

158

AEM

N.P.T.±0.00

B4

7.35 m²

Preparación y
Empaque

157

AEM

N.P.T.±0.00

B4

13.41 m²

Almacenamiento de
Material
Esterilizado

155

AEM

N.P.T.±0.00

B4

2.39
8.27 m²

Estar de Personal

154

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.04 m²
Botadero Clínico

153

AEM

N.P.T.±0.00

B4

Habitación redundante
SS.HH.Mixto

163

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.51 m²
Admisión

161

AEM

N.P.T.±0.00

B4

5.44 m²

SS.HH. Público
Varones

119

UCE

N.P.T.±0.00

B2

2.40

2.54

1.20

1.20

35.05 m²
Sala de Espera

105

UCE

N.P.T.±0.00

B1

2.36 m²
SS.HH.

UCET3

Circulación

108
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B1

9.06 m²

SS.HH. Público
Mujeres

120

UCE

N.P.T.±0.00

B2

Circulación

110
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B2

Circulación

152

ÁREA:Circulación m²ÁREA:Circulación m²

AEM

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

9.84 m²
Asensor

133

CV

N.P.T.±0.00

B3

Circulación

151
AEM

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

3.66 m²

SS.HH.
Discapacitados

171

UCE

B2

Leyenda Nombres

AEM

CV

JT

UC

UCE

UCF

UFA

UPC

USG

2.98 m²
SS.HH.

24

UCE

B2

2.98 m²
SS.HH

25

UCE

B2

4.19 m²
Hall Limpieza

27

AEM

4.28 m²
SS.HH. Tópico

28

AEM

B4

2.33 m²
SS.HH.

29

UCE

B2

2.34 m²
SS.HH.

30

UCE

B2

Circulación

31
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B2

17.22 m²
Sala de Espera

43

UPC

B4

Jardín Terapéutica
02

167

No cerrado

JT

N.P.T.±0.00

B6

Piso de piedra

Cirulación
terapéutica

166

50.26 m²

JT

N.P.T.±0.00

B6

Jarin Terapéutico
01

168

96.25 m²

JT

N.P.T.±0.00

B6

4.55 m²
Asensor

42

CV

26.81 m²
Escaleras

44

CV

N.P.T.0.00

- ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA

- UNIDAD DE PATOLOGÍA CÍLINICA

- UNIDAD DE FARMACIA

- UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

- JARDINES TERAPÉUTICOS

- UPC COMPLEMENTARIOS

- CASA DE FUERZA - CADENA DE FRÍO

- UPS SERVICIOS GENERALES

- CIRCULACIÓN VERTICAL

RELLENO CON 
MATERIAL 
PROPIO

RELLENO CON 
MATERIAL 
PROPIO

RELLENO CON 
MATERIAL 
PROPIO MURO DE 

CONTENCIÓN

MURO DE 
CONTENCIÓN

No cerrado
Área Verde

46

JT

No cerrado
Área Verde

47

JT

INGRESO Nº 01

INGRESO Nº 02 
EMERGENCIA

N
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ARQUITECTURA
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DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro
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PROVINCIA: PUNO
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UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
 1 : 100

Planimetría UPS 1er
Nivel

A-UPS-01Esc.    1 : 1001 01_1er_NIV_UPSS



14.49 m²

Servicio Social y
Seguros

204

UCE

N.P.T.+4.00

B1

14.82 m²

RENIEC / Ref. y
Contraref.

202

UCE

N.P.T.+4.00

B1

16.02 m²

Consultorio de
Psicología

201

UCE

N.P.T.+4.00

B1

2.40

2.40

13.13 m²

Consultorio de
Nutrición

219

UCE

N.P.T.+4.00

B1

4.50

10.57 m²

Sala de Lectura y
Entrega

218

AE

N.P.T.+4.00

B1

19.26 m²

Sala de Ecografía
General Y Obstétrica

220

AE

N.P.T.+4.00

B2

3.41 m²
SSHH

222

AE

N.P.T.+4.00

B2

22.96 m²

Internamiento
Varones

231

AI

N.P.T.+4.00

B2

6.00

12.41 m²

Estación de
Enfermeras

212

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.49 m²
Trabajo Limpio

210

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.67 m²
Trabajo Sucio

211

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.76 m²

Estar de
Enfermeras

209

AI

N.P.T.+4.00

B2

11.72 m²

Internamiento
Niños

217

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.67 5.78

17.12 m²

Internamiento
Posparto

213

AI

N.P.T.+4.00

B2

3.04 m²
SS.HH.

214

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.95 m²
SS.HH.

215

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.14 m²
Almacén equipos

216

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.24

22.88 m²

Internamiento
Mujeres

230

AI

N.P.T.+4.00

B2

7.27

27.29 m²

Sala de Espera
Internamiento

229

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.57

10.93 m²

Atención al Recién
Nacido

228

AI

N.P.T.+4.00

B2

5.40 m²

Estación de
Camillas

226

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.65 m²
Asensor

224

CV

N.P.T.+4.00

B2

4.56 m²

Alm. Residuos
Sólidos

223

AI

N.P.T.+4.00

B2

1.93 2.07

3.77 m²
Cuarto de Limpieza

225

AI

N.P.T.+4.00

B2

30.24 m²
Sala de Dilatación

239

UGP

N.P.T.+4.00

B4

29.38 m²
Sala de partos

233

UGP

N.P.T.+4.00

B4

10.68

4.85

2.40

2.76 m²
SS.HH.

240

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.65 m²
Vestidor Gestante

241

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.10 m²
Lavado de Personal

234

UGP

N.P.T.+4.00

B4 6.15 m²

Cuarto de Pre
Lavado de Instru

235

UGP

N.P.T.+4.00

B4

12.48 m²
Sala de Espera

245

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.84 m²
SS.HH Puerperio

242

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.53 m²
Cuarto de Limpieza

243

UGP

N.P.T.+4.00

B4
2.10

12.79 m²

Estación de
Obstetricia

246

UGP

N.P.T.+4.00

B4 3.50

4.48 m²

Almacén de
equipos

248

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.36 m²
Ropa Limpia

247

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.40

4.15

19.83 m²
Sala de Puerperio

244

UGP

N.P.T.+4.00

B4

7.95 m²

Almacén de
Medicamentos

227

UFA

N.P.T.+4.00

B2

16.00 m²

Depósito para
Equipos

221

UA

N.P.T.+4.00

B2

4.30 m²
Cuarto Séptico

236

UGP

N.P.T.+4.00

B4

3.13 m²

Almacén de Res.
Sólidos

237

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.10 1.55

1.39

2.10 1.55

9.18 m²

Atención al Recien
Nacido

232

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.39 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Varones

250

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.97 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Mujeres

251

UGP

N.P.T.+4.00

B4

1.49 1.50
17.92 m²

Estar de personal

249

UGP

N.P.T.+4.00

B4

0.99

5.31 m²
Control de Acceso

238

UGP

N.P.T.+4.00

B4

41.19 m²

Almacén general y
Medicamentos

UA

N.P.T.+4.00

B5

9.94 m²

Área de recepción y
despacho

UA

N.P.T.+4.00

B5

7.86 m²
Secretaría

UAD

N.P.T.+4.00

B3

3.212.00

1.98

16.82 m²
Jefatura / Dirección

UAD

N.P.T.+4.00

B3

29.33 m²
Sala de Reuniones

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.291.06

21.81 m²
Pool administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

4.79 m²
SS.HH. V

UAD

N.P.T.+4.00

B3

12.01 m²

Apoyo técnico
Administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.21 m²
SS.HH. M

UAD

N.P.T.+4.00

B3

1.17

2.40

2.40

2.54

0.80

Circulación

205
UCE

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B1

12.03 m²
Sala de Espera

203

UCE

N.P.T.+4.00

B1

8.00 m²

SS.HH. Público
Varones

206

UCE

N.P.T.+4.00
9.18 m²

SS.HH. Público
Mujeres

207

UCE

N.P.T.+4.00

4.17 m²

SS.HH.
Discapacitados

208

UCE

N.P.T.+4.00

2.65 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.74 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

20.31 m²
Almacén General

26

UGP

N.P.T.+4.00

Circulación

32
AI

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B2

No cerrado
Circulación

33

AI

N.P.T.+4.00

B2

9.40 m²
Asensor

34

CV

N.P.T.+4.00

B3

20.35 m²
Circulación

35

UAD

N.P.T.+4.00

B3

Leyenda Nombres

AE

AI

CV

UA

UAD

UC

UCE

UCF

UFA

UGA

UGP

USA

USG

117.73 m²
Circulación

37

UGP

N.P.T.+4.00

32.13 m²
Circulación

38

UGP

N.P.T.+4.00

16.30 m²
Circulación

39

UGP

N.P.T.+4.00

5.68 m²

Cuarto de Limpieza
y Depósito

UAD

N.P.T.+4.00

B3

9.07 m²

Estar
Administrativo

40

UAD

N.P.T.+4.00

B3

No cerrado
Circulación

33

AI

N.P.T.+4.00

B2

Circulación

36

150.44 m²

USG

B7

Circulación

36

150.44 m²

USG

B7

Circulación

36

150.44 m²

USG

B7

Circulación

36

150.44 m²

USG

B7

Circulación

36

150.44 m²

USG

B7

Entrega de
Alimentos
12.81 m²

UC

B7

RECEPCIÓN Y
SELECC. DE R.S /
CLAS DE R. S.

9.63 m²

USG

B7

SS.HH Personal
5.73 m²

USG

B7

Almacén de
Insumos
5.81 m²

USG

B7

Alm. Ropa Limpia
13.47 m²

USG

B7

Entrega Ropa
Limpia

7.25 m²

USG

B7

Costura y
Reparación

10.61 m²

USG

B7

Lavavajillas
8.54 m²

UC

B7

Almacén de
Alimentos
12.31 m²

UC

B7

Control de
Suministros

7.72 m²

UC

B7

Comedor y Cocina
32.95 m²

UC

B7

PORCELANATO 0.6x0.6

Lavado / Secado y
Planchado
42.68 m²

USG

B7

GLP Petroleo
45.16 m²

UCF

B11

Cisterna Agua Dura
1

7.09 m²

UCF

B10

Vol =27.00m3

Cisterna Agua Dura
2

7.11 m²

UCF

B10

Vol =27.00m3

Cisterna Agua
Blanda

7.35 m²

UCF

B10

Vol =12.00m3

Cisterna de agua
7.79 m²

UCF

B10

Vol =25.00m3

Casa de Fuerza
46.85 m²

UCF

B10

Central de Aire
Comprimido
Medicinal
10.77 m²

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

Central de Vacío
7.45 m²

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

Central de Oxigeno
10.77 m²

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

Subestación
Eléctrica
16.36 m²

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

Grupo Electrogeno
Subestación
Eléctrica
15.63 m²

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

Tab. Gen. Baja
Tensión/C. Técnico

29.54 m²

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

Dep. Materiales/
Dep. Jardinería

12.75 m²

USA

B8

Piso Cemento Pulido

T. de Eq.
Biomédicos/ T.
Mantenimiento y
Pintura

19.60 m²

USA

B8

Piso Cemente Pulido

Acopio de Residuos
Sólidos

18.71 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Clasficación
21.62 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Lavados de Coches
8.29 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Of. de Saneamiento
Ambiental/ Of.
Salud Ocupacional

13.65 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

ACTIVIDAD DE INTERNAMIENTO

UNIDAD DE ATENCIÓN EN PARTO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD DE ECOGRAFÍA

ACTIVIDAD DE INTERNAMIENTO

CASA DE FUERZA - CADENA DE FRÍO

UNIDAD DE FARMACIA

UPS CENTRAL DE GASES

UPS SALUD AMBIENTAL

UPS SERVICIOS GENERALES

UPC COMPLEMENTARIOS

28.27 m²
Escaleras

45

CV

N.P.T.+4.00

CIRCULACIÓN VERTICAL

Escaleras

60

40.65 m²

CV

B6

Escaleras

62

18.63 m²

CV

B7

Escaleras

63

22.79 m²

CV

INGRESO Nº 03
SERVICIOS

INGRESO Nº 04
SERVICIOS

N
ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
 1 : 100

Planimetría UPS 2do
Nivel

A-UPS-02
Esc.    1 : 1001 02_2do_NIV_UPSS



Prevencion y Cntrol
de TBC

42

14.76 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Toma de
Medicamentos

43

8.37 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Limpieza

44

3.98 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Toma de Muestras

45

5.05 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SS.HH. Varones

46

2.84 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH Mujeres

47

2.43 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

?

?

?

?

N.P.T.?

?

?

Sala de Espera

49

10.87 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Almacén

50

5.48 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH

51

4.08 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

Consejería y
Prevencion ITS, VIH

y SIDA

52

15.01 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Sala de Espera

53

8.01 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Almacén

54

3.53 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SUM

55

132.73 m²

SUM

Almacén

56

8.86 m²

SUM

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SS.HH. Varones

57

3.15 m²

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH. MUJERES

59

3.61 m²

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

Leyenda Nombres

AEM

CV

SUM

UCE

Escaleras

62

18.63 m²

CV

B7

Escaleras

60

40.65 m²

CV

B6

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

CIRCULACIÓN VERTICAL

SALÓN MULTIUSOS

VIVIENDA 
EXISTENTE

VIVIENDA 
EXISTENTE

VIVIENDA 
EXISTENTE
N

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA
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DISEÑO DE UN CENTRO
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DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
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VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
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Presidente
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 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:
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LAMINA:
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PROYECTO:

Escala:
 1 : 100

Planimetría UPS 3er
Nivel

A-UPS-03
Esc.    1 : 1001 03_3er_NIV_UPSS



DD

B

B

A

A

13.04 m²

Sala de
Inmunizaciones

109

UCE

N.P.T.±0.00

B2

10.25

35.80 m²

Almacén
Especializado

130

UFA

N.P.T.±0.00

B3

3.01

2.54

Circulación

142
UPC

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

100.28 m²

PATIO  DE
MANIOBRAS

165

UC

N.P.T.±0.00

B5

61.81 m²

ESTACIONAMIENTO
EMERGENCIA

164

UC

N.P.T.±0.00

B5

No cerrado
INGRESO 01

N.P.T.±0.00

141.26 m²
INGRESO 02

N.P.T.±0.00

B5

3.50

5.39

18.82 m²
Triaje

114

UCE

N.P.T.±0.00

B1

15.47 m²

Consultorio
Odontológico

103

UCE

N.P.T.±0.00

B2

24.71 m²

Consultorio Medicina
General

104

UCE

N.P.T.±0.00

B1

13.58 m²

Tópico de Proc.
Cons. Ext.

121

UCE

N.P.T.±0.00

B2

1.46

5.45 m²
Caja

112

UCE

N.P.T.±0.00

B1 0.90

12.30 m²
Admición y Citas

111

UCE

N.P.T.±0.00

B1

3.55 m²
Cuarto de Limpieza

122

UCE

N.P.T.±0.00

B2

15.97 m²
Archiv. His. Clínicas

113

UCE

N.P.T.±0.00

B1

3.50

14.21 m²
Control Prenatal

124

UCE

N.P.T.±0.00

B2 3.75 m²
Cuarto II.EE.

169

USG

N.P.T.±0.00

B2

21.24 m²
Psicoprofilaxis

106

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.00

11.71 m²
Teleconsultorio

125

UCE

N.P.T.±0.00

B2

10.83 m²
SS.HH. Personal

126

UCE

N.P.T.±0.00

B2

6.00

23.62 m²

Sala de Estimulación
Temprana

127

UCE

N.P.T.±0.00

B2

17.05 m²

Atención al Adulto
Mayor

115

UCE

N.P.T.±0.00

B2

22.10 m²
Consultorio CRED

123

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.44 m²

Soporte de
Radiología

102

UCE

N.P.T.±0.00

B2

2.15 m²
Closet II.EE

128

USG

N.P.T.±0.00

B2

12.49 m²

Consultorio Prev.
Cáncer

101

UCE

N.P.T.±0.00

B2

12.13 m²

Consultorio de
Enfermedades No
transmisibles

117

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.56
33.27 m²

Dispensación y
Expendio

129

UFA

N.P.T.±0.00

B3

3.50

5.28

16.12 m²

Seguimiento
Farmacia

131

UFA

N.P.T.±0.00

B3
36.69 m²

Cadena de Frio

132

UCF

N.P.T.±0.00

B3

11.08 m²
CF. Admi Recepción

135

UCF

N.P.T.±0.00

B3

9.06 m²
Soporte Técnico

134

UCF

N.P.T.±0.00

B3

3.06

2.52

14.15 m²

Registro de
Laboratorio

136

UPC

N.P.T.±0.00

B4

13.27 m²
Toma de Muestras

137

UPC

N.P.T.±0.00

B4

10.58 m²

Lavado y
Desinfeción

138

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.00

5.32
23.87 m²

Laboratorio de
Microbiología

148

UPC

N.P.T.±0.00

B4

0.96

2.50

22.80 m²

Laboratorio de
Bioquímica

147

UPC

N.P.T.±0.00

B4

14.94 m²

Laboratorio de
Hematología

146

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.42 m²
SS.HH

140

UPC

N.P.T.±0.00

B4

1.82

1.71

3.82

1.66 m²

CUARTO DE
LIMPIEZA

141

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.78 m²
SS.HH. VARONES

139

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.96 m²

Almacen de
insumos

143

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.41 m²
Ducha

145

UPC

N.P.T.±0.00

B4

3.70 m²
Esclusa

144

UPC

N.P.T.±0.00

B4

0.89

21.98 m²

Tópico de Urgencias
y Emergencias

160

AEM

N.P.T.±0.00

B4

4.03 4.10

2.54

4.40

9.18 m²
Sala de Espera

162

AEM

N.P.T.±0.00

B4

20.11 m²

Tópico de
Procedimiento de
Enfermería

150

AEM

N.P.T.±0.00

B4

22.18 m²
Obs. de Emergencia

149

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.01 m²
Esterilización

156

AEM

N.P.T.±0.00

B4

5.99 m²

Estacionamiento de
Carritos

159

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.08 m²

Descontaminación
y Lavado

158

AEM

N.P.T.±0.00

B4

7.35 m²

Preparación y
Empaque

157

AEM

N.P.T.±0.00

B4

13.41 m²

Almacenamiento de
Material
Esterilizado

155

AEM

N.P.T.±0.00

B4

2.39
8.27 m²

Estar de Personal

154

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.04 m²
Botadero Clínico

153

AEM

N.P.T.±0.00

B4

Habitación redundante
SS.HH.Mixto

163

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.51 m²
Admisión

161

AEM

N.P.T.±0.00

B4

5.44 m²

SS.HH. Público
Varones

119

UCE

N.P.T.±0.00

B2

2.54

1.20

1.20

35.05 m²
Sala de Espera

105

UCE

N.P.T.±0.00

B1

2.36 m²
SS.HH.

UCET3

Circulación

108
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B1

9.06 m²

SS.HH. Público
Mujeres

120

UCE

N.P.T.±0.00

B2

Circulación

110
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B2

Circulación

152

ÁREA:Circulación m²ÁREA:Circulación m²

AEM

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

9.84 m²
Asensor

133

CV

N.P.T.±0.00

B3

Circulación

151
AEM

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B4

3.66 m²

SS.HH.
Discapacitados

171

UCE

B2

2.98 m²
SS.HH.

24

UCE

B2

2.98 m²
SS.HH

25

UCE

B2

4.19 m²
Hall Limpieza

27

AEM

4.28 m²
SS.HH. Tópico

28

AEM

B4

2.33 m²
SS.HH.

29

UCE

B2

2.34 m²
SS.HH.

30

UCE

B2

Circulación

31
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B2
P-01 0.90

2.70

CC

4.55 m²
Asensor

42

CV

INGRESO Nº 01

INGRESO Nº 02 
EMERGENCIA

TERRENO 
NATURAL

MURO DE 
CONTENCIÓN

MURO DE 
CONTENCIÓN

Jarin Terapéutico
01

168

96.25 m²

JT

N.P.T.±0.00

B6

Cirulación
terapéutica

166

50.26 m²

JT

N.P.T.±0.00

B6
0.40

1.50
1.50

V-01

TERRENO 
NATURAL

TERRENO 
NATURAL

1.30

1.28

N
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ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
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VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
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Esc.    1 : 100

01_1er_Niv_Planimetría



DD

B

B

A

A

14.49 m²

Servicio Social y
Seguros

204

UCE

N.P.T.+4.00

B1

14.82 m²

RENIEC / Ref. y
Contraref.

202

UCE

N.P.T.+4.00

B1

16.02 m²

Consultorio de
Psicología

201

UCE

N.P.T.+4.00

B1

2.40

2.40

13.13 m²

Consultorio de
Nutrición

219

UCE

N.P.T.+4.00

B1

4.50

10.57 m²

Sala de Lectura y
Entrega

218

AE

N.P.T.+4.00

B1

19.26 m²

Sala de Ecografía
General Y Obstétrica

220

AE

N.P.T.+4.00

B2

3.41 m²
SSHH

222

AE

N.P.T.+4.00

B2

22.96 m²

Internamiento
Varones

231

AI

N.P.T.+4.00

B2

6.00

12.41 m²

Estación de
Enfermeras

212

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.49 m²
Trabajo Limpio

210

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.67 m²
Trabajo Sucio

211

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.76 m²

Estar de
Enfermeras

209

AI

N.P.T.+4.00

B2

11.72 m²

Internamiento
Niños

217

AI

N.P.T.+4.00

B2

17.12 m²

Internamiento
Posparto

213

AI

N.P.T.+4.00

B2

3.04 m²
SS.HH.

214

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.95 m²
SS.HH.

215

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.14 m²
Almacén equipos

216

AI

N.P.T.+4.00

B2

22.88 m²

Internamiento
Mujeres

230

AI

N.P.T.+4.00

B2

27.29 m²

Sala de Espera
Internamiento

229

AI

N.P.T.+4.00

B2

10.93 m²

Atención al Recién
Nacido

228

AI

N.P.T.+4.00

B2

5.40 m²

Estación de
Camillas

226

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.65 m²
Asensor

224

CV

N.P.T.+4.00

B2

4.56 m²

Alm. Residuos
Sólidos

223

AI

N.P.T.+4.00

B2

1.93 2.07

3.77 m²
Cuarto de Limpieza

225

AI

N.P.T.+4.00

B2

30.24 m²
Sala de Dilatación

239

UGP

N.P.T.+4.00

B4

29.38 m²
Sala de partos

233

UGP

N.P.T.+4.00

B4

10.68

4.85

2.40

2.76 m²
SS.HH.

240

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.65 m²
Vestidor Gestante

241

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.10 m²
Lavado de Personal

234

UGP

N.P.T.+4.00

B4 6.15 m²

Cuarto de Pre
Lavado de Instru

235

UGP

N.P.T.+4.00

B4

12.48 m²
Sala de Espera

245

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.84 m²
SS.HH Puerperio

242

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.53 m²
Cuarto de Limpieza

243

UGP

N.P.T.+4.00

B4
2.10

12.79 m²

Estación de
Obstetricia

246

UGP

N.P.T.+4.00

B4 3.50

4.48 m²

Almacén de
equipos

248

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.36 m²
Ropa Limpia

247

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.40

4.15

19.83 m²
Sala de Puerperio

244

UGP

N.P.T.+4.00

B4

7.95 m²

Almacén de
Medicamentos

227

UFA

N.P.T.+4.00

B2

16.00 m²

Depósito para
Equipos

221

UA

N.P.T.+4.00

B2

4.30 m²
Cuarto Séptico

236

UGP

N.P.T.+4.00

B4

3.13 m²

Almacén de Res.
Sólidos

237

UGP

N.P.T.+4.00

B4

1.39

9.18 m²

Atención al Recien
Nacido

232

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.39 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Varones

250

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.97 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Mujeres

251

UGP

N.P.T.+4.00

B4

17.92 m²
Estar de personal

249

UGP

N.P.T.+4.00

B4

0.99

5.31 m²
Control de Acceso

238

UGP

N.P.T.+4.00

B4

41.19 m²

Almacén general y
Medicamentos

UA

N.P.T.+4.00

B5

9.94 m²

Área de recepción y
despacho

UA

N.P.T.+4.00

B5

7.86 m²
Secretaría

UAD

N.P.T.+4.00

B32.00

16.82 m²
Jefatura / Dirección

UAD

N.P.T.+4.00

B3

29.33 m²
Sala de Reuniones

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.29

21.81 m²
Pool administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

4.79 m²
SS.HH. V

UAD

N.P.T.+4.00

B3

12.01 m²

Apoyo técnico
Administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.21 m²
SS.HH. M

UAD

N.P.T.+4.00

B3

1.17

5.68 m²

Cuarto de Limpieza
y Depósito

UAD

N.P.T.+4.00

B3

2.40

2.40

2.54

0.80

Circulación

205
UCE

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B1

12.03 m²
Sala de Espera

203

UCE

N.P.T.+4.00

B1

8.00 m²

SS.HH. Público
Varones

206

UCE

N.P.T.+4.00

9.18 m²

SS.HH. Público
Mujeres

207

UCE

N.P.T.+4.00

4.17 m²

SS.HH.
Discapacitados

208

UCE

N.P.T.+4.00

2.65 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.74 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

20.31 m²
Almacén General

26

UGP

N.P.T.+4.00

Circulación

32
AI

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B2

Circulación

33
AI

N.P.T. ++4.00N.P.T. ++4.00

B2

9.40 m²
Asensor

34

CV

N.P.T.+4.00

B3

20.35 m²
Circulación

35

UAD

N.P.T.+4.00

B3

117.73 m²
Circulación

37

UGP

N.P.T.+4.00

32.13 m²
Circulación

38

UGP

N.P.T.+4.00

16.30 m²
Circulación

39

UGP

N.P.T.+4.00

1.66 1.63
1.74

1.20
1.50
1.50

V-01

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

6.87 m²
Sala de Espera

41

UAD

N.P.T.+4.00

B3

CC

Circulación

36

150.44 m²

USG

B7

Almacén de
Insumos
5.81 m²

USG

B7

SS.HH Personal
5.73 m²

USG

B7

RECEPCIÓN Y
SELECC. DE R.S /
CLAS DE R. S.

9.63 m²

USG

B7

Alm. Ropa Limpia
13.47 m²

USG

B7

Entrega Ropa
Limpia

7.25 m²

USG

B7

Costura y
Reparación

10.61 m²

USG

B7

Lavado / Secado y
Planchado
42.68 m²

USG

B7

Comedor y Cocina
32.95 m²

UC

B7

PORCELANATO 0.6x0.6

Control de
Suministros

7.72 m²

UC

B7

Almacén de
Alimentos
12.31 m²

UC

B7

Lavavajillas
8.54 m²

UC

B7

Entrega de
Alimentos
12.81 m²

UC

B7

Casa de Fuerza
46.85 m²

UCF

B10

Cisterna Agua
Blanda

7.35 m²

UCF

B10

Vol =12.00m3

Cisterna de agua
7.79 m²

UCF

B10

Vol =25.00m3

Cisterna Agua Dura
2

7.11 m²

UCF

B10

Vol =27.00m3

Cisterna Agua Dura
1

7.09 m²

UCF

B10

Vol =27.00m3

Central de Vacío
7.45 m²

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

Central de Aire
Comprimido
Medicinal
10.77 m²

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

Central de Oxigeno
10.77 m²

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

Subestación
Eléctrica
16.36 m²

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

Grupo Electrogeno
Subestación
Eléctrica
15.63 m²

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

Tab. Gen. Baja
Tensión/C. Técnico

29.54 m²

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

Dep. Materiales/
Dep. Jardinería

12.75 m²

USA

B8

Piso Cemento Pulido

T. de Eq.
Biomédicos/ T.
Mantenimiento y
Pintura

19.60 m²

USA

B8

Piso Cemente Pulido

Acopio de Residuos
Sólidos

18.71 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Clasficación
21.62 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SS.HH. y Vestidor
P/Personal

5.67 m²

USA

B8

Piso Ceramico 0.4x0.4

Lavados de Coches
8.29 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Of. de Saneamiento
Ambiental/ Of.
Salud Ocupacional

13.65 m²

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

GLP Petroleo
45.16 m²

UCF

B11

INGRESO Nº 03
SERVICIOS

INGRESO Nº 04
PÚBLICO Y 
SERVICIOS

N
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DD

B

B

CC

Prevencion y Cntrol
de TBC

42

14.76 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Toma de
Medicamentos

43

8.37 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Limpieza

44

3.98 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Toma de Muestras

45

5.05 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SS.HH. Varones

46

2.84 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH Mujeres

47

2.43 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

?

?

?

?

N.P.T.?

?

?

Sala de Espera

49

10.87 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Almacén

50

5.48 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH

51

4.08 m²

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

Consejería y
Prevencion ITS, VIH

y SIDA

52

15.01 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Sala de Espera

53

8.01 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

Almacén

54

3.53 m²

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SUM

55

132.73 m²

SUM

Almacén

56

8.86 m²

SUM

Piso Porcelanato 0.6x0.6

SS.HH. Varones

57

3.15 m²

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

SS.HH. MUJERES

59

3.61 m²

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

Escaleras

62

18.63 m²

CV

B7

Escaleras

60

40.65 m²

CV

B6

VIVIENDA 
EXISTENTE

VIVIENDA 
EXISTENTE

VIVIENDA 
EXISTENTE
N
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B

B

CC

N
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01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00

35.80 m²

Almacén
Especializado

NPT±0.00
33.27 m²

Dispensación y
Expendio

NPT±0.00
36.69 m²

Cadena de Frio
NPT±0.00

11.08 m²

CF. Admi Recepción
NPT±0.00

29.33 m²

Sala de Reuniones
NPT+4.00

16.82 m²

Jefatura / Dirección
NPT+4.00

12.01 m²

Apoyo técnico
Administrativo

NPT+4.00

35.05 m²

Sala de Espera
NPT±0.00

?

?
NPT?

?

?
NPT?

65.74 m²

Circulación
NPT+4.00

9.07 m²

Estar Administrativo
NPT+4.00

26.81 m²

Escaleras
NPT0.00

28.27 m²

Escaleras
NPT+4.00

1.50

4.00

0.25

3.75

1.50

4.00

4.00

3.00

4.00

2.00

2.00

3.00

4.00

4.00

4
A-D-01

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00

3.04 m²

Botadero Clínico
NPT±0.00

7.35 m²

Preparación y
Empaque
NPT±0.00

13.41 m²

Almacenamiento de
Material
Esterilizado
NPT±0.00

5.97 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Mujeres

NPT+4.00
117.73 m²

Circulación
NPT+4.00

Cirulación
terapéutica
NPT±0.00
50.26 m²

Jarin Terapéutico
01

NPT±0.00
96.25 m²

Circulación

150.44 m²

Escaleras

40.65 m²

Circulación

150.44 m²

1.20

1.75

0.75

3.00

0.25

3.75

0.25

3.75 3.75

1.20

1.75

4.55

4.05

1.00

1.00

1.15

1.20

1.50

4.00

4.00

4.00

1.20

1.50

4.00

4.00

4.00
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01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00

61.81 m²

ESTACIONAMIENTO
EMERGENCIA

NPT±0.00
9.18 m²

Sala de Espera
NPT±0.00

21.98 m²

Tópico de
Urgencias y
Emergencias

NPT±0.00
8.01 m²

Esterilización
NPT±0.00

8.08 m²

Descontaminación y
Lavado

NPT±0.00
7.35 m²

Preparación y
Empaque
NPT±0.00

41.19 m²

Almacén general y
Medicamentos

NPT+4.00

4.28 m²

SS.HH. Tópico

117.73 m²

Circulación
NPT+4.00

GLP Petroleo

45.16 m²

0.90

1.00

0.25

3.75

0.25

3.75

2.70

4.00

4.00

4.00 TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL

1.87

1.13

2.00

0.50

1.50

4.00

4.00

4.00

4.00

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00

13.04 m²

Sala de
Inmunizaciones

NPT±0.00
24.71 m²

Consultorio
Medicina General

NPT±0.00
12.30 m²

Admición y Citas
NPT±0.00

21.24 m²

Psicoprofilaxis
NPT±0.00

23.62 m²

Sala de
Estimulación
Temprana
NPT±0.00

22.10 m²

Consultorio CRED
NPT±0.00

14.82 m²

RENIEC / Ref. y
Contraref.
NPT+4.00

10.57 m²

Sala de Lectura y
Entrega

NPT+4.00
19.26 m²

Sala de Ecografía
General Y
Obstétrica
NPT+4.00

22.88 m²

Internamiento
Mujeres

NPT+4.00
27.29 m²

Sala de Espera
Internamiento

NPT+4.00
4.65 m²

Asensor
NPT+4.00

4.56 m²

Alm. Residuos
Sólidos

NPT+4.00

?

?
NPT?

65.74 m²

Circulación
NPT+4.00

4.55 m²

Asensor

T. de Eq.
Biomédicos/ T.
Mantenimiento y
Pintura

19.60 m²

Lavados de Coches

8.29 m²

Jarin Terapéutico
01

NPT±0.00
96.25 m²

Circulación

150.44 m²

SUM

132.73 m²

TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL3.00

0.50

2.25

1.75

0.41

2.59

1.00

3.75

0.25

4.00

0.41

3.59

4.00

4.00

4.00

3.75

0.25

4.00

2.36

1.64

2.70

4.00

4.00

4.00

2.70
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01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00
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Norte
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Oeste



ARRIBA24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1'11'1

1'21'2

1'31'3

1'41'4

1'51'5

1'61'6

1'A

1'A

1'B

1'B

1'C

1'C

5.61
18.82 m²
Triaje

114

UCE

N.P.T.±0.00

B1

24.71 m²

Consultorio Medicina
General

104

UCE

N.P.T.±0.00

B1

5.45 m²
Caja

112

UCE

N.P.T.±0.00

B1

0.90

12.30 m²
Admición y Citas

111

UCE

N.P.T.±0.00

B1

15.97 m²
Archiv. His. Clínicas

113

UCE

N.P.T.±0.00

B1

2.40

35.05 m²
Sala de Espera

105

UCE

N.P.T.±0.00

B1

2.36 m²
SS.HH.

UCET3

Circulación

108
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B1

1A

1A

1B1B

1C1C

6.01 2.62 0.10

0.15
0.25

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.36

0.24

0.30

0.30

0.15
0.24

0.21

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.34

0.26
0.00
0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.31

0.29

0.30

0.30

0.30

0.25

0.35

3.40

0.30

2.50

0.10

0.24 9.54 0.15

4.75

0.24

0.40

1.50 1.17

0.24

4.60

0.24

3.50

0.24

0.24

3.00

0.24

0.93

3.31

1.32 0.15 1.68

1.50 0.10 0.93 0.24

9.03

19.78

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

2.10
1.20
0.60

Va-03

2.10
1.20
0.60

Va-03

2.10
1.20
0.60

Va-03

2.10
1.20
0.60

Va-03

1'11'1

1'21'2

1'31'3

1'41'4

1'51'5

1'61'6

1'A

1'A

1'B

1'B

1'C

1'C

1A

1A

13.13 m²

Consultorio de
Nutrición

219

UCE

N.P.T.+4.00

B1

65.74 m²
Circulación

205

UCE

N.P.T.+4.00

B1

10.57 m²

Sala de Lectura y
Entrega

218

AE

N.P.T.+4.00

B1

14.82 m²

RENIEC / Ref. y
Contraref.

202

UCE

N.P.T.+4.00

B1

16.02 m²

Consultorio de
Psicología

201

UCE

N.P.T.+4.00

B1

12.03 m²
Sala de Espera

203

UCE

N.P.T.+4.00

B1

14.49 m²

Servicio Social y
Seguros

204

UCE

N.P.T.+4.00

B1

28.27 m²
Escaleras

45

CV

N.P.T.+4.00

65.74 m²
Circulación

205

UCE

N.P.T.+4.00

B1

1B1B

1C1C

0.30 0.99 0.15 4.09 0.24 0.54 2.62 0.10

2.75

0.68

2.39

5.24

4.18

2.41

2.22

0.40

20.27

0.24 5.29 0.24 4.01

0.77

0.24

4.91

2.89 0.24

0.24

3.60

0.24

4.50

0.24

0.53

0.24

5.00

0.24

0.93

4.600.15 1.51 0.93 0.24

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

1.20
1.50
1.50

V-01

P-03

1.80 2.70

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

Piso según
acabado 
ambiente

Lavatorio Ancón o similar

Porcelanato
60x60cm.
h=1.20m Bruña

.01x.01
cm

Bruña
.01x.01
cm

Dispensador
para jabón
espuma de
policarbonato

Dispensador de 
papel toalla hoja 
por hoja según 
ambiente

DETALLE
MANDIL DE LAVATORIOS EN

CONSULTORIOS E INTERNAMIENTO

Bruña
.01x.01
cm

1.20

.90

1.20

Tapajunta "L" 
acero inoxidable

CLIP
Muro o losa

Muro

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Tarrajeo

Poliestireno expandido

Sellante plástico Asfáltico 
bituminiosos color negro

Imprimante Asfáltico con 
solventes minerales

TAPAJUNTA EN "L" EN INTERIORES
ESC: S/E

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho

Piso material según 
acabado de ambiente

Poliestireno Expandido

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Imprimante asfáltico 
con solventes 

minerales

Sellante plástico a
Bituminiosos, color

negro, o sikaflex

Falso piso o losa

Contrapiso, Mezcla 
1:5, acabado 1:2

CLIP

TAPAJUNTA EN PISO (CORTE)
ESC: S/E

0.
05

LEYENDA DE SÍMBOLOS

CUADROS UTILIZADOS

NÚMERO DE 
AMBIENTE

UNIDAD 
(Urgencias)

810B-08

AP-11 URG

V-01 2.00

0.800.80

P-1a

1.00 2.10

BLOQUE (B)

CÓDIGO DE 
ACABADO

ANCHO

ALTURA

CÓDIGO DE 
VENTANA

ALFÉIZAR

ALTURA

CÓDIGO DE 
PUERTA

ANCHO

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
Como se indica

BLOQUE 01 PLANTAS

A-B-01

Esc.    1 : 50

01_1er_Niv_Bloque 01
Esc.    1 : 50

02_2do_Niv_Bloque 01

Esc.

Isométrico gradas

PUERTAS BLOQUE 01

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO DE
VANO ANCHO ALTURA BLOQUE CANTIDAD

P-01 0.90 2.70 BLOQUE 01 5

P-02 1.20 BLOQUE 01 1

Total general: 6 6

VENTANAS BLOQUE 01

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO ALTO ALFEIZAR CANT. BLOQUE
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 01
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 01
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 01
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 01
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 01
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 01
Total general: 6 6

N



01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

4.01

2.00

2.00

8.00

35.05 m²

Sala de Espera
NPT±0.00

42.34 m²

Circulación
NPT±0.00

65.74 m²

Circulación
NPT+4.00

26.81 m²

Escaleras
NPT0.00

Pintura Blanca

Pintura Blanca

Pintura Blanca

Pintura Blanca

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

5.45 m²

Caja
NPT±0.00

12.30 m²

Admición y Citas
NPT±0.00

42.34 m²

Circulación
NPT±0.00

65.74 m²

Circulación
NPT+4.00

12.03 m²

Sala de Espera
NPT+4.00

Pintura Blanca

Pintura Blanca Pintura Blanca

Pintura Blanca

0.74

1.90

0.25

0.50

1.50

0.50

3.00

0.50

0.89

4.00

4.00

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

24.71 m²

Consultorio
Medicina General

NPT±0.00

12.30 m²

Admición y Citas
NPT±0.00

14.82 m²

RENIEC / Ref. y
Contraref.
NPT+4.00

13.13 m²

Consultorio de
Nutrición

NPT+4.00

2.36 m²

SS.HH.
NPT±0.00

42.34 m²

Circulación
NPT±0.00

65.74 m²

Circulación
NPT+4.00

Pintura Blanca Pintura Blanca

Pintura Blanca

Pintura Blanca

Pintura Blanca

Pintura Blanca

3.17

3.83

0.25

1.05

2.70

3.00

4.00

4.00

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
 1 : 50

BLOQUE 01 CORTES

A-B-02

Esc.    1 : 50

1A - 1A

Esc.    1 : 50

1B - 1B

Esc.    1 : 50

1C -1C

Esc.

Isométrico Bloque 01



AC B D
D

2'A

2'A

2'B

2'B

2'C

2'C

2'D

2'D

2'E

2'E

2'G

2'G

13.04 m²

Sala de
Inmunizaciones

109

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.50

15.47 m²

Consultorio
Odontológico

103

UCE

N.P.T.±0.00

B2

13.58 m²

Tópico de Proc.
Cons. Ext.

121

UCE

N.P.T.±0.00

B2

1.46

3.55 m²
Cuarto de Limpieza

122

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.50

14.21 m²
Control Prenatal

124

UCE

N.P.T.±0.00

B2
3.75 m²

Cuarto II.EE.

169

USG

N.P.T.±0.00

B2

21.24 m²
Psicoprofilaxis

106

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.00

11.71 m²
Teleconsultorio

125

UCE

N.P.T.±0.00

B2

10.83 m²
SS.HH. Personal

126

UCE

N.P.T.±0.00

B2

23.62 m²

Sala de Estimulación
Temprana

127

UCE

N.P.T.±0.00

B2

17.05 m²

Atención al Adulto
Mayor

115

UCE

N.P.T.±0.00

B2

22.10 m²
Consultorio CRED

123

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.44 m²

Soporte de
Radiología

102

UCE

N.P.T.±0.00

B2

2.15 m²
Closet II.EE

128

USG

N.P.T.±0.00

B2

12.49 m²

Consultorio Prev.
Cáncer

101

UCE

N.P.T.±0.00

B2

12.13 m²

Consultorio de
Enfermedades No
transmisibles

117

UCE

N.P.T.±0.00

B2

5.44 m²

SS.HH. Público
Varones

119

UCE

N.P.T.±0.00

B2

9.06 m²

SS.HH. Público
Mujeres

120

UCE

N.P.T.±0.00

B2

63.57 m²
Circulación

110

UCE

N.P.T.±0.00

B2

3.66 m²

SS.HH.
Discapacitados

171

UCE

B2

2.98 m²
SS.HH.

24

UCE

B2

2.98 m²
SS.HH

25

UCE

B2

2.33 m²
SS.HH.

29

UCE

B2

2.34 m²
SS.HH.

30

UCE

B2

Circulación

31
UCE

N.P.T. +±0.00N.P.T. +±0.00

B2

P-01 0.90

2.70

4.55 m²
Asensor

42

CV

2B

2B

2A2A

2'1

2'1

2'2 2'2

2'3 2'3

2'4 2'4

2'5 2'5

2'6 2'6

0.45

3.44

0.30
0.21

1.80

2.69

0.24

4.84

0.24

0.75

0.45

2.44

0.30

3.41 1.50 0.10 0.90 0.030.24 0.94 1.50 0.10 0.90 0.030.24 1.04 1.50 0.10 0.90 0.030.24 1.72 0.24 1.23 1.50 0.74 0.90 0.050.24

3.47 1.50 0.04 0.90 0.030.24 1.87 1.50 0.55 0.90 0.000.240.21 0.90 1.04

8.07 1.80 0.37 0.45 6.85 1.50 0.15

24.71 m²

Consultorio Medicina
General

104

UCE

N.P.T.±0.00

B1

18.82 m²
Triaje

114

UCE

N.P.T.±0.00

B1

0.18 1.20 1.20 0.21
0.30 0.23 1.20 1.20 0.280.30 0.41 1.20 1.20 0.63 0.45 1.20 0.50 1.20 0.29 0.45 3.20 1.20 0.64 2.32 0.60 0.60 0.39

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-03

1.80 2.70

P-01

0.90 2.10

P-1d

1.00 2.10

P-7d

0.70 2.00

P-7d

0.70 2.00

P-7d

0.70 2.00

P-7d

0.70 2.00

P-01

0.90 2.10

P-03

1.80 2.70

1.20
1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01

1.20
1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01

1.20
1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01

0.40
1.50
1.50

V-01

2.10
1.20
0.60

Va-03

2.10
1.20
0.60

Va-03

2.10
1.20
0.60

Va-03

2.10
1.20
0.60

Va-03

2.10
1.20
0.60

Va-03
2.10

1.20
0.60

Va-03 2.10
1.20
0.60

Va-03 2.10
1.20
0.60

Va-03 2.10
1.20
0.60

Va-03
2.10

1.20
0.60

Va-03

P-03

1.80 2.70

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

6.36 3.70 3.71 5.06 4.01

22.83

3.82

2.67

4.87

3.68

2.77

17.81

6.36 3.70 3.71 5.06 4.01

22.83

Piso según
acabado 
ambiente

Lavatorio Ancón o similar

Porcelanato
60x60cm.
h=1.20m Bruña

.01x.01
cm

Bruña
.01x.01
cm

Dispensador
para jabón
espuma de
policarbonato

Dispensador de 
papel toalla hoja 
por hoja según 
ambiente

DETALLE
MANDIL DE LAVATORIOS EN

CONSULTORIOS E INTERNAMIENTO

Bruña
.01x.01
cm

1.20

.90

1.20

Tarrajeo

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho Tornillo autorroscante y 
tarugo de plástico de 
10mm x 1"

Poliestireno Expandido

Sellante Plástico 
Asfáltica butiminosos, 

color negro

Imprimante Asfáltico 
con Solventes 

Minerales

Muro o losa/viga Muro o losa/viga

CLIP

TAPAJUNTA PARED
ESC: 1/2.5

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho

Piso material según 
acabado de ambiente

Poliestireno Expandido

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Imprimante asfáltico 
con solventes 

minerales

Sellante plástico a
Bituminiosos, color

negro, o sikaflex

Falso piso o losa

Contrapiso, Mezcla 
1:5, acabado 1:2

CLIP

TAPAJUNTA EN PISO (CORTE)
ESC: S/E

0.
05

Tapajunta "L" 
acero inoxidable

CLIP
Muro o losa

Muro

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Tarrajeo

Poliestireno expandido

Sellante plástico Asfáltico 
bituminiosos color negro

Imprimante Asfáltico con 
solventes minerales

TAPAJUNTA EN "L" EN INTERIORES
ESC: S/E

LEYENDA DE SÍMBOLOS

CUADROS UTILIZADOS

NÚMERO DE 
AMBIENTE

UNIDAD 
(Urgencias)

810B-08

AP-11 URG

V-01 2.00

0.800.80

P-1a

1.00 2.10

BLOQUE (B)

CÓDIGO DE 
ACABADO

ANCHO

ALTURA

CÓDIGO DE 
VENTANA

ALFÉIZAR

ALTURA

CÓDIGO DE 
PUERTA

ANCHO

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
Como se indica

BLOQUE 02 PRIMER
NIVEL

A-B-03

Esc.    1 : 50

01_1er_Niv_Bloque 02

PUERTAS BLOQUE 02

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO DE
VANO ANCHO ALTURA BLOQUE CANTIDAD

P-01 0.90 2.70 BLOQUE 02 21

P-1d 1.00 2.70 BLOQUE 02 1

P-03 1.80 BLOQUE 02 3

P-7d 0.70 BLOQUE 02 4

Total general: 29 29

VENTANAS BLOQUE 02

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO ALTO ALFEIZAR CANT. BLOQUE
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 0.40 1 BLOQUE 02
Total general: 21 21

N



2'A

2'A

2'B

2'B

2'C

2'C

2'D

2'D

2'E

2'E

2'F

2'F

2'G

2'G

2B

2B

2A2A

2'1

2'1

2'2 2'2

2'3 2'3

2'4 2'4

2'5 2'5

2'6 2'6

19.26 m²

Sala de Ecografía
General Y Obstétrica

220

AE

N.P.T.+4.00

B2

3.41 m²
SSHH

222

AE

N.P.T.+4.00

B2

22.96 m²

Internamiento
Varones

231

AI

N.P.T.+4.00

B2

12.41 m²

Estación de
Enfermeras

212

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.49 m²
Trabajo Limpio

210

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.67 m²
Trabajo Sucio

211

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.76 m²
Estar de Enfermeras

209

AI

N.P.T.+4.00

B2

11.72 m²
Internamiento Niños

217

AI

N.P.T.+4.00

B2

17.12 m²

Internamiento
Posparto

213

AI

N.P.T.+4.00

B2

3.04 m²
SS.HH.

214

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.95 m²
SS.HH.

215

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.14 m²
Almacén equipos

216

AI

N.P.T.+4.00

B2

22.88 m²

Internamiento
Mujeres

230

AI

N.P.T.+4.00

B2

27.29 m²

Sala de Espera
Internamiento

229

AI

N.P.T.+4.00

B2

10.93 m²

Atención al Recién
Nacido

228

AI

N.P.T.+4.00

B2

5.40 m²
Estación de Camillas

226

AI

N.P.T.+4.00

B2

4.65 m²
Asensor

224

CV

N.P.T.+4.00

B2

4.56 m²

Alm. Residuos
Sólidos

223

AI

N.P.T.+4.00

B2

3.77 m²
Cuarto de Limpieza

225

AI

N.P.T.+4.00

B2

7.95 m²

Almacén de
Medicamentos

227

UFA

N.P.T.+4.00

B2

16.00 m²

Depósito para
Equipos

221

UA

N.P.T.+4.00

B2

8.00 m²

SS.HH. Público
Varones

206

UCE

N.P.T.+4.00

9.18 m²

SS.HH. Público
Mujeres

207

UCE

N.P.T.+4.00

4.17 m²

SS.HH.
Discapacitados

208

UCE

N.P.T.+4.00

2.65 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

2.74 m²
SS.HH.

AI

N.P.T.+4.00

B2

40.00 m²
Circulación

32

AI

N.P.T.+4.00

B2

No cerrado
Circulación

33

AI

N.P.T.+4.00

B2

3.09 1.93 0.16 0.80 0.29 3.76 0.94 0.51 1.80 0.57 3.07 0.90 0.99 2.64 1.07 0.45

P-01

0.90 2.10

P-1d

1.00 2.10

P-03

1.80 2.70
P-03

1.80 2.70

P-03

1.80 2.70

P-01

0.90 2.10

P-7d

0.70 2.00

P-7d

0.70 2.00

P-7d

0.70 2.00

P-7d

0.70 2.00

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-1e

1.20 2.10

P-1e

1.20 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-03

1.80 2.70

P-03

1.80 2.70

2.10
0.80
0.60

V-5b

P-01

0.70 2.10

P-01

0.70 2.10

2.10
0.80
0.60

V-5b

3.09 3.23 3.71 1.45 1.80 0.51 5.01 3.93

22.75

3.95

0.24

0.46

3.59

0.24

2.44

0.30

3.85

0.42

1.77

0.23

0.45

3.82

2.67

4.87

3.68

2.77

18.03

4.07
2.050.300.300.600.600.600.900.600.300.300.300.300.300.600.300.600.600.300.300.300.300.300.300.300.300.600.300.300.300.280.320.300.300.300.370.30

0.23

0.60

0.30

0.30
0.30

0.30
0.30

0.460.30

1.57

0.15

2.58

0.45

2.85

0.24

2.67

0.93

0.24

0.86

0.15

3.43

0.30

2.44

0.30

4.83

2.67

4.87

3.68

2.77

18.82

3.12 3.24 3.70 3.71 5.06 4.01

22.83

0.24 1.85 0.90
0.38

0.15 0.98 1.98 0.28 0.90 2.52 0.51 0.24

0.24 0.87 0.24 0.83 0.24 0.70 2.79 1.10 0.24
0.50 3.12 1.85 0.15 1.02

Piso según
acabado 
ambiente

Lavatorio Ancón o similar

Porcelanato
60x60cm.
h=1.20m Bruña

.01x.01
cm

Bruña
.01x.01
cm

Dispensador
para jabón
espuma de
policarbonato

Dispensador de 
papel toalla hoja 
por hoja según 
ambiente

DETALLE
MANDIL DE LAVATORIOS EN

CONSULTORIOS E INTERNAMIENTO

Bruña
.01x.01
cm

1.20

.90

1.20

Tarrajeo

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho Tornillo autorroscante y 
tarugo de plástico de 
10mm x 1"

Poliestireno Expandido

Sellante Plástico 
Asfáltica butiminosos, 

color negro

Imprimante Asfáltico 
con Solventes 

Minerales

Muro o losa/viga Muro o losa/viga

CLIP

TAPAJUNTA PARED
ESC: 1/2.5

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho

Piso material según 
acabado de ambiente

Poliestireno Expandido

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Imprimante asfáltico 
con solventes 

minerales

Sellante plástico a
Bituminiosos, color

negro, o sikaflex

Falso piso o losa

Contrapiso, Mezcla 
1:5, acabado 1:2

CLIP

TAPAJUNTA EN PISO (CORTE)
ESC: S/E

0.
05

Tapajunta "L" 
acero inoxidable

CLIP
Muro o losa

Muro

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Tarrajeo

Poliestireno expandido

Sellante plástico Asfáltico 
bituminiosos color negro

Imprimante Asfáltico con 
solventes minerales

TAPAJUNTA EN "L" EN INTERIORES
ESC: S/E

LEYENDA DE SÍMBOLOS

CUADROS UTILIZADOS

NÚMERO DE 
AMBIENTE

UNIDAD 
(Urgencias)

810B-08

AP-11 URG

V-01 2.00

0.800.80

P-1a

1.00 2.10

BLOQUE (B)

CÓDIGO DE 
ACABADO

ANCHO

ALTURA

CÓDIGO DE 
VENTANA

ALFÉIZAR

ALTURA

CÓDIGO DE 
PUERTA

ANCHO

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
Como se indica

BLOQUE 02 SEGUNDO
NIVEL

A-B-04

Esc.    1 : 50

02_2do_Niv_Bloque 02

PUERTAS BLOQUE 02

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO DE
VANO ANCHO ALTURA BLOQUE CANTIDAD

P-01 0.90 2.70 BLOQUE 02 21

P-1d 1.00 2.70 BLOQUE 02 1

P-03 1.80 BLOQUE 02 3

P-7d 0.70 BLOQUE 02 4

Total general: 29 29

VENTANAS BLOQUE 02

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO ALTO ALFEIZAR CANT. BLOQUE
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-1 1.20 0.60 2.10 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 1.20 1 BLOQUE 02
V-01 1.50 1.50 0.40 1 BLOQUE 02
Total general: 21 21



01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

13.04 m²

Sala de
Inmunizaciones

NPT±0.00
24.71 m²

Consultorio
Medicina General

NPT±0.00
21.24 m²

Psicoprofilaxis
NPT±0.00

23.62 m²

Sala de
Estimulación
Temprana
NPT±0.00

22.10 m²

Consultorio CRED
NPT±0.00

19.26 m²

Sala de Ecografía
General Y
Obstétrica
NPT+4.00

3.41 m²

SSHH
NPT+4.00

22.88 m²

Internamiento
Mujeres

NPT+4.00
27.29 m²

Sala de Espera
Internamiento

NPT+4.00

3.77 m²

Cuarto de Limpieza
NPT+4.00

2.98 m²

SS.HH

3.85

0.15

2.70

1.15

0.15

1.53

1.47

4.00

4.00

3.00

11.00

3.85

0.15

1.19

2.81

1.61

1.39

4.00

4.00

3.00

11.00

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

11.71 m²

Teleconsultorio
NPT±0.0023.62 m²

Sala de
Estimulación
Temprana
NPT±0.00

17.05 m²

Atención al Adulto
Mayor

NPT±0.00

22.96 m²

Internamiento
Varones

NPT+4.00

3.04 m²

SS.HH.
NPT+4.00

4.14 m²

Almacén equipos
NPT+4.00

22.88 m²

Internamiento
Mujeres

NPT+4.00

63.57 m²

Circulación
NPT±0.00

39.38 m²

Circulación
NPT±0.00

40.00 m²

Circulación
NPT+4.00

Pintura Blanca

Pintura Blanca

Pintura Blanca

Pintura Blanca Pintura Blanca

1.20

1.50

1.05

0.25

3.85

0.15

0.51

1.11

1.39

3.00

4.00

4.00

11.00

1.39

1.61

0.15

3.85

0.15

1.15

0.60

2.10

3.00

4.00

4.00

11.00

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
 1 : 50

BLOQUE 02 CORTES

A-B-05

Esc.    1 : 50

2A

Esc.    1 : 50

2B

Isométrico Bloque 02



3'23'2

3'33'3

3'43'4

3'53'5

3'1 3'1

3'A

3'A

3'B

3'B

3'C

3'C

33.27 m²

Dispensación y
Expendio

129

UFA

N.P.T.±0.00

B3

35.80 m²

Almacén
Especializado

130

UFA

N.P.T.±0.00

B3

16.12 m²

Seguimiento
Farmacia

131

UFA

N.P.T.±0.00

B3
36.69 m²

Cadena de Frio

132

UCF

N.P.T.±0.00

B3

9.84 m²
Asensor

133

CV

N.P.T.±0.00

B3

9.06 m²
Soporte Técnico

134

UCF

N.P.T.±0.00

B3

11.08 m²
CF. Admi Recepción

135

UCF

N.P.T.±0.00

B3

3B3B

3A

3A

0.35

2.79

0.50

0.90

1.50

2.84

0.26

0.90

0.80

1.50

0.60

0.90

1.50

0.85

0.30 4.33 0.45 1.87 1.50 1.63 0.30

0.24

1.97

0.90

0.26
0.20

0.90

4.43

0.62

2.40

0.73

0.46

2.40

0.49

0.23

3.37

5.52

3.74

3.57

16.20

4.85 5.52

10.38

3.37

5.52

3.74

3.57

16.20

0.15 2.80 0.24 1.67 1.35 0.24 3.69 0.24

4.85 5.52

10.38

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

2.10
1.20
0.60

Va-03

1.20
1.50
1.50

V-01

3'23'2

3'33'3

3'43'4

3'53'5

3'1 3'1

3'A

3'A

3'B

3'B

3'C

3'C

16.82 m²
Jefatura / Dirección

UAD

N.P.T.+4.00

B3

7.86 m²
Secretaría

UAD

N.P.T.+4.00

B36.87 m²
Sala de Espera

41

UAD

N.P.T.+4.00

B3

20.35 m²
Circulación

35

UAD

N.P.T.+4.00

B3
21.81 m²

Pool administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

29.33 m²
Sala de Reuniones

UAD

N.P.T.+4.00

B3

12.01 m²

Apoyo técnico
Administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

12.01 m²

Apoyo técnico
Administrativo

UAD

N.P.T.+4.00

B3

9.40 m²
Asensor

34

CV

N.P.T.+4.00

B3
5.68 m²

Cuarto de Limpieza y
Depósito

UAD

N.P.T.+4.00

B3

4.79 m²
SS.HH. V

UAD

N.P.T.+4.00

B3

5.21 m²
SS.HH. M

UAD

N.P.T.+4.00

B3

9.07 m²
Estar Administrativo

40

UAD

N.P.T.+4.00

B3

3B3B

3A

3A

0.30

2.89

0.30

5.40

1.49

0.15

2.10

0.28

1.25

1.80

0.24

3.07 1.56 0.45 1.59 1.63 1.93 0.28

4.70 5.37

10.51

0.45

2.76

0.45

1.19

2.34

1.79

3.74

3.34 3.34

3.74

5.52

3.24

15.84

3.37

5.52

3.74

3.57

2.21 2.27 0.45 5.00 0.30

4.70 5.37
10.08

16.20

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

P-01

0.90 2.10

0.40
1.50
1.50

V-01

M-02

1.25 2.70

P-03

1.80 2.70

P-01

0.90 2.10

Elevación
B3

Elevación
B3

Piso según
acabado 
ambiente

Lavatorio Ancón o similar

Porcelanato
60x60cm.
h=1.20m Bruña

.01x.01
cm

Bruña
.01x.01
cm

Dispensador
para jabón
espuma de
policarbonato

Dispensador de 
papel toalla hoja 
por hoja según 
ambiente

DETALLE
MANDIL DE LAVATORIOS EN

CONSULTORIOS E INTERNAMIENTO

Bruña
.01x.01
cm

1.20

.90

1.20 Tarrajeo

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho Tornillo autorroscante y 
tarugo de plástico de 
10mm x 1"

Poliestireno Expandido

Sellante Plástico 
Asfáltica butiminosos, 

color negro

Imprimante Asfáltico 
con Solventes 

Minerales

Muro o losa/viga Muro o losa/viga

CLIP

TAPAJUNTA PARED
ESC: 1/2.5

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho

Piso material según 
acabado de ambiente

Poliestireno Expandido

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Imprimante asfáltico 
con solventes 

minerales

Sellante plástico a
Bituminiosos, color

negro, o sikaflex

Falso piso o losa

Contrapiso, Mezcla 
1:5, acabado 1:2

CLIP

TAPAJUNTA EN PISO (CORTE)
ESC: S/E

0.
05

Tapajunta "L" 
acero inoxidable

CLIP
Muro o losa

Muro

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Tarrajeo

Poliestireno expandido

Sellante plástico Asfáltico 
bituminiosos color negro

Imprimante Asfáltico con 
solventes minerales

TAPAJUNTA EN "L" EN INTERIORES
ESC: S/E

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
Como se indica

BLOQUE 03 PLANTAS

A-B-06

Esc.    1 : 50

01_1er_Niv_Bloque 03
Esc.    1 : 50

02_2do_Niv_Bloque 03

N

PUERTAS BLOQUE 03

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO DE
VANO ANCHO ALTURA BLOQUE CANTIDAD

M-02 1.25 B03 1

P-01 0.90 2.70 B03 14

P-03 1.80 B03 1

Total general: 16 16

VENTANAS BLOQUE 03

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO ALTO ALFEIZAR CANT. BLOQUE
V-1 1.20 0.60 2.30 1 B03
V-1 1.20 0.60 2.30 1 B03
V-1 1.20 0.60 2.30 1 B03
V-1 1.20 0.60 2.30 1 B03
V-1 1.20 0.60 2.10 1 B03
V-01 1.50 1.50 1.20 1 B03
V-01 1.50 1.50 1.20 1 B03
V-01 1.50 1.50 1.20 1 B03
V-01 1.50 1.50 0.40 1 B03
Total general: 9 9



01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

35.80 m²

Almacén
Especializado

NPT±0.00
33.27 m²

Dispensación y
Expendio

NPT±0.00
36.69 m²

Cadena de Frio
NPT±0.00

9.06 m²

Soporte Técnico
NPT±0.00

29.33 m²

Sala de Reuniones
NPT+4.00

16.82 m²

Jefatura / Dirección
NPT+4.00

4.79 m²

SS.HH. V
NPT+4.00

12.01 m²

Apoyo técnico
Administrativo

NPT+4.00
20.35 m²

Circulación
NPT+4.00

0.40

0.73

4.00

0.40

3.50

0.75

0.89

0.86

0.86

0.64

4.25

1.13

9.13

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

35.80 m²

Almacén
Especializado

NPT±0.00

29.33 m²

Sala de Reuniones
NPT+4.00

21.81 m²

Pool administrativo
NPT+4.00

20.35 m²

Circulación
NPT+4.00

0.93

0.40

1.47

2.70

0.40

3.60

0.93

4.57

4.00

0.93

0.41

4.16

0.40

3.60

9.509.50

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

5.13

0.40

3.50

9.03
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D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL
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PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

 DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
 1 : 50

BLOQUE 03 CORTES

A-B-07

Esc.    1 : 50

3A-3A

Esc.    1 : 50

3B
 1 : 50
Elevación B3

Esc.

Isométrico Bloque 03



VeO

B

D

B

4'B4'B

4'E4'E

4'F4'F

4'7

4'7

4'6

4'6

4'5

4'5

4'4

4'4

4'3

4'3

4'2

4'2

4'1

4'1

4'D 4'D

4'C 4'C

4'A 4'A

22.80 m²

Laboratorio de
Bioquímica

147

UPC

N.P.T.±0.00

B4

4A

4A

4B4B

14.03 m²
Circulación

142

UPC

N.P.T.±0.00

B4

22.18 m²
Obs. de Emergencia

149

AEM

N.P.T.±0.00

B4

14.15 m²

Registro de
Laboratorio

136

UPC

N.P.T.±0.00

B4

13.27 m²
Toma de Muestras

137

UPC

N.P.T.±0.00

B4

10.58 m²

Lavado y
Desinfeción

138

UPC

N.P.T.±0.00

B4

23.87 m²

Laboratorio de
Microbiología

148

UPC

N.P.T.±0.00

B4

P-01

0.90 2.70

14.94 m²

Laboratorio de
Hematología

146

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.42 m²
SS.HH

140

UPC

N.P.T.±0.00

B4

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

1.66 m²

CUARTO DE
LIMPIEZA

141

UPC

N.P.T.±0.00

B4

6.78 m²
SS.HH. VARONES

139

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.96 m²
Almacen de insumos

143

UPC

N.P.T.±0.00

B4

2.41 m²
Ducha

145

UPC

N.P.T.±0.00

B4

3.70 m²
Esclusa

144

UPC

N.P.T.±0.00

B4

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

9.24 m²
Sala de Espera

162

AEM

N.P.T.±0.00

B4

Habitación
redundante

SS.HH.Mixto

163

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.27 m²
Estar de Personal

154

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.04 m²
Botadero Clínico

153

AEM

N.P.T.±0.00

B4

21.98 m²

Tópico de Urgencias
y Emergencias

160

AEM

N.P.T.±0.00

B4

20.11 m²

Tópico de
Procedimiento de
Enfermería

150

AEM

N.P.T.±0.00

B4

8.01 m²
Esterilización

156

AEM

N.P.T.±0.00

B4

5.99 m²

Estacionamiento de
Carritos

159

AEM

N.P.T.±0.00

B4

P-01

0.90 2.70

8.08 m²

Descontaminación y
Lavado

158

AEM

N.P.T.±0.00

B4

P-01

0.90 2.70

7.35 m²

Preparación y
Empaque

157

AEM

N.P.T.±0.00

B4

13.41 m²

Almacenamiento de
Material Esterilizado

155

AEM

N.P.T.±0.00

B4

3.47 m²
Admisión

161

AEM

N.P.T.±0.00

B4

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

52.93 m²
Circulación

152

AEM

N.P.T.±0.00

B4

39.06 m²
Circulación

151

AEM

N.P.T.±0.00

B4

1.20
1.50
1.50

V-01
1.20

1.50
1.50

V-01

1.20
1.50
1.50

V-01

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

4.19 m²
Hall Limpieza

27

AEM

P-01

0.90 2.70

4.24 m²
SS.HH. Tópico

28

AEM

B4

Pa-03

1.80

2.10
1.20
0.60

Va-03

P-02

1.40

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

2.10
1.20
0.60

Va-03

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

17.22 m²
Sala de Espera

43

UPC

B4

3.64

4.61

3.29

0.15

3.59

1.52

0.15

2.20

2.81

2.450.152.110.152.19

0.20

0.90

2.54

2.85

0.15

1.46

4.24 3.94 0.24 1.49 1.02 0.24 1.59 0.24 1.70 0.24 2.710.241.470.93

0.45

2.56

0.24

3.93

1.50

0.24

2.00

0.24

2.69

1.45 3.14 2.38 4.30 3.09 0.50 0.90 0.00 1.50 3.10 0.90 0.80 1.50 0.60 0.90 1.50 0.73

5.474.905.664.242.534.51

27.31

3.64

4.61

7.03

3.86

2.81

21.94

5.474.905.664.242.534.51

27.31

3.64

4.61

7.03

3.86

2.81

21.94

0.17

0.24

0.24

0.15

0.24

LEYENDA DE SÍMBOLOS

CUADROS UTILIZADOS

NÚMERO DE 
AMBIENTE

UNIDAD 
(Urgencias)

810B-08

AP-11 URG

V-01 2.00

0.800.80

P-1a

1.00 2.10

BLOQUE (B)

CÓDIGO DE 
ACABADO

ANCHO

ALTURA

CÓDIGO DE 
VENTANA

ALFÉIZAR

ALTURA

CÓDIGO DE 
PUERTA

ANCHO

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
ATAMARI

Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS

Primer Miembro

D.Sc. JORGE ADAN 
VILLEGAS ABRILL

Segundo Miembro

REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
Como se indica

BLOQUE 04 PRIMER NIVEL

A-B-08

Esc.    1 : 50

01_1er_Niv_Bloque 04

PUERTAS BLOQUE 04

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO Altura BLOQUE CANTIDAD

P-01 0.90 2.10 B-04 21

P-02 1.40 2.70 B-04 1

Pa-03 1.80 2.70 B-04 1

Total general: 23 23

VENTANAS BLOQUE 04

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO BLOQUE ALTO ALFEIZAR CANT.
V-01 1.50 B-04 1.50 1.20 3

Va-1 1.20 B-04 0.60 2.10 2

Total general: 5 5



4'E4'E

4'F4'F

4'7

4'7

4'6

4'6

4'5

4'5

4'4

4'4

4'3

4'3

4'2

4'2

4'1

4'1

4'D 4'D

4'C 4'C

4'A 4'A

4A

4A

4B4B

30.24 m²
Sala de Dilatación

239

UGP

N.P.T.+4.00

B4

29.38 m²
Sala de partos

233

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.76 m²
SS.HH.

240

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.65 m²
Vestidor Gestante

241

UGP

N.P.T.+4.00

B4

9.18 m²

Atención al Recien
Nacido

232

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.10 m²
Lavado de Personal

234

UGP

N.P.T.+4.00

B4

6.15 m²

Cuarto de Pre
Lavado de Instru

235

UGP

N.P.T.+4.00

B4

12.48 m²
Sala de Espera

245

UGP

N.P.T.+4.00

B4

2.84 m²
SS.HH Puerperio

242

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.53 m²
Cuarto de Limpieza

243

UGP

N.P.T.+4.00

B4

Pa-03

1.80

Pa-03

1.80

12.79 m²

Estación de
Obstetricia

246

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.48 m²
Almacén de equipos

248

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.36 m²
Ropa Limpia

247

UGP

N.P.T.+4.00

B4

19.83 m²
Sala de Puerperio

244

UGP

N.P.T.+4.00

B4

4.39 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Varones

250

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.97 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Mujeres

251

UGP

N.P.T.+4.00

B4

Pa-03

1.80

4.30 m²
Cuarto Séptico

236

UGP

N.P.T.+4.00

B4

3.13 m²

Almacén de Res.
Sólidos

237

UGP

N.P.T.+4.00

B4

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

17.92 m²
Estar de personal

249

UGP

N.P.T.+4.00

B4

5.31 m²
Control de Acceso

238

UGP

N.P.T.+4.00

B4

Pa-03

1.80

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

Pa-03

1.80

20.31 m²
Almacén General

26

UGP

N.P.T.+4.00

117.73 m²
Circulación

37

UGP

N.P.T.+4.00

32.13 m²
Circulación

38

UGP

N.P.T.+4.00
16.30 m²
Circulación

39

UGP

N.P.T.+4.00

M-02

1.25

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

2.60
1.20
0.60

Va-03

P-01

0.90 2.70

P-01

0.90 2.70

2.710.820.900.481.800.52

0.15

4.40

1.64

0.24

1.87

0.24

2.69

1.921.310.451.804.902.120.452.790.304.242.533.331.18

4.970.243.181.202.920.241.850.241.190.910.242.91

3.64

1.32

0.15

1.42

0.15

1.43

0.24

2.39

3.64

4.61

7.03

6.67

0.22
0.30

0.60

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30
0.19

0.45

0.26
0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.52

0.38

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.90

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.42

21.94

5.474.905.664.242.534.51

27.31

3.64

4.61

7.03

6.67

21.94

5.474.905.664.242.534.51

27.31

0.24

0.15
0.15

0.150.15

1.39

LEYENDA DE SÍMBOLOS

CUADROS UTILIZADOS

NÚMERO DE 
AMBIENTE

UNIDAD 
(Urgencias)

810B-08

AP-11 URG

V-01 2.00

0.800.80

P-1a

1.00 2.10

BLOQUE (B)

CÓDIGO DE 
ACABADO

ANCHO

ALTURA

CÓDIGO DE 
VENTANA

ALFÉIZAR

ALTURA

CÓDIGO DE 
PUERTA

ANCHO

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL
ALTIPLANO PUNO

FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA

NEUROARQUITECTURA
PARA EL BIENESTAR: UN
CONTRASTE CON LA
ARQUITECTURA

CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
DE SALUD TIPO I-4 , EN
LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
ESPILLICO BLANCO

D.Sc. ELEODORO HUICHI 
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Presidente

Dr. RUBEN ARTURO 
CACSIRE GRIMALDOS
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REGION: PUNO
PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: ATUNCOLLA

DICIEMBRE DEL 2024

TESISTAS:

DIRECTOR/ASESOR:

JURADOS DE TESIS:

NOMBRE DEL PLANO:

UBICACION:

LAMINA:

FECHA:

PROYECTO:

Escala:
Como se indica

BLOQUE 04 SEGUNDO NIVEL

A-B-09
Esc.    1 : 50

02_2do_Niv_Bloque 04

PUERTAS BLOQUE 04

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO Altura BLOQUE CANTIDAD

P-01 0.90 2.10 B-04 21

P-02 1.40 2.70 B-04 1

Pa-03 1.80 2.70 B-04 1

Total general: 23 23

VENTANAS BLOQUE 04

CUADRO DE VANOS

CÓDIGO
DE VANO ANCHO BLOQUE ALTO ALFEIZAR CANT.
V-01 1.50 B-04 1.50 1.20 3

Va-1 1.20 B-04 0.60 2.10 2

Total general: 5 5



01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

04_4to_NIV_Planimetría_Techos
+12.00

3.00

0.25

1.05

2.70

0.25

1.05

2.66

3.00

4.00

4.00

11.00

3.00

0.25

3.75

0.25

1.05

2.70

3.00

4.00

4.00

11.00

9.24 m²

Sala de Espera
NPT±0.00

21.98 m²

Tópico de
Urgencias y
Emergencias
NPT±0.00

5.99 m²

Estacionamiento de
Carritos
NPT±0.00

13.41 m²

Almacenamiento de
Material
Esterilizado
NPT±0.00

3.47 m²

Admisión
NPT±0.00

4.48 m²

Almacén de equipos
NPT+4.00

5.36 m²

Ropa Limpia
NPT+4.00

5.97 m²

SS.HH. Pers. y
Vestidor Mujeres
NPT+4.00

17.92 m²

Estar de personal
NPT+4.00

20.31 m²

Almacén General
NPT+4.00

4.19 m²

Hall Limpieza

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

3.00

0.25

3.71

0.29

1.05

2.70

3.00

4.00

4.00

11.00

3.00

0.25

1.05

2.70

0.25

1.05

2.70

3.00

4.00

4.00

11.00

14.03 m²

Circulación
NPT±0.00

14.15 m²

Registro de
Laboratorio
NPT±0.00

13.27 m²

Toma de Muestras
NPT±0.00

23.87 m²

Laboratorio de
Microbiología
NPT±0.00

3.70 m²

Esclusa
NPT±0.00

21.98 m²

Tópico de
Urgencias y
Emergencias
NPT±0.00

20.11 m²

Tópico de
Procedimiento de
Enfermería
NPT±0.00

29.38 m²

Sala de partos
NPT+4.00

4.10 m²

Lavado de Personal
NPT+4.00

12.48 m²

Sala de Espera
NPT+4.00

12.79 m²

Estación de
Obstetricia
NPT+4.00

4.48 m²

Almacén de equipos
NPT+4.00

4.30 m²

Cuarto Séptico
NPT+4.00

5.31 m²

Control de Acceso
NPT+4.00

39.06 m²

Circulación
NPT±0.00

117.73 m²

Circulación
NPT+4.00

32.13 m²

Circulación
NPT+4.00

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO

UNIVERSIDAD
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ALTIPLANO PUNO
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NEUROARQUITECTURA
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CONVENCIONAL EN EL
DISEÑO DE UN CENTRO
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LA ZONA ALTO ANDINA
DE ATUNCOLLA - PUNO -

PUNO

- BACH. MARILUZ MILAGROS 
QUISPE ILAQUITA

- BACH. ALEXIS XAVIER ZEA 
VILCA

M.Sc. MARCO ANTONIO 
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3A3A

5A

5A

5B5B

7.09 3.85
11.32

8%

61.81 m²

ESTACIONAMIENTO
EMERGENCIA

164

UC

N.P.T.±0.00

B5

20

20

3'C3'C

5A

5A

5B5B

0.24

4.60

0.24

0.242.210.157.370.900.710.24

0.24

2.71

0.24

1.65

0.24

0.242.210.158.980.24

11.82

5.08

11.82

5.08

9.94 m²

Área de recepción y
despacho

UA

N.P.T.+4.00

B5

41.19 m²

Almacén general y
Medicamentos

UA

N.P.T.+4.00

B5

P-01

0.90 2.10

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

01_1er_NIV
+0.00

01_1er_NIV
+0.00

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

3.75

0.25

3.75

0.25

1.50

9.50

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

01_1er_NIV
+0.00

01_1er_NIV
+0.00

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

1.50

1.50

0.25

3.75

0.25

3.75

11.00

Tarrajeo

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho Tornillo autorroscante y 
tarugo de plástico de 
10mm x 1"

Poliestireno Expandido

Sellante Plástico 
Asfáltica butiminosos, 

color negro

Imprimante Asfáltico 
con Solventes 
Minerales

Muro o losa/viga Muro o losa/viga

CLIP

TAPAJUNTA PARED
ESC: 1/2.5

Tapajunta acero inoxidable 120mm de ancho

Piso material según 
acabado de ambiente

Poliestireno Expandido

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Imprimante asfáltico 
con solventes 
minerales

Sellante plástico a
Bituminiosos, color
negro, o sikaflex

Falso piso o losa

Contrapiso, Mezcla 
1:5, acabado 1:2

CLIP

TAPAJUNTA EN PISO (CORTE)
ESC: S/E

0.
05

Tapajunta "L" 
acero inoxidable

CLIP
Muro o losa

Muro

Tornillo autoroscante y tarugo 
de plástico de 10mm x 1"

Tarrajeo

Poliestireno expandido

Sellante plástico Asfáltico 
bituminiosos color negro

Imprimante Asfáltico con 
solventes minerales

TAPAJUNTA EN "L" EN INTERIORES
ESC: S/E

LEYENDA DE SÍMBOLOS

CUADROS UTILIZADOS

NÚMERO DE 
AMBIENTE

UNIDAD 
(Urgencias)

810B-08

AP-11 URG

V-01 2.00

0.800.80

P-1a

1.00 2.10

BLOQUE (B)

CÓDIGO DE 
ACABADO

ANCHO

ALTURA

CÓDIGO DE 
VENTANA

ALFÉIZAR

ALTURA

CÓDIGO DE 
PUERTA

ANCHO
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A-B-11

Esc.    1 : 50

01_1er_Niv_Bloque 05

Esc.    1 : 50

02_2do_Niv_Bloque 05

Esc.    1 : 50

5A - 5A

Esc.    1 : 50

5B - 5B

N



ARRIBA

242322212019181716151413121110987654321
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24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6A

6A

6B

6B

6C

6C

50.26 m²

Cirulación
terapéutica

166

JT

N.P.T.±0.00

B6

96.25 m²
Jarin Terapéutico 01

168

JT

N.P.T.±0.00

B6

40.65 m²
Escaleras

60

CV

B6

23.10 m²
Escaleras

61

CV

2.40 0.240.05 4.89 0.30 2.70 0.30
8.19

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

0.30 3.35 0.30

0.11
0.30

1.77

0.10

0.25
0.18

0.80

0.18
0.25
0.18

0.10

3.38

0.10

2.23

1.52

0.15

1.52

0.15

1.73

0.15

1.52

0.15

1.90

1.60

0.30 3.35 0.30

3.06

2.40

0.40

2.34 0.30 0.35 2.70 0.30 1.59 0.30 2.70 0.30

8.19

0.30

1.90

0.65

2.20

2.67

0.16

0.87

0.18

1.41

1.21

11.67

2.69

7.92

2.71

3.33

6'6 6'6

6'7 6'7

6'8 6'8

6'9 6'9

6'10 6'10

0.99

6'11 6'11

6'12 6'12

6'13 6'13

JA

JA

JB

JB

7A

7A

7'6 7'6

7'7 7'7

7'8 7'8

7'9 7'9

7C

7C

7D7D

Sección
1

Sección
1

Sección
3

Sección
3

01_1er_NIV
+0.00

01_1er_NIV
+0.00

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

1'1 1'2 1'3 1'4 1'52'2 2'3 2'4 2'5 6'106'116'126'13

1.04

1.91

0.80 0.70

0.10

0.10
0.20

0.55

Sección
1

Sección
1

Sección
3

Sección
3
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BLOQUE 06 JARDIN
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A-JT-12
 1 : 50
PLANO JARDINES TERAPEUTICOS 01

 1 : 50
SECCION JB

JARDIN TERAPEUTICO

•

•

Espacios para la Salud y el Bienestar

Este diseño de jardín terapéutico combina elementos 
naturales y funcionales para promover el bienestar 
físico y emocional de los usuarios. Incluye:

Áreas de Juego de Mesa: Espacios para 
actividades recreativas que estimulan la 
interacción social y la relajación mental.
Áreas de Descanso: Zonas cómodas bajo 
techos y al aire libre, diseñadas para 
brindar refugio y conexión con la 
naturaleza, favoreciendo momentos de 
tranquilidad y contemplación.

• La integración de estos espacios busca 
generar un entorno multisensorial que 
fomente la recuperación, mejore el estado 
de ánimo y refuerce el vínculo con el 
entorno natural.



No cerrado

Jardín Terapéutica
02

167

JT

N.P.T.±0.00

B6

Piso de piedra

0.30

3.39

0.30
0.05
0.30

3.65

0.30

3.31

0.15

1.25 2.31 0.45 4.23

1.19

1.29

1.19

1.80

0.76

0.76

120.00°

0.10

2.40 0.240.05 4.89 0.30 2.70 0.30
8.19

8.24

1.43

1.10

0.10

0.600.60

2.77

1.06

1.611.61 0.83

0.65 0.50 1.19 0.30

2.64

0.53

0.40

0.50

0.40

0.50

TERRENO NATURAL

CAMINERIA DE PIEDRA

6A

6A

6B

6B

6C

6C

6'1 6'1

6'2 6'2

6'3 6'3

6'4 6'4

6'56'5

6'6 6'6

JA

JA

JCJC

JD

JD

4.00

1.00

1.75

1.00

4.00

7A

7A7C

7C

01_1er_NIV
+0.00

01_1er_NIV
+0.00

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

6'1 6'2 6'3 6'4 6'5 6'6

0.74

1.02

0.60

0.50

0.15

3.75

0.26

0.20

0.600.15
0.25

7'1 7'2 7'3 7'4 7'5

01_1er_NIV
+0.00

01_1er_NIV
+0.00

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

6A 6B 6C

00_1er_O
+0.10

00_1er_O
+0.10

0.25

0.74

2.41

0.50

0.25

0.50

0.71

0.10

0.95

1.05

0.05
0.15

7C
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Jardín Terapéutico 02: Conexión 
con la Naturaleza y la 
Tranquilidad

Este diseño está enfocado en 
potenciar la interacción con 
elementos naturales para 
promover la relajación y el 
bienestar. Incluye:

Fuentes de Agua con Caídas: 
Espacios que integran el sonido 
relajante y visual del agua, 
creando un ambiente de 
serenidad y renovación.
Áreas con Flores de la Zona: Un 
homenaje a la biodiversidad local, 
diseñado para estimular los 
sentidos y conectar a los usuarios 
con su entorno.

Horticultura: Zonas destinadas al 
cultivo como actividad 
terapéutica, que promueve el 
contacto directo con la tierra y el 
aprendizaje práctico.
Áreas Verdes: Espacios abiertos 
que invitan al descanso y la 
contemplación en un entorno 
natural.
Este jardín combina estética y 
funcionalidad para ofrecer un 
espacio que nutre tanto el cuerpo 
como el espíritu.



ABAJO

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ARRIBA

6A 6A

6'12

6'12

7'1

7'1

7A 7A

12.31 m²

Almacén de
Alimentos

UC

B7

8.54 m²
Lavavajillas

UC

B7

12.81 m²

Entrega de
Alimentos

UC

B7

7.72 m²

Control de
Suministros

UC

B7

32.95 m²
Comedor y Cocina

UC

B7

PORCELANATO 0.6x0.6

9.63 m²

RECEPCIÓN Y
SELECC. DE R.S /
CLAS DE R. S.

USG

B7

5.73 m²
SS.HH Personal

USG

B7

5.81 m²

Almacén de
Insumos

USG

B7

13.47 m²
Alm. Ropa Limpia

USG

B7

7.25 m²

Entrega Ropa
Limpia

USG

B7

10.61 m²

Costura y
Reparación

USG

B7

42.68 m²

Lavado / Secado y
Planchado

USG

B7

150.44 m²
Circulación

36

USG

B7

7'2

7'2

7'3

7'3

7'4

7'4

7'5

7'5

7'6

7'6

7'7

7'7

7'8

7'8

7'9

7'9

7A7A

7B7B

7C7C

0.30 3.65 0.300.050.45 0.24 1.20 0.170.13 1.43 0.45 2.05 0.45 0.77 1.80 0.73 0.45 0.37 0.90 0.65 1.80 0.59 0.45 0.45 1.80 0.77 0.45 0.72 0.95 0.130.24 1.80 0.24 0.45

4.25 4.12 2.05 0.45 3.31 5.20 3.47 4.07 0.45

0.30 1.80 0.05 1.80 0.300.050.45 0.63 1.80 0.81 0.30 2.13 0.450.02 1.80 1.49 0.45 0.35 1.80 0.54 0.130.14 1.20 0.15 1.76 0.230.13 1.35 0.450.14 1.80 0.140.130.15 1.50 0.22 0.45

7.974.753.762.504.043.95

26.97

0.30 1.78 0.90 0.15 0.75 0.90 0.28 0.65 0.90 0.28 0.90 0.41 0.30 1.78

0.30

4.22

0.13
0.17

3.29

0.30

0.30

1.74

0.30
0.30

2.40

0.30

2.76

0.30

4.52

3.59

2.64

7C

7C

7D

7D

8B

8B

8C

8C

8D

8D

7B7B

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

2.10
1.20
0.60

Va-03
2.10

1.20
0.60

Va-03
1.20

1.80
1.50

V-03
1.20

1.80
1.50

V-03
1.20

1.80
1.50

V-03
1.20

1.50
1.50

V-02

1.50
1.80
1.50

V-03

2.50
1.20
0.60

Va-03
1.50

1.80
1.50

V-03
1.50

1.80
1.50

V-03
1.50

1.80
1.50

V-03

1.20
1.80
1.50

V-03

Pa-03

1.80

P-05

1.20 2.70

Sección
3

Sección
3

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

04_4to_NIV
+12.00

04_4to_NIV
+12.00

132.73 m²
SUM

55

SUM

0.25

0.25

3.75

0.25

1.20

1.501.50

0.25

3.75

4.00

8.00
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ABAJO

6A 6A

7'1

7'1

7A 7A

7'2

7'2

7'3

7'3

7'4

7'4

7'5

7'5

7'6

7'6

7'7

7'7

7'8

7'8

7'9

7'9

7A7A

7B7B

7C7C

7C

7C

7D

7D

14.76 m²

Prevencion y Cntrol
de TBC

42

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

8.37 m²

Toma de
Medicamentos

43

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

3.98 m²
Limpieza

44

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

5.05 m²
Toma de Muestras

45

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

2.84 m²
SS.HH. Varones

46

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

2.43 m²
SS.HH Mujeres

47

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

2.85 m²
SS.HH Personal

48

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

10.87 m²
Sala de Espera

49

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

5.48 m²
Almacén

50

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3
4.08 m²
SS.HH

51

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

15.01 m²

Consejería y
Prevencion ITS, VIH

y SIDA

52

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

8.01 m²
Sala de Espera

53

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

3.53 m²
Almacén

54

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

132.73 m²
SUM

55

SUM

8.86 m²
Almacén

56

SUM

Piso Porcelanato 0.6x0.6

3.15 m²
SS.HH. Varones

57

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

No cerrado
Circulación

58

UCE

No cerrado
Circulación

58

UCE

3.61 m²
SS.HH. MUJERES

59

SUM

Piso Ceramico 0.3x0.3

18.63 m²
Escaleras

62

CV

B7

0.30

1.74

3.00

0.30

2.70

0.36

2.34

0.30

4.25

0.24 0.92 1.80 0.98 0.130.41 1.50 0.77 1.50 0.230.130.18 1.32 2.65 11.31
4.503.474.753.762.503.62

0.45 1.13 0.130.16 1.80 0.32 2.13 0.45 0.88 1.80 0.65 0.45 2.40 1.90 0.45 0.31 2.68

4.753.762.503.620.433.95 4.503.47

0.24

1.71

7.96

0.30

2.34

0.30

10.75

8B

8B

8C

8C

7B7B

Pa-03

1.80

Pa-03

1.80

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-01

0.70

P-01

0.70

P-01

0.70

P-01

0.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

Pa-03

1.80

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

1.20
1.80
1.50

V-03

2.10
1.20
0.60

Va-03
1.20

1.50
1.50

V-02

1.20
1.50
1.50

V-02
2.10

0.80
0.60

Va-01
2.10

0.80
0.60

Va-01

2.10
0.50
0.60

Va-04

2.10
0.80
0.60

Va-01

0.65
1.20
1.50

V-01

0.65
1.20
1.50

V-01

1.20
1.80
1.50

V-03

2.44 m²

SS.HH.
DISCAPACITADOS

65

Sección
3

Sección
3

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

04_4to_NIV
+12.00

04_4to_NIV
+12.00

4.00 Nivel 2

7'1 7'2 7'3 7'4 7'5 7'6 7'7 7'8 7'9

12.31 m²

Almacén de
Alimentos

UC

B7

8.54 m²
Lavavajillas

UC

B7

12.81 m²

Entrega de
Alimentos

UC

B7

9.63 m²

RECEPCIÓN Y
SELECC. DE R.S /
CLAS DE R. S.

USG

B7

5.73 m²
SS.HH Personal

USG

B7

5.81 m²

Almacén de
Insumos

USG

B7

13.47 m²
Alm. Ropa Limpia

USG

B7
7.25 m²

Entrega Ropa
Limpia

USG

B7

8

1.20

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

150.44 m²
Circulación

36

USG

B7

P-02

0.90 2.70

P-02

0.90 2.70

3.98 m²
Limpieza

44

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

P-01

0.70

2.84 m²
SS.HH. Varones

46

UCE

Piso Ceramico 0.3x0.3

10.87 m²
Sala de Espera

49

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

P-01

0.70

15.01 m²

Consejería y
Prevencion ITS, VIH

y SIDA

52

UCE

Piso Porcelanato 0.6x0.6

P-02

0.90 2.70

132.73 m²
SUM

55

SUM

8.86 m²
Almacén

56

SUM

Piso Porcelanato 0.6x0.6

P-02

0.90 2.70

1.50
1.80
1.50

V-03

Pa-03

1.80

0.25

1.80

1.80

0.15
0.25

3.75

0.25

1.50

4.00

4.00

1.00

1.92

0.18

1.65
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01_1er_NIV
+0.00

01_1er_NIV
+0.00

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

04_4to_NIV
+12.00

04_4to_NIV
+12.00

6A

00_1er_O
+0.10

00_1er_O
+0.10

7A 7B 7C

01_1er_NIV
+0.00

01_1er_NIV
+0.00

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

04_4to_NIV
+12.00

04_4to_NIV
+12.00

6A7A 7B 7C
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Esc.

ISOMÉTRICO BLOQUE 7



4.24 4.24

12.75 m²

Dep. Materiales/
Dep. Jardinería

USA

B8

Piso Cemento Pulido

13.65 m²

Of. de Saneamiento
Ambiental/ Of.
Salud Ocupacional

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

19.60 m²

T. de Eq.
Biomédicos/ T.
Mantenimiento y
Pintura

USA

B8

Piso Cemente Pulido

8.29 m²
Lavados de Coches

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

18.71 m²

Acopio de Residuos
Sólidos

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

21.62 m²
Clasficación

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

1.42

2.00

2.80
29.54 m²

Tab. Gen. Baja
Tensión/C. Técnico

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

15.63 m²

Grupo Electrogeno
Subestación
Eléctrica

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

16.36 m²

Subestación
Eléctrica

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

5.67 m²

SS.HH. y Vestidor
P/Personal

USA

B8

Piso Ceramico 0.4x0.4

8A 8A

8B 8B

8C 8C

8A

8A8'1

8'1

8'2

8'2 8'3

8'3

0.30 3.72 1.20 0.050.300.05 1.20 3.96 0.30
5.27 5.51

0.45

0.27

1.80

0.82

0.24

0.50

1.80

0.50

0.45

1.81

1.20

0.40

1.20

0.72

0.46

1.20

0.96

0.80

1.14

0.45

0.45

0.27

1.80

0.82

0.24
0.28

1.00

0.14

1.20

0.18

0.48

1.20

0.98

1.20

1.92

0.50

1.20

2.86

0.45

4.56

5.78

8D 8D

5.88

0.50

0.30 1.10 1.80 1.28 0.80 0.30 0.61 1.80 2.81 0.30

5.27 5.51

8B8B

9'1

9'1

9'2

9'2

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

4.00 Nivel 2

8A8B8C8D

13.65 m²

Of. de Saneamiento
Ambiental/ Of.
Salud Ocupacional

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

8.29 m²
Lavados de Coches

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

21.62 m²
Clasficación

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6
29.54 m²

Tab. Gen. Baja
Tensión/C. Técnico

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

16.36 m²

Subestación
Eléctrica

UCF

B8

Piso Cemento Pulido

8

1.20
8

1.20

5.67 m²

SS.HH. y Vestidor
P/Personal

USA

B8

Piso Ceramico 0.4x0.4

8

1.20

8

1.20

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

4.00 Nivel 2

8'1 8'2 8'3

18.71 m²

Acopio de Residuos
Sólidos

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

21.62 m²
Clasficación

USA

B8

Piso Porcelanato 0.6x0.6

8

1.20

8

1.20

2.15
1.80
1.50

V-03
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PRIMER NIVEL_BLOQUE 08
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SECCION 8A

Esc.    1 : 50

SECCION 8B



8A

8A8'1

8'1

8'2

8'2 8'3

8'3

2.46 2.44 2.37 2.25

10.00

7.79 m²
Cisterna de agua

UCF

B10

Vol =25.00m3

7.35 m²

Cisterna Agua
Blanda

UCF

B10

Vol =12.00m3

7.11 m²

Cisterna Agua Dura
2

UCF

B10

Vol =27.00m3

7.09 m²

Cisterna Agua Dura
1

UCF

B10

Vol =27.00m3

46.85 m²
Casa de Fuerza

UCF

B10

10.77 m²

Central de Aire
Comprimido
Medicinal

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

7.45 m²
Central de Vacío

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

10.77 m²
Central de Oxigeno

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

ESCALERA DE GATO

9A 9A

9B 9B

8

1.20

15

1.80

15

1.80
8

1.20

9'1

9'1

9'2

9'2

0.30 2.74 0.24 1.94 0.24 2.74 0.30

8.20

0.45

3.45

0.45

3.90

0.300.22 1.80 0.71 0.26 0.65 1.20 0.070.26 0.61 1.80 0.32 0.30

3.90

0.23
0.23

0.45

4.73

0.45

2.92

0.45

4.69 0.30 4.41 0.300.30

0.30 2.28 0.24 2.17 0.30 2.10 0.24 2.07 0.30

10'1

10'1

10'2

10'2

10'3

10'3

10A 10A

10B 10B

10C 10C

9-10A

9-10A

9A9A

10A10A

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

4.00 Nivel 2

9A 9B 10A 10B 10C

7.11 m²

Cisterna Agua Dura
2

46.85 m²

Casa de Fuerza

10.77 m²

Central de Oxigeno

8

1.20

P-02

0.90 2.70

15

1.80 Pa-03

1.80

1.20
1.80
1.50

V-03
1.20

1.50
1.50

V-02
1.20

1.50
1.50

V-02

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

4.00 Nivel 2

9'1 9'2

10.77 m²

Central de Aire
Comprimido
Medicinal

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

7.45 m²
Central de Vacío

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

10.77 m²
Central de Oxigeno

UGA

B9

Piso Cemento Pulido

02_2do_NIV
+4.00

02_2do_NIV
+4.00

03_3er_NIV
+8.00

03_3er_NIV
+8.00

4.00 Nivel 2

10'110'210'3

7.79 m²
Cisterna de agua

UCF

B10

Vol =25.00m3

7.35 m²

Cisterna Agua
Blanda

UCF

B10

Vol =12.00m3

7.11 m²

Cisterna Agua Dura
2

UCF

B10

Vol =27.00m3

7.09 m²

Cisterna Agua Dura
1

UCF

B10

Vol =27.00m3
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SECCION 10A



AC B D
D

35.05 m²
Sala de Espera

105

UCE

N.P.T.±0.00

B1

63.57 m²
Circulación

110

UCE

N.P.T.±0.00

B2

42.34 m²
Circulación

108

UCE

N.P.T.±0.00

B1

18.82 m²
Triaje

114

UCE

N.P.T.±0.00

B1

Exterior

9.18 m²
Sala de Espera

162

AEM

N.P.T.±0.00

B4

52.93 m²
Circulación

152

AEM

N.P.T.±0.00

B4

9.84 m²
Asensor

133

CV

N.P.T.±0.00

B3

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

01_1er_NIV_UPSS
+0.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00
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02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00

02_2do_NIV_UPSS
+4.00

03_3er_NIV_UPSS
+8.00
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Internamiento Mujeres Internamiento MujeresSala de Espera Internamiento
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CIELO RASO: SOLAQUEADO
PINTURA IMPRIMANTE

MURO: TARRAJEO C/
IMPRIMANTE

FALSO CIELO RASO (VER PLANOS DE
FALSO CIELO RASO)

ZÓCALO DE PORCELANATO
h=1.50 m:
0.60x0.60 (2 HILADAS)
+0.30x0.60 (1 HILADAS)

BRUÑA 1x1cm

5

2

1

BRUÑA 1cm.

CONTRAZÓCALO
SANITARIO:
TERRAZO h=0.10

DUCHAS, Y EN LOS TABIQUES DE
MATERIAL DIVISORIO DE SERVICIOS,
COLOCAR DOS HILADAS

3

4

3

2

1

ZÓCALO DE CERAMICO h=2.00 m:
0.25x0.40 (5 HILADAS)

BRUÑA 1cm.

FALSO CIELO RASO (VER
PLANOS DE FALSO CIELO RASO)

FALSO CIELO RASO (VER PLANOS
DE FALSO CIELO RASO)

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO,
EMPASTADO Y PINTURA OLEO TIPO
MATE 2 MANOS
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE 2 MANOS

CONTRAZÓCALO SANITARIO
TERRAZO h=10cm.

FALSO CIELO RASO (VER PLANOS DE
FALSO CIELO RASO)

ESC 1/25

CONTRAZÓCALO:
PORCELANATO DE
 0.10x0.60m.

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m,
ALTO TRÁNSITO

MURO: TARRAJEO C/
IMPRIMANTE

CIELO RASO: SOLAQUEADO
C/ IMPRIMANTE

FALSO CIELO RASO (VER
PLANOS DE FALSO CIELO RASO)

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

4

5

ALBAÑILERIA: TARRAJEADO, C/
EMPASTADO Y PINTADO OLEO
MATE

PISO DE CEMENTO PULIDO CON
IMPERMEABILIZANTE Y
ENDURECEDOR, BRUÑA CADA
METRO EN AMBOS SENTIDOS

MURO: TARRAJEO
C/ IMPRIMANTE

BRUÑA 1cm.

PISO DE GRES PORCELANICO
0.60x0.60m e= 7.2mm MOSH 8 COLOR
CLARO

CIELO RASO: TARRAJEADO
 C/ IMPRIMANTE Y PINTURA
LATEX

CONTRAZÓCALO SANITARIO:
TERRAZO h=0.10 m.

3

2

1

4

5

BRUÑA 1x1cm

ZÓCALO DE CERÁMICO h=1.50 m:
0.30x0.30 (5HILADAS)

3

2

1

CONTRAZÓCALO
SANITARIO: TERRAZO
h=10cm.

ZÓCALO DE PORCELANATO
h=1.80 m:
0.60x0.60 (3 HILADAS)

1

CONTRAZÓCALO
SANITARIO: TERRAZO
h=10cm.

ZÓCALO DE CERAMICO h=1.50 m:
0.30x0.30 (5 HILADAS)

3

2

1

4

5

CIELO RASO: TARRAJEADO
C/ IMPRIMANTE Y PINTURA
LATEX

CIELO RASO: TARRAJEADO C/
IMPRIMANTE Y PINTURA LATEX

CONTRAZÓCALO:
PORCELANATO DE
 0.10x0.60m.

CIELO RASO: TARRAJEADO C/
IMPRIMANTE Y PINTURA LATEX COBERTURA METÁLICA  Ó

BALDOSA ACÚSTICA A
CIERTA ALTURA

FRANJA PINTADA CON OLEO
MATE, COLOR QUE IDENTIFICA
LA UNIDAD DE SERVICIO
(SEÑALIZACIÓN)

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE ALTO
TRÁNSITO PEI V

ZOCALO: CERÁMICO 0.30 x 0.30
(5 HILADAS)

BRUÑA 1cm.

1

ZÓCALO DE PORCELANATO
h=1.50 m: 0.60x0.60 (2 HILADAS)

BRUÑA 1cm.

PISO: REVESTIMIENTO
PORCELANATO  DE 0.60x0.60m

BRUÑA 1cm.

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

5

2

1

3

4

ESC 1/25

CIELO RASO: SOLAQUEADO
C/ IMPRIMANTE

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

ZOCALO: CERÁMICO
0.30 x 0.30 (5 HILADAS)

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m,
ALTO TRÁNSITO, COLOR CLARO

ESC 1/25
ESC 1/25

CIELO RASO: TARRAJEADO  C/
IMPRIMANTE Y PINTURA LATEX

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

2

ESC 1/25

CIELO RASO: SOLAQUEADO
C/ IMPRIMANTE

MURO: TARRAJEO
C/ IMPRIMANTE

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

CONTRAZÓCALO
SANITARIO: TERRAZO h=0.10

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m,
ALTO TRÁNSITO, COLOR CLARO

ESC 1/25

MURO: TARRAJEO C/
IMPRIMANTE

CIELO RASO: SOLAQUEADO
C/ IMPRIMANTE

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

ZÓCALO DE PORCELANATO
h=1.80 m: 0.60x0.60 (3 HILADAS)

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m,
ALTO TRÁNSITO, COLOR CLARO

ESC 1/25

CIELO RASO: TARRAJEADO
 C/ IMPRIMANTE Y PINTURA LATEX

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO,
EMPASTADO Y PINTURA OLEO TIPO
MATE 2 MANOS
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE 2 MANOS

BRUÑA 1cm.

BRUÑA 1cm.

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m,
ALTO TRÁNSITO, COLOR CLARO

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m,
ALTO TRÁNSITO, COLOR CLARO

MURO:
-ALBAÑILERIA: TARRAJEO, EMPASTADO
Y PINTURA OLEO TIPO MATE.
- DRYWALL: EMPASTADO Y PINTURA
OLEO TIPO MATE.

PISO: PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE DE 0.60x0.60m,
ALTO TRÁNSITO, COLOR CLARO

1

2

3

ESC 1/25

ESC 1/25
ESC 1/25

ESC 1/25 ESC 1/25

CONTRAZÓCALO: CEMENTO
PULIDO H=0.10M. CON
IMPERMEABILIZANTE Y
ENDURECEDOR

DETALLE DE ACABADO DE
ADMINISTRACION Y ALMACÉN

DETALLE DE ACABADO DE
GUARDIANÍA

DETALLE DE ACABADO DE
CORREDOR TECNICO

DETALLE DE ACABADO DE SSHH MUJERES, SSHH
VARONES-BOTADERO PUBLICO- TOMA DE

MEDICINA-PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
CUARTO DE LIMPIEZA- CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN, ITS, VIH Y

SIDA- DUCHA DE EMERGENCIA

DETALLE DE ACABADO DE
BAÑOS DE GUARDIANIA

DETALLE DE ACABADO DE INT.
RESIDUOS SOLIDOS - A.I. RESIDUOS

SÓLIDOS- ALM. I. DE RESIDUOS
SÓLIDOS- INT. RESIDUOS SOLIDOS.

DETALLE DE ACABADO DE UPS CASA DE FUERZA II-
CUARTO CLOSET II.EE 02- GRUPO ELECTRÓGENO
PARA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA- SUB ESTACIÓN

ELÉCTRICA- GEN. BAJA TENSIÓN/C. TÉCNICO- DE EQ.
BIOMEDICOS/T. MANTENIMIENTO  Y PINTURA

DETALLE DE ACABADO DE TÓPICO DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS-TÓPICO DE
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA-DE

EMERGENCIA

DETALLE DE ACABADO DE LAVADO
DE COCHES -  ACOPIO DE RESIDUOS

SÓLIDOS- CLASIFICACIÓN

DETALLE DE ACABADO DE TOMA
DE MUESTRAS

DETALLE DE ACABADO DE RECEPCIÓN Y
SELECC. DE R.S / CLAS DE R. S.-COSTURA

Y REPARACION - SECADO Y
PLANCHADO-LAVADO Y CENTR.-AREA DE

CAMARAS FRIAS- AREA CLIMATIZADA

DETALLE DE ACABADO DE LAVADO
DE COCHES -  COMEDOR-

COCINA-LAVADO DE
VAJILLA-ENTREGA DE ALIMENTOS

MURO: TARRAJEO CON
BARITINA 1:4 + PINTURA OLEO
TIPO MATE

CIELO RASO:TARRAJEADO
CON BARITINA

MURO: TARRAJEO CON
BARITINA FROTACHADO

CONTRAPISO CON BARITINA

CONTRAZÓCALO:
PORCELANATO DE
 0.10x0.60m.

BRUÑA 1cm.

FALSO CIELO RASO DE FIBROCEMENTO
(VER PLANOS DE FALSO CIELO RASO)

ESC 1/25
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ANEXO 02: 

ENCUESTA 01 

(Personal Técnico) 



1.

2.

INDICADOR ILUMINACION
Valore la satisfacción desde su perspectiva cómo usuario de los ambientes con respecto a la 
Iluminación.

3.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

SATISFACCION ARQUITECTONICA -
PERSONAL TECNICO
ENCUESTA DE RECOLECTA DE DATOS
La presente encuesta tiene como objetivo conocer la perspectiva del personal de área de trabajo 
del Centro de Salud de Atuncolla, por lo que se solicita responder las preguntas con sinceridad, ya 
que es un estudio con finalidad académica.

* Indica que la pregunta es obligatoria

¿Cuál es su puesto de trabajo? *

¿En que ambiente realiza sus labores? *

¿Cómo considera usted, la iluminación natural en el espacio de trabajo? *



4.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

INDICADOR VEGETACION
Valore la satisfacción desde su perspectiva cómo usuario de los ambientes con respecto a la 
vegetación.

5.

Marca solo un óvalo.

si

No

6.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

INDICADOR ACABADOS
Valore la satisfacción desde su perspectiva cómo usuario de los ambientes con respecto al color en los 
muros, a las texturas y los tipos de materiales usados.

¿Cómo considera usted, la iluminación artificial en el espacio de trabajo? *

¿En su ambiente de trabajo o relativamente cerca cuenta usted con areas verdes?

¿Desde su perspectiva profesional como considera usted, la idea del uso de espacios
verdes como un elemento colaborativo en la atención al usuario?



7.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

8.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

INDICADOR SONIDO
Valore la satisfacción desde su perspectiva cómo usuario de los ambientes con respecto al sonido.

9.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

¿Desde su perspectiva profesional como considera usted, el color de muro que tiene en su
espacio de trabajo?

Desde su perspectiva profesional, ¿cómo calificaría la influencia de los materiales de
construcción en la eficiencia, el mantenimiento y el bienestar en su lugar de trabajo?

¿Desde su perspectiva profesional como considera usted, el sonido en el espacio de
trabajo?



INDICADOR ESCALA
Valore la satisfacción desde su perspectiva cómo usuario de los ambientes con respecto a la altura de 
techos y area de trabajo.

10.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

11.

Marca solo un óvalo.

MUY MALO

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Google no creó ni aprobó este contenido.

¿Desde su perspectiva profesional como considera usted, la altura de techo en el espacio
de trabajo?

¿Desde su perspectiva profesional como considera usted, el tamaño del area de trabajo?

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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ANEXO 03: 

ENCUESTA 02 

(Usuarios) 



1. Correo electrónico *

INSTRUCCIONES:
Lea atentamente cada afirmación presentada en la
encuesta.

Para cada afirmación, elija la opción que mejor refleje su nivel de acuerdo o
desacuerdo.

2.

Marca solo un óvalo.

Primera Vez

Ocasionalmente (1 vez al mez)

Frecuentemente (2-4 veces al mes)

SATISFACCION ARQUITECTONICA -
USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD
ENCUESTA
DE RECOLECTA DE DATOS

Le agradecemos su tiempo
y disposición para participar en esta encuesta. Este estudio forma parte de una
investigación académica, cuyo objetivo conocer su opinión sobre las condiciones
del entorno físico del centro de salud y cómo este influye en su bienestar. Su
participación es voluntaria y confidencial. Agradecemos sinceramente su tiempo
y respuestas.

* Indica que la pregunta es obligatoria

1.  ¿Con que frecuencia visita el centro de salud? *



3.

Marca solo un óvalo.

Consulta medica

Emergencia

Acompañante de un paciente

Otro:

4.

Marca solo un óvalo.

0 a 12 años

12 a 17 años

18 a 30 años

31 a 50 años

mayor de 50 años

5.

Marca solo un óvalo.

femenino

masculino

6.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Mas iluminación natural.

Áreas verdes.

Mayor espacio disponible.

Áreas separadas para diferentes tipos de usuarios.

Mobiliario mas cómodo.

Mejores materiales, Texturas y colores.

Espacios amplios y organizados.

2. ¿Con que motivo suele visitar el centro de salud? *

3. ¿Cuál es su rango de edad? *

sexo *

4. ¿Qué elementos considera importante para mejorar la comodidad en los espacios comunes
del centro de salud? (selección hasta 3)

*



INDICADOR ILUMINACION

7.

Marca solo un óvalo.

(1) Muy insuficiente

(2) Insuficiente

(3) Neutral

(4) Suficiente

(5) Muy suficiente

8.

Marca solo un óvalo.

(1) Muy inadeacuda

(2) Inadecuada

(3) Neutral

(4) Adecuada

(5) Muy adecuada

INDICADOR AREAS VERDES

9.

Marca solo un óvalo.

(1) Nada importante

(2) Poco importante

(3) Neutral

(4) Importante

(5) Muy importante

5. ¿Cómo percibe la iluminación en el centro de salud? *

6. ¿Qué tan adecuada considera la iluminación natural en el centro de salud? *

7. ¿Cómo considera la importancia de contar con areas verdes o jardines en un centro de
salud?

*



10.

Marca solo un óvalo.

(1) Muy importante

(2) Poco importante

(3) Neutral

(4) Importante

(5) Muy importante

11.

Marca solo un óvalo.

(1) Nada Importante

(2) Poco importante

(3) Neutral

(4) Importante

(5) Muy importante

12.

INDICADOR ACABADOS

13.

Marca solo un óvalo.

(1) Nada importante

(2) Poco importante

(3) Neutral

(4) importante

(5) Muy importante

8. ¿Que tan importante considera la presencia de areas verdes con elementos naturales
como sonido y movimiento en un centro de salud?

*

9. ¿Qué tan importante considera contar con espacios al aire libre en un centro de salud? *

10. ¿Qué otros espacios, podría incluir para mejorar mi estancia en el centro de salud? *

11. ¿Qué tan importante es la elección de colores en los espacios del centro de salud? *



14.

Marca solo un óvalo.

(1) Nada importante

(2) Poco importante

(3) Neutral

(4) importante

(5) Muy importante

15.

Marca solo un óvalo.

SI

No

Google no creó ni aprobó este contenido.

12. ¿Qué tan importante es la elección de Texturas en los espacios del centro de salud? *

13. ¿Cree usted que ampliar el centro de salud con más espacios mejoraría su comodidad y
experiencia?

*

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

	Sheets and Views
	A-D-3 AL A-D-6_DESARROLLO DE PISOS INTERIORES-A-D-05 (2)

	A-FLU-01 - Planimetría Flujos Nivel 01
	A-FLU-02 - Planimetría Flujos Nivel 02
	A-FLU-03 - Planimetría Flujos Nivel 03
	A-UPS-01 - Planimetría UPS 1er Nivel
	A-UPS-02 - Planimetría UPS 2do Nivel
	A-UPS-03 - Planimetría UPS 3er Nivel
	A-PG-01 - Planimetría General Nivel 01
	A-PG-02 - Planimetría General Nivel 02
	A-PG-03 - Planimetría General Nivel 03
	A-PG-04 - Planimetría General Techos
	A-PG-05 - Secciones Generales 01
	A-PG-06 - Secciones Generales 02
	A-PG-07 - Elevaciones Generales
	A-B-01 - BLOQUE 01 PLANTAS
	A-B-02 - BLOQUE 01 CORTES
	A-B-03 - BLOQUE 02 PRIMER NIVEL
	A-B-04 - BLOQUE 02 SEGUNDO NIVEL
	A-B-05 - BLOQUE 02 CORTES
	A-B-06 - BLOQUE 03 PLANTAS
	A-B-07 - BLOQUE 03 CORTES
	A-B-08 - BLOQUE 04 PRIMER NIVEL
	A-B-09 - BLOQUE 04 SEGUNDO NIVEL
	A-B-10 - BLOQUE 04 CORTES
	A-B-11 - BLOQUE 05 PLANTA Y CORTES
	A-JT-12 - BLOQUE 06 JARDIN TERAPEUTICO 01
	A-JT-13 - BLOQUE 06 JARDIN TERAPEUTICO
	A-B-14 - BLOQUE 07 - PRIMER NIVEL
	A-B-15 - BLOQUE 07 - SEGUNDO NIVEL
	A-B-16 - BLOQUE 07 - CORTES
	A-B-17 - BLOQUE 08 PLANTA Y CORTES
	A-B-18 - BLOQUE 09 PLANTA Y CORTES
	A-D-01 - DETALLE DE ILUMINACIÓN 01
	A-D-02 - DETALLE DE ILUMINACIÓN 02
	A-D-03 - DETALLE DE AREAS VERDES
	A-D-04 - DETALLE DE ACABADOS
	A-D-03

	Sheets and Views
	A-D-04

	Sheets and Views
	A-D-19

	Sheets and Views
	A-D-10)

	Sheets and Views
	A-D-21


