
01

10

A A' B C D

1

2

4

1

3

5

6

7

9

10

1'1'

6

8

7

A A'' B DC'

8

9

5

A A' B C D

1

2

4

1

3

5

1'1'

5

PROTOTIPO DE VIVIENDA CON ADOBE MEJORADO
EN EL DISTRITO DE CHUPA -AZÁNGARO

BALCON

0203040506070809
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INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMER NIVEL
ESC: 1/50

INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUNDO NIVEL
ESC: 1/50

POZO DE TIERRA

C-1

C-5

2-1x2.5mm2 TW

 Ø 20mm PVC-L

ALUMBRADO 1º PISO

2-1x2.5mm2 TW + 1x2.5mm2/T

 Ø 20mm PVC-L

TOMACORRIENTE 1º PISO

Wh

DE LA RED PUBLICA

3-1x10mm2 THW + 1x6mm2 THW/T

            Ø 35mm PVC-SAP
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A

AL POZO DE TIERRA

    (VER DETALLE)

C-2

DIAGRAMA UNIFILAR

SUB TABLERO

2-1x4mm2 TW + 1x2.5mm2/T

 Ø 20mm PVC-L

C-6

ALUMBRADO 1º PISO

TOMACORRIENTE 1º PISO

2-1x2.5mm2 TW

 Ø 20mm PVC-L

C-3

C-7

C-4

2-1x2.5mm2 TW

 Ø 20mm PVC-L

ALUMBRADO 2º PISO

2-1x2.5mm2 TW + 1x2.5mm2/T

 Ø 20mm PVC-L

TOMACORRIENTE 2º PISO

C-8

2-1x4mm2 TW + 1x2.5mm2/T

 Ø 20mm PVC-L

RESERVA

C-9

2-1x2.5mm2 TW

 Ø 20mm PVC-L

ALUMBRADO 2º PISO

TOMACORRIENTE 2º PISO

SUBE TUB. Ø20mm. PVC-L

 TUB. Ø20mm. PVC-L

           RESERVA
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